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Segala Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena dengan rahmat dan karunianya dapat segera direalisasikannya rencana 

Pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum di Kecamatan Sampang, kami berharap 

dengan pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

pemanfaatan sumber air di Kecamatan Sampang Pada khususnya. 

Meningkatnya jumlah penduduk asli lokal maupun pendatang menjadi 

dampak perubahan pola hidup masyarakat di Kabupaten Sampang dan berdampak 

terhadap peningkatan jumlah lahan yang berubah menjadi pemukiman, 

perdagangan, beserta sektor lainnya. Seiring meningkatnya aspek perkembangan 

kemajuan wilayah di Kecamatan Sampang, maka semakin besar sumberdaya alam 

yang dimanfaatkan, dalam hal ini adalah pembangunan Pembangunan Sistem 

Pelayanan Air Minum untuk kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan 

Sampang. 

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UKL–UPL) ini disusun oleh Pemrakarsa dalam rangka untuk 

memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan lingkungan 

dan pemantauan lingkungan hidup, serta untuk memenuhi persyaratan dalam 

pengajuan permohonan Izin Lingkungan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 

adalah dengan pendekatan hukum. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum dalam 

pengendalian pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan 

yaitu melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Pada hakekatnya, 

konsep ini ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar pemenuhan 

kebutuhan generasi pada masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan 

kebutuhan generasi masa mendatang (Emil Salim, 1990 dalam Askar Jaya, 2004). 

Perkembangan kota yang pesat berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas 

manusia melalui pemanfaatan lahan, pembangunan kompleks pemukiman, 

perindustrian serta kegiatan lain yang cenderung berdampak pada penurunan 

kualitas lingkungan hidup pada kawasan perkotaan (Budiharjo dan Sudanti 1993). 

Permasalahan lingkungan pada saat ini erat dihubungkan dengan persoalan 

pembangunan (Soerjani, 1997). Permasalahan lingkungan biasanya menyangkut cara 

hidup manusia dalam mengelola sumberdaya alam yang tersedia. Jika sumberdaya 

tersebut tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, maka berpotensi menimbulkan 

gangguan pada kehidupan manusia (Abdar,1993). 

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau 

Madura. Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah sebesar 1.233,33 km2 dan terdiri 

dari 14 kecamatan dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 sebanyak 

919.825 jiwa (BPS Sampang, 2019). Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum 

masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk BUMD yaitu PDAM 

Trunojoyo Sampang sebagai pengelola jaringan distribusi air minum. Menurut 
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BPPSPAM (2019) jumlah penduduk yang berada di wilayah pelayanan PDAM 

Trunojoyo Sampang adalah sebesar 160.603 jiwa yang berada di 7 kecamatan yaitu 

Kecamatan Sampang, Torjun, Sreseh, Ketapang, Kedungdung, Camplong dan 

Omben. Adapun 7 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Jrengik, Banyuates, 

Karangpenang, Robatal, Pangarengan, Sokobenah dan Tambelangan belum terlayani 

oleh PDAM Trunojoyo Sampang. 

Kabupaten Sampang terletak pada 113008’ – 113039’ Bujur Timur dan 06005’ 

07013’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.233,33 Km2. Batas wilayah Kabupaten 

Sampang adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Laut Jawa 

 Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan 

 Sebelam Selatan : Selat Madura 

 Sebelah Barat  : Kabupaten Bangkalan 

Sebelum diterapkannya otonomi daerah, Kabupaten Sampang terdiri atas 12 

Kecamatan. Sejak dikeluarkan Perda No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kecamatan Pangarengan dan Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang mekar menjadi 14 Kecamatan 

dengan 6 kelurahan (di Kecamatan Sampang) dan 180 desa. 

VISI dari Kabupaten Sampang adalah "Mewujudkan Birokrasi Sehat, 

Masyarakat Kuat, dan Lingkungan Bersahabat, demi Tercapainya Kabupaten Sampang 

yang Bermartabat". Sedangkan untuk mewujudkan visi diatas, rumusan misi 

Pembangunan Kabupaten Sampang 2016 - 2021 adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional; 

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau; 

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Wilayah sesuai dengan Daya Dukung 

Lingkungan; 

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas; 

5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan. 
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Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan membawa dampak perubahan 

tersendiri terhadap wajah Kabupaten Sampang. Pengembangan daerah, 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta sarana dan prasarana 

umum menjadi tuntutan yang harus dihadapi dan dijawab oleh pemerintah guna 

memberikan pembangunan untuk masyarakat. 

Beberapa wilayah di Kabupaten Sampang, saat musim kemarau sering 

mengalami kesulitan dalam penyediaan air untuk irigasi dan penyediaan air bersih 

untuk berbagai kebutuhan masyarakat sehari-sehari. Untuk mengatasi kesulitan ini 

salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan pembangunan sistem penyediaan 

air minum sehingga masalah kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat 

dapat tercukupi. 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum terletak di Kecamatan Sampang 

Kabupaten Sampang yang sumber airnya berasal dari Sumber Sogian, Gunung 

Maddah, dan Glisgis. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan suatu rencana usaha 

dan/atau kegiatan akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar baik yang 

sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Dampak lingkungan tersebut dapat 

berpengaruh terhadap lingkungan geofisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, 

maupun kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan yang diprakirakan terjadi 

tersebut harus dikelolah dan dipantau oleh Pemrakarsa suatu rencana usaha atau 

kegiatan sebagai salah satu bentuk kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan 

hidup. 

Dampak yang diprakirakan terjadi tersebut harus dikelola dan dipantau oleh 

Pemrakarsa. Suatu rencana usaha dan atau kegiatan sebagai salah satu bentuk 

kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan dalam rangka 

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum termasuk dalam kategori tidak 

wajib dilengkapi studi AMDAL sehingga harus melakukan studi UKL-UPL sebagai 

bagian dari studi kelayakan kegiatan proyek dilihat dari aspek lingkungan hidup. 



UKL-UPL Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang 

I - 4 | h a l a m a n  

Pedoman penyusunan dokumen UKL-UPL berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Adapun hal - hal yang melandasi 

kegiatan ini wajib UKL-UPL adalah sebagai berikut : 

1. Pada Pasal 1, no.12 berisi: Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 

pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak 

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

2. Pada Pasal 1, no.35 berisi : izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau 

UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.  

Penyusunan dokumen UKL-UPL dilaksanakan berdasarkan PERMENLH No. 16 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan UKL-UPL. Dokumen UKL-UPL 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang ini diharapkan 

mampu mendukung perencanaan teknis, ekonomi dan lingkungan sebagai 

komitmen dan acuan dalam melaksanakan keseluruhan proses pembuangan sampah 

dan dampak lingkungan lainnya dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN 

1.2.1 Tujuan Pembangunan 

Secara umum tujuan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum adalah 

pelaksanaan pembangunan jariangan air bersih dengan konsep pembangunan baru 

sebagai bentuk upaya penyediaan fasilitas layanan air bersih masyarakat di wilayah 

kecamatan Sampang pada khusunya. Secara terperinci, tujuan Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah sebagai 

berikut: 
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1. Meningkatkan kualitas penggunaan air bersih dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; 

2. Turut serta berpartisipasi dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi, serta 

berpartisipasi dalam peningkatan PAD Kabupaten Sampang; 

3. Membuka lapangan kerja dan mendorong berkembangnya ekonomi lokal 

bagi masyarakat yang ada disekitarnya. 

 

1.2.2 Manfaat Pembangunan 

Manfaat Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan 

Sampang, Kabupaten Sampang kepada masyarakat sekitar dan perannya terhadap 

pembangunan nasional dan daerah adalah sebagai berikut : 

 

A. Manfaat Bagi Masyarakat Sekitar 

1. Terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar lokasi 

kegiatan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal dalam aspek 

ketenagakerjaan dan usaha baru. 

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat, 

serta berkembangnya kegiatan ekonomi lokal disekitar lokasi kegiatan. 

3. Manfaat terhadap estetika lingkungan. 

B. Perannya Terhadap Pembangunan Nasional Dan Daerah 

1. Meningkatkan perkembangan usaha pariwisata yang mendorong semakin 

tumbuh dan berkembangnya sektor fasilitas air bersih di Kabupaten Sampang. 

2. Berkembangnya kegiatan ekonomi wilayah Kecamatan Sampang dari fasilitas 

layanan air bersih di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. 

3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN UKL DAN UPL 

1.3.1 Tujuan Penyusunan UKL dan UPL 

Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di 

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dimaksudkan untuk mengkaji dan 

menelaah secara mendalam dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Sampang Kabupaten 

Sampang yang dituangkan dalam dokumen lingkungan sebagai syarat untuk 

mendapatkan Izin Lingkungan. Sedangkan tujuan penyusunan UKL-UPL 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Sampang Kabupaten 

Sampang terperinci adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan; 

2. Mengidentifikasi komponen hidup disekitar lokasi Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang 

diprakirakan terkena dampak, baik komponen lingkungan goefisik kimia, 

biologi, sosial ekonomi budaya, maupun lingkungan kesehatan masyarakat; 

3. Mengidentifikasi potensi dampak lingkungan diprakirakan terjadi akibat 

kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan 

Sampang, Kabupaten Sampang; dan 

4. Merumuskan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan yang diprakirakan akan terjadi 

akibat kegiatan-kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di 

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. 

 

1.3.2 Manfaat Penyusunan UKL dan UPL 

Manfaat dari penyusunan UKL-UPL Pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang bagi Pemrakarsa, Pemerintah, 

dan Masyarakat adalah sebagai berikut : 
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A. Bagi Pemrakarsa : 

1. Merupakan acuan bagi pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang dapat berguna bagi 

kelangsungan dan kepastian usaha secara lebih baik. 

2. Turut serta dalam pelestarian lingkungan hidup dalam kerangka 

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

3. Merupakan pedoman yang jelas dan sistematis tentang berbagai bentuk 

program dan proyek pengelolaan lingkungan yang dapat dilaksanakan sejalan 

dengan pelaksanaan kegiatan operasional. 

B. Bagi Pemerintah 

1. Merupakan salah satu bahan bagi penilaian untuk mengenali lingkungan serta 

kesungguhan dalam menangani permasalahan lingkungan di wilayah kerjanya. 

2. Sebagai salah satu bentuk teladan dalam melaksanakan peraturan perundang-

undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup sekaligus merupakan 

obyek evaluasi sejauh mana tingkat efektifitas ketentuan-ketentuan yang 

terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

C. Bagi Masyarakat 

1. Memberikan kepastian bahwa kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tidak akan merugikan 

masyarakat, bahkan dapat memberikan dampak yang positif. 

2. Mencegah terjadinya konflik sosial dan meningkatkan integrasi sosial antara 

masyarakat yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. 
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1.4 IDENTITAS PEMRAKARSA 

Identitas Pemrakarsa dari kegiatan (Penyusunan UKL-UPL Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum) Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang adalah sebagai 

berikut: 

A. Identitas Pemrakarsa 

Nama Pemrakarsa : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 

   KAB. SAMPANG 

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang 

Titik Koordinat Lokasi : 07° 11’26.99” S 113° 15’16.05” E  (Reservoar) 

 

B. Penanggung Jawab Kegiatan 

Nama : Ir. R. P MUHAMMAD ZIS, MT 

NIP : 196661210 199303 1 009 

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

   Kab. Sampang 

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 9A Kec. Sampang 

  Kab. Sampang 
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1.5 DASAR HUKUM 

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan UKL-UPL 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang adalah sebagai 

berikut : 

A. Undang-Undang 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekositemnya (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059). 

8. Undang – Undang No. 17 Tahun 2019, Tentang Sumberdaya Air. 

B. Peraturan Pemerintah 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285). 
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C. Peraturan/Keputusan Menteri 

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang 

Baku Tingkat Kebisingan; 

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 tahun 2009 tentang Pemanfaatan 

Air Hujan; 

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  13 Tahun 2010 tentang 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup. 

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Lampiran 

IV tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata 

Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Serta Penerbitan 

Izin Lingkungan; 

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 

tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 
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BAB II 
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

 

2.1 NAMA RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

Penyediaan air minum merupakan salah satu hal penting dan menjadi prioritas 

dalam perencanaan suatu daerah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu 

daerah yang berakibat semakin bertambahnya kebutuhan air minum, akan menjadi 

salah satu tantangan dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum. Melalui 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah 

menargetkan pada tahun 2019 tingkat pelayan air minum di Indonesia harus mencapai 

100% yang terdiri dari 60% jaringan perpipaan dan 40% non perpipaan terlindungi. 

Salah satu prasarana dan sarana yang disediakan pemerintah dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat adalah jaringan pipa distribusi air 

minum yang dikelola oleh PDAM. Fungsi pokok dari jaringan pipa distribusi air minum 

adalah untuk menghantarkan air minum ke seluruh pelanggan dengan tetap 

memperhatikan faktor kualitas, kuantitas dan tekanan air. 

Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang 

layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, 

sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur 

sosial budaya ekonomi yang memadai. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

terletak di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan wilayah layanan jaringan 

meliputi tujuh kelurahan di Kecamatan Sampang. Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang saat ini telah adanya pembangunan dan 

poses administrasi. 
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2.2 LOKASI KEGIATAN/USAHA 

Secara administrasif lokasi kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum berada di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Secara geografis lokasi 

ini berada pada koordinat 07° 11’26.99”S 113° 15’16.05”E. Batas – batas wilayah lokasi 

kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 

Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara   : Kecamatan Kedungdung 

• Sebelah Selatan   : Selat Madura 

• Sebelah Barat   : Kecamatan Torjun 

• Sebelah Timur   : Kecamatan Camplong 

 

Gambar 2.1 Lokasi Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 
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Kecamatan Sampang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak 

Kabupaten Sampang Pulau Madura. Kecamatan Sampang memiliki luas wilayah 

sebesar 70,01 km2 dan terdiri dari 18 Desa dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 

2019 sebanyak 115.617 jiwa (BPS Kecamatan Sampang, 2020). Dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan air minum masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Sampang 

membentuk BUMD yaitu PDAM Trunojoyo Sampang sebagai pengelola jaringan 

distribusi air minum. Menurut BPPSPAM (2019) jumlah penduduk yang berada di 

wilayah pelayanan PDAM Trunojoyo Sampang adalah sebesar 160.603 jiwa yang 

berada di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Sampang, Torjun, Sreseh, Ketapang, 

Kedungdung, Camplong dan Omben. Adapun 7 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan 

Jrengik, Banyuates, Karangpenang, Robatal, Pangarengan, Sokobenah dan 

Tambelangan belum terlayani oleh PDAM Trunojoyo Sampang. 
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Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Sampang
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2.3 SEKALA/BESARAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

Di suatu rencana usaha dan/atau kegiatan biasanya memiliki skala/besaran 

rencana usaha dan/atau kegiatan dimana mencakup luas lahan dari usaha dan/atau 

kegiatan dari Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 

sebagai berikut: 

• Area Pambangunan   : Tujuh Kelurahan di Kecamatan Sampang 

• Kecamatan    : Kecamatan Sampang 

• Cakupan Aliran   : Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Dalpenang, 

Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Karang 

Dalem, Kelurahan Polagan, dan Kelurahan Rong 

Tengah 

• Sumber Air  : Sumur Sogian, Sumur Glisgis, dan Sumur Gunung 

       Maddah 

• Titik Kordinat : 07° 11’26.99”S 113° 15’16.05”E 

 

Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang, 

melalui Program Peningkatan Kualitas Layanan Air Bersih Pedesaan dan atas 

permintaan dari desa melaksanakan program pembangunan air bersih untuk dikelola. 

Rencana sistem pelayanan yang digunakan adalah sistem transmisi dari ketiga sumber 

air dipompa menuju rencana IPA (Instalasi Pengolahan Air) dan Reservoir, setelah itu 

dari reservoir didistribusikan ke pelanggan menggunakan enam pompa dengan tiga 

pompa stand by dan tiga pompa duty. 
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Tabel 2.1 Skala Besaran Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang 

No Fasilitas Detail 

1. 

 

Sumber Air 

 

Sumur Sogian, Sumur Glisgis, dan Sumur 

Gunung Maddah 

2. Debit Sumber Pengambilan 99 liter/detik (dari tiga sumber air) 

3. Rencana Reservoir 1500 M3 (Dimensi: Diameter = 21,4 M, 

Tinggi = 4,3 M) 

14,51 M (tinggi reservoir dari permukaan 

tanah) 

4. 

 

Rencana Jenis Pipa HDPE (Diameter: 3 inchi, 4 inchi, 6 inchi, 8 

inchi, dan 10 inchi) 

5. 

 

 

Panjang Pipa Dari Sumber Ke 

Reservoar 

Sumur Sogian (7 km) 

Sumur Glisgis (3 km) 

Sumur Gunung Maddah (2 km) 

6. Wilayah Zona dan Debit Aliran Zona 1 debit 32 L/S dan head 80 

Zona 2 debit 36 L/S dan head 80 

Zona 3 debit 12 L/S dan head 80 

Zona 4 debit 19 L/S dan head 80 

Sumber: Optimasi DED SPAM Kec. Sampang, 2020 

 

Dalam upaya peningkatan ketersediaan air bersih Kabupaten Sampang 

khususnya di beberapa Kelurahan di Kecamatan Sampang pemerintah daerah 

merencanakan optimalilasi pada tiga sumber air yaitu Sumur bor Sogian, Sumur bor 

Glisgis, dan Sumur bor Gunung Maddah yang berada di Kecamatan Sampang agar 

optimal dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat Kecamatan Sampang. 

Perencanaan SPAM Kecamatan Sampang ini melanjutkan rancangan 

penyediaan air yang telah ada sebelumnya yang kurang optimal dalam memenuhi 
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kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Sampang. Dari masyarakat sendiri juga 

tidak memberikan keluhan kepada pemerintah daerah akan tetapi melihat kondisi 

ketersediaan air yang kurang optimal pemerintah daerah melakukan optimalilasi pada 

tiga sumber air yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat 

Kecamatan Sampang. 

Pada perencanaanya SPAM Kecamatan Sampang akan melayani tujuh 

Kelurahan yaitu Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Dalpenang, Kelurahan Gunung 

Sekar, Kelurahan Karang Dalem, Kelurahan Polagan, dan Kelurahan Rong Tengah. 

Bangunan yang akan direncanakan sebagai suport dalam memenuhi kebutuhan air 

bersih masyarakat Kecamatan Sampang dengan membangun reservoar yang berada 

di Kelurahan Dalpenang. Sebelum air di distribusikan kepada masyarakat Kecamatan 

Sampang, air diolah terlebih dahulu pada bangunan pengolahan sebelum masuk ke 

dalam reservoar dan setelah itu di distribusikan ke masyarakat Kecamatan Sampang. 

Maksud dari pengolahan tersebut adalah untuk memenuhi kualitas air bersih yang 

berasal dari sumber air dapat memenuhi baku mutu yang diperbolehkan. 

Uji kualitas air bersih akan selalu dilakukan berkala setiap bulannya demi 

menjaga kualitas air tetap memenuhi baku mutu. Pengujian dilakukan di tiga sumber 

air, reservoar, dan disetiap Kelurahan yang terlayani oleh SPAM Kecamatan Sampang. 

Dalam distribusi air bersih untuk tujuh Kelurahan di Kecamatan Sampang 

direncanakan akan dibuat sistem jaringan perpipaan dengan dibantu oleh enam 

pompa dengan tiga pompa stand by dan tiga pompa duty agar mampu 

mendistribusikan air bersih ke tujuh Kelurahan yang ada di Kecamatan Sampang. 

2.4 KESESUAIAN LOKASI RENCANA KEGIATAN DENGAN TATA RUANG 

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, lokasi rencana usaha 

dan/atau kegiatan harus memenuhi kaidah tata ruang yang merupakan penapisan 

pertama dalam penentuan kelayakan proyek. 
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Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Sampang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-

2032 dengan melampirkan proses dokumen berupa: 

1. Informasi Pemanfaatan Ruang; 

2. Perjanjian Kesepakatan. 

 

Gambar 2.3 Lokasi Rencanan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang 

 

 

 

 

2.5 DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 
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Perencanaan SPAM Kecamatan Sampang ini melanjutkan rancangan 

penyediaan air yang telah ada sebelumnya yang kurang optimal dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Sampang. Dari masyarakat sendiri juga 

tidak memberikan keluhan kepada pemerintah daerah akan tetapi melihat kondisi 

ketersediaan air yang kurang optimal pemerintah daerah melakukan optimalilasi pada 

tiga sumber air yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat 

Kecamatan Sampang. Pada perencanaanya SPAM Kecamatan Sampang akan melayani 

tujuh Kelurahan yaitu Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Dalpenang, Kelurahan Gunung 

Sekar, Kelurahan Karang Dalem, Kelurahan Polagan, dan Kelurahan Rong Tengah. 

Bangunan yang akan direncanakan sebagai suport dalam memenuhi kebutuhan air 

bersih masyarakat Kecamatan Sampang dengan membangun reservoar yang berada 

di Kelurahan Dalpenang. Sebelum air di distribusikan kepada masyarakat Kecamatan 

Sampang, air diolah terlebih dahulu pada bangunan pengolahan sebelum masuk ke 

dalam reservoar dan setelah itu di distribusikan ke masyarakat Kecamatan Sampang. 

Maksud dari pengolahan tersebut adalah untuk memenuhi kualitas air bersih yang 

berasal dari sumber air dapat memenuhi baku mutu yang diperbolehkan. 

Uji kualitas air bersih akan selalu dilakukan berkala setiap bulannya demi 

menjaga kualitas air tetap memenuhi baku mutu. Pengujian dilakukan di tiga sumber 

air, reservoar, dan disetiap Kelurahan yang terlayani oleh SPAM Kecamatan Sampang. 

Dalam distribusi air bersih untuk tujuh Kelurahan di Kecamatan Sampang 

direncanakan akan dibuat sistem jaringan perpipaan dengan dibantu oleh enam 

pompa dengan tiga pompa stand by dan tiga pompa duty agar mampu 

mendistribusikan air bersih ke tujuh Kelurahan yang ada di Kecamatan Sampang. 

Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang harus memperhatikan rencana tata guna lahan di lokasi kegiatan, beserta 

kendala elevasi aliran, agar didapat suatu hasil rancangan jaringan, bentuk dan cara 

pelaksanaan konstruksi yang optimal. Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan 

Air Minum Kecamatan Sampang harus memperhatikan ketersediaan material dan 
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peralatan di sekitar lokasi jalan baru agar diperoleh rancangan jalan yang relatif praktis 

dan ekonomis. Perencanaan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam kriteria 

perencanaan. 

Dalam kegiatan perencanaan harus disusun cara-cara yang dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perencanaan. Khususnya, harus disusun cara 

- cara standar untuk menjaga agar tidak ada kriteria perencanaan penting yang 

terlewatkan, Peningkatan populasi masyarakat di Kabupaten Sampang meningkat 

dimana kualitas kebutuhan air bersih juga meningkat dengan intensitas penggunaan 

air setiap harinya menjadi tingkat kebutuhan utama bagi masyarakat, dengan kualitas 

air  yang bersih menunjukan kualitas kehidupan bagi masyarakat penggunannya dan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang menjadi inovasi 

tepat guna untuk layanan penerima air bersih, maka inovasi Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang dengan menambah dan meningkatkan 

layanan jaringan air bersih tersebut merupakan keputusan terbaik guna meningkatkan 

kualitas air bagi masyarakat pedesaan, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang, diwujudkan dengan konsep: 

• Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang didesain 

dengan tepat guna secara fungsi bendungan aliran yang dapat diterima oleh 

penggunanya, yakni Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang; 

• Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang yang 

mengutamakan pelayanan optimal, dengan mempertimbangkan jumlah 

penggunaan bagi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. 
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Gambar 2.4  Alur Proses SPAM Kecamatan Sampang

Sumur Bor Sogian Sumur Bor Gunung Maddah Sumur Bor Glisgis 

Reservoir 
(1.500 m3) 

Zona 1 Zona 4 Zona 2 Zona 3 

Zona 1 debit 32 L/S 

dan head 80 

Zona 2 debit 36 L/S 

dan head 80 

Zona 3 debit 12 L/S 

dan head 80 
Zona 4 debit 19 L/S 

dan head 80 

Bak Pengolahan 
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2.5.1 Kondisi Eksisting Lingkungan 

Perencanaan SPAM Kecamatan Sampang ini melanjutkan rancangan 

penyediaan air yang telah ada sebelumnya yang kurang optimal dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Sampang. Berikut adalah kondisi eksisting 

lingkungan dilokasi yang akan dibangun Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang: 

A. Sumur Bor Sogian 

Sumur Bor Sogian merupakan salah satu dari sumber air yang akan digunakan 

sebagai sumber air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan 

Sampang. Pada Sumur Bor Sogian sudah terdapat bangunan yang selama ini 

masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar sumber dan 

beberapa Kelurahan di Kecamatan Sampang. Sumur Bor Sogian berada pada 

titik koordinat 07° 07’50”S 113° 18’27”E. 

 

Gambar 2.5 Sumur Bor Sogian 
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B. Sumur Bor Gunung Maddah 

Sumur Bor Gunung Maddah merupakan salah satu dari sumber air yang akan 

digunakan sebagai sumber air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih di 

Kecamatan Sampang. Sumur Bor Gunung Maddah berada di Kelurahan Gunung 

Maddah. Pada Sumur Bor Gunung Maddah sudah terdapat bangunan yang 

selama ini masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar 

sumber dengan adanya tanki untuk menampung air dari sumber agar distribusi 

air ke masyarakat lebih optimal dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di 

beberapa Kelurahan di Kecamatan Sampang. Sumur Bor Gunung Maddah 

berada pada titik koordinat 07° 11’05”S 113° 16’31”E. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sumur Bor Gunung Maddah 

C. Sumur Bor Glisgis 
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Sumur Bor Glisgis merupakan salah satu dari sumber air yang akan digunakan 

sebagai sumber air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan 

Sampang. Pada Sumur Bor Glisgis sudah terdapat bangunan yang selama ini 

masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar sumber dan 

beberapa Kelurahan di Kecamatan Sampang. Sumur Bor Glisgis berada pada 

titik koordinat 07° 11’29”S 113° 15’38”E. 

 

Gambar 2.7 Sumur Bor Glisgis 

D. Reservoar 

Pada perencanaanya SPAM Kecamatan Sampang akan melayani tujuh 

Kelurahan. Bangunan yang akan direncanakan sebagai suport dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Sampang dengan membangun 

reservoar yang berada di Kelurahan Dalpenang. Sebelum air di distribusikan 

kepada masyarakat Kecamatan Sampang, air diolah terlebih dahulu pada 

bangunan pengolahan sebelum masuk ke dalam reservoar dan setelah itu di 

distribusikan ke masyarakat Kecamatan Sampang. Kondisi eksisting reservoar 

saat ini belum terbangun dan terletak pada titik koordinat 07° 11’27”S 113° 

15’16”E. 
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Gambar 2.8 Rencana Reservoar 

2.5.2 Pembangunan SPAM 

Pembangunan fisik dari Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 

mengacu pada tiga sumber air yaitu Sumber Sogian, Sumber Glisgis, dan Gunung 

Maddah yang melayani tujuh wilayah Kelurahan di Kecamatan Sampang. Rencana 

sistem pelayanan yang digunakan adalah sistem transmisi dari ketiga sumber air 

dipompa menuju rencana pengolahan air dan reservoir dengan kapasitas 1.500 m3 dan 

selanjutnya distribusi ke masyarakat menggunakan enam pompa dengan tiga pompa 

stand by dan tiga pompa duty guna melayani tujuh Kelurahan di Kecamatan Sampang. 
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Gambar 2.9 Wilayah Layanan SPAM Kecamatan Sampang 

 

Dalam upaya peningkatan ketersediaan air bersih Kabupaten Sampang 

khususnya di beberapa Kelurahan di Kecamatan Sampang pemerintah daerah 

merencanakan optimalilasi pada tiga sumber air yaitu Sumur bor Sogian, Sumur bor 

Glisgis, dan Sumur bor Gunung Maddah yang berada di Kecamatan Sampang agar 

optimal dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat Kecamatan Sampang. 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang ini 

melanjutkan rancangan penyediaan air yang telah ada sebelumnya yang kurang 

optimal dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Sampang. 

Bangunan yang akan direncanakan sebagai suport dalam memenuhi kebutuhan air 
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bersih masyarakat Kecamatan Sampang dengan membangun reservoar yang berada 

di Kelurahan Dalpenang. Sebelum air di distribusikan kepada masyarakat Kecamatan 

Sampang, air diolah terlebih dahulu pada bangunan pengolahan sebelum masuk ke 

dalam reservoar dan setelah itu di distribusikan ke masyarakat Kecamatan Sampang. 

Maksud dari pengolahan tersebut adalah untuk memenuhi kualitas air bersih yang 

berasal dari sumber air dapat memenuhi baku mutu yang diperbolehkan. 

A. Sumur Bor Sogian 

Rencana pembangunan pada Sumur Bor Sogian adalah mengoptimalkan 

sumber air bersih dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di 

Kecamatan Sampang. Debit rata-rata Sumur Bor Sogian adalah 9-15 litter/detik 

dengan kedalaman sumur 80 meter. Sumur Bor Sogian merupakan salah satu 

dari sumber air yang akan digunakan sebagai sumber air bersih untuk melayani 

kebutuhan air bersih di Kecamatan Sampang. Pada Sumur Bor Sogian sudah 

terdapat bangunan yang selama ini masih digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat disekitar sumber dan beberapa Kelurahan di Kecamatan 

Sampang. Sumur Bor Sogian berada pada titik koordinat 07° 07’50”S 113° 

18’27”E. 

 

 

B. Sumur Bor Gunung Maddah 

Rencana pembangunan pada Sumur Bor Gunung Maddah adalah 

mengoptimalkan sumber air bersih dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan 

air bersih di Kecamatan Sampang. Debit rata-rata Sumur Gunung Maddah 

adalah 40-50 litter/detik dengan kedalaman sumur 80 meter. Sumur Bor 

Gunung Maddah merupakan salah satu dari sumber air yang akan digunakan 

sebagai sumber air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan 

Sampang. Pada Sumur Bor Gunung Maddah sudah terdapat bangunan yang 

selama ini masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar 
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sumber dengan adanya tanki untuk menampung air dari sumber agar distribusi 

air ke masyarakat lebih optimal dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di 

beberapa Kelurahan di Kecamatan Sampang. Sumur Bor Gunung Maddah 

berada pada titik koordinat 07° 11’05”S 113° 16’31”E. 

C. Sumur Bor Glisgis 

Sumur Bor Glisgis merupakan salah satu dari sumber air yang akan digunakan 

sebagai sumber air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan 

Sampang. Debit rata-rata Sumur Bor Glisgis adalah 20-30 litter/detik dengan 

kedalaman sumur 80 meter. Pada Sumur Bor Glisgis sudah terdapat bangunan 

yang selama ini masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

disekitar sumber dan beberapa Kelurahan di Kecamatan Sampang. Sumur Bor 

Glisgis berada pada titik koordinat 07° 11’29”S 113° 15’38”E. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Reservoir 

Reservoir di sini adalah tempat penampungan air bersih, pada sistem 

penyediaan air bersih. Umumnya reservoir ini diperlukan pada suatu sistem 

penyediaan air bersih. Reservoir pada Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang menampung air dari tiga sumber air yaitu Sumber Sogian, Sumber Glisgis, 

dan Gunung Maddah dengan kapasitas reservoir 1.500 m3 (Dimensi: Diameter = 21,4 

M, Tinggi = 4,3 M) dan 14,51 M (tinggi reservoir dari permukaan tanah). Sebelum 

masuk dalam revervoir air di olah terlebih dahulu pada bak pengolahan. Setelah dari 

reservoir selanjutnya distribusi ke masyarakat menggunakan enam pompa dengan tiga 
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pompa stand by dan tiga pompa duty pompa guna melayani tujuh Kelurahan di 

Kecamatan Sampang. 
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Gambar 2.10   Desain Rencana Reservoir 
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Gambar 2.11  Desain Rencana Reservoir 
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Tabel 2.2 Detail Rencana Bangunan Reservoar 

No Fasilitas Detail 

1. Kapasitas Reservoir 1.500 m3 

2. 

 

Dimensi Reservoir 

 

Diameter = 21,4 M, Tinggi = 4,3 M 

14,51 M (tinggi reservoir dari permukaan tanah) 

3. Debit Rata-rata 99 liter/detik (dari ketiga sumber air) 

4. 

 

 

Pipa Eksisting 

 

 

Pipa Eksisting Sumber Glisgis = Ø 8” 

Pipa Eksisting Sumber Sogian = Ø 5” 

Pipa Eksisting Sumber G. Maddah = Ø 10” 

5. 

 

 

Pipa Reservoir 

 

 

Pipa dari Sumber Glisgis masuk ke Reservoir = Ø 8” 

Pipa dari Sumber Sogian masuk ke Reservoir = Ø 5” 

Pipa dari Sumber G. Maddah masuk ke Reservoir = Ø 10” 

6. 

 

Water Treatment 

 

Air diolah terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam 

reservoir 

Sumber: Optimasi DED SPAM Kec. Sampang, 2020 

 

Bangunan reservoir pada rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang didukung dengan adanya bangunan Rumah Genset, Panel, dan 

Pompa sebagai pendukung dalam keberlangsungannya rencana Pembangunan 

Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Sampang. Bangunan Rumah Genset, 

Panel, dan Pompa dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.12   Bangunan Rumah Genset, Panel, dan Pompa
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- Perencanaan Ruang genset dibangun guna mensuport kinerja dari pompa pada 

rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Sampang 

demi keberlangsungan pelayanan distribusi yang kontinue ketika ada 

pemadaman listrik oleh PLN atau kerusakan pada kelistrikan, rumah genset ini 

mampu menopang listrik agar pelayanan distribusi air tetap berjalan. Genset 

yang digunakan bertype Silent Type dengan kapasitas 100 KVA, 30 Ø, 380 V, 50 

Hz, dan 1.500 RPM. 

 

Gambar 2.13   Denah Ruang Genset 

- Pada perencanaan pompa direncanakan enam pompa yang mendistribusikan 

ke empat zona pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan 

Sampang dengan masing-masing memiliki satu pompa cadangan agar 

keberlangsungan pelayanan distribusi tetap kontinue ketika terjadinya 
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maintenance dan pemakaian pompa terbilang kondensional sesuai dengan 

kebutuhan pada rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di 

Kecamatan Sampang. Pompa Z1 dengan masing-masing 30 kW, Pompa Z2 

dengan masing-masing 22 kW, dan Pompa Z3 dengan masing-masing 45 kW 

 

Gambar 2.14  Denah Ruang Pompa 

 

- Perencanaan bangunan pengolahan juga menjadi bagian yang sangat penting 

demi menjaga kualitas air yang akan didistribusikan kepada masyarakat oleh 

karena itu dalam rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di 

Kecamatan Sampang dibuat suatu pengolahan yang dapat dilihat pada diagram 

berikut: 
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Gambar 2.15  Single Line Diagram Sistem Electrikal Rencana IPA 
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Gambar 2.16   Sistem Electrikal Rencana IPA 
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2.5.4 Jaringan Pipa Aliran 

Rencana sistem penyediaan yang digunakan adalah sistem transmisi dari ketiga 

sumber air dipompa menuju rencana reservoir kapasitas 1.500 m3 dan selanjutnya 

distribusi ke masyarakat menggunakan enam pompa dengan tiga pompa stand by dan 

tiga pompa duty guna melayani tujuh Kelurahan di Kecamatan Sampang. Perencanaan 

Jaringan Pipa Aliran dijabarkan dalam empat zona dengan perencanaan jaringan aliran 

menggunakan pipa HDPE (Diameter: 3 inchi, 4 inchi, 6 inchi, 8 inchi, dan 10 inchi). 

Wilayah layanan terbagi menjadi empat zona dan masing-masing zona memiliki debit 

rata-tata sebagai berikut: 

- Zona 1 debit 32 L/S dan head 80 

- Zona 2 debit 36 L/S dan head 80 

- Zona 3 debit 12 L/S dan head 80 

- Zona 4 debit 19 L/S dan head 80 

 

Gambar 2.17 Jaringan Pipa Aliran Pompa 1 
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Gambar 2.18 Jaringan Pipa Aliran Pompa 2 

 

Gambar 2.19 Jaringan Pipa Aliran Pompa 3 
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Gambar 2.20 Jaringan Pipa Aliran Pompa 4 

Dalam pembangunan jaringan perpipaan ini tetap memperhatikan jaringan 

perpipaan yang telah ada sebelumnya dan mengoptimalkan fungsinya agar optimal 

dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Sampang. 

 

2.6 KOMPONEN KEGIATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK 

Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pada masing-masing tahapan 

diuraikan sebagai berikut ini 

2.6.1 Tahap Pra Konstruksi 

  Berikut ini merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak pada tahap pra 

konstruksi: 

1. Pengurusan izin. 

Pemrakarsa Pelaksanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang, melaksanakan kegiatan Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang. Sebelum melakukan 
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Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang, maka 

tahapan pertama yang dilakukan oleh pemrakarsa adalah melakukan proses 

perizinan dan perencanaan. Pengurusan perizinan dilaksanakan secara 

bertahap sesuai perkembangan proyek dan kemampuan pemenuhan 

persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan tersebut. 

Pemrakarsa telah memiliki sejumlah perizinan lainnya. Serta mengurus perizinan 

terhadap kegiatan/bangunan. Dalam penyusunan UKL UPL ini dilakukan kajian 

pada aspek lingkungan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan 

dalam penerbitan izin lingkungan. Izin lingkungan akan menjadi salah satu 

persyaratan dalam penerbitan izin-izin lainnya. 

2. Survey lapangan 

Kegiatan survey lapangan dan investigasi awal merupakan kegiatan peninjauan 

kondisi di lapangan untuk mendapatkan data awal terkait kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang, survey 

lapangan terhadap seluruh kegiatan operasional / kegiatan eksiting yang telah 

berjalan, serta kondisi awal lingkungan sekitar proyek. 

2.6.2 Tahap Konstruksi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap konstruksi Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang telah ter-realisasikan (terbangun) pada 

tahun 2019-2020 dengan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang menggunakan sistem transmisi dari ketiga sumber air dipompa menuju 

rencana reservoir kapasitas 1.500 m3 dan selanjutnya distribusi ke masyarakat 

menggunakan enam pompa dengan tiga pompa stand by dan tiga pompa duty guna 

melayani tujuh Kelurahan di Kecamatan Sampang. Perencanaan Jaringan Pipa Aliran 

dijabarkan dalam empat zona dengan perencanaan jaringan aliran menggunakan pipa 

HDPE (Diameter: 3 inchi, 4 inchi, 6 inchi, 8 inchi, dan 10 inchi). Wilayah layanan terbagi 

menjadi empat zona dan masing-masing zona memiliki debit rata-tata sebagai berikut: 
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- Zona 1 debit 32 L/S dan head 80 

- Zona 2 debit 36 L/S dan head 80 

- Zona 3 debit 12 L/S dan head 80 

- Zona 4 debit 19 L/S dan head 80 

Tahap kontruksi terprediksikan antara lain mobilisasi peralatan dan material; 

mobilisasi tenaga kerja konstruksi; demobilisasi peralatan dan material sisa serta 

demobilisasi tenaga kerja konstruksi. Secara rinci kegiatan yang menimbulkan dampak 

pada tahap konstruksi adalah sebagai berikut: 

1. Mobilisasi Peralatan dan Material 

Bahan - bahan untuk kebutuhan konstruksi seperti semen, krikil, pasir, batu bata 

merah, dan besi untuk kerangka pondasi biasa serta kebutuhan material lainnya 

di pasok dari lokasi yang terdekat untuk diangkut dengan kendaraan truk, 

sedangkan untuk kebutuhan tenaga kerja kontraktor dipenuhi dikelola oleh 

kontraktor pelaksana dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang. Masalah 

pengangkutan bahan dan peralatan tersebut menjadi pihak pemasok bahan 

dan kontraktor pelaksana. Untuk mengatasi dampak yang bersifat negatif dari 

kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 

tahap akhir, maka dilakukan pengawasan yang rutin dan ketat sehingga semua 

pekerjaan sesuai dengan standard operasional prosedur yang telah di tetapkan. 

Dalam mobilisasi dan demobilisasi perlu di ketahui tempat pemuatan, rute yang 

dilewati, tempat pemberhentian dan pembongkaran, waktu dan jadwal 

pengakutan, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut alat berat tersebut. Maka 

sebelum dilakukan kegiatan mobilisasi alat berat dan material terlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jendral Perhubungan 

Darat serta prosedur kegiatannya mengacu pada Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Barang di Jalan. 
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2. Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi 

Dengan sudah berjalannya kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum Kecamatan Sampang, sumber daya manusia yang memadai sebagai 

tenaga kerja konstruksi berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dari 

managemen. Pemenuhan tenaga kerja tersebut dilakukan melalui proses 

rekruitmen tenaga kerja kembali. Prinsip rekruitmen tenaga kerja dilakukan 

dengan mengedepankan prinsip profesionalitas serta mengutamakan 

ketersediaan tenaga kerja lokal, khususnya tenaga yang berasal dari Kelurahan 

setempat Kecamatan Sampang. Ketersediaan tenaga kerja merupakan faktor 

penting dalam operasional konstruksi. Rincian tenaga kerja yang dibutuhkan 

antara lain mandor, tenaga kerja kasar dan lain-lain. Diprakirakan jumlah tenaga 

kerja konstruksi yang dibutuhkan sekitar 10 orang. Rincian pekerja dapat dilihat 

pada dibawah ini. 

Tabel 2.3 Kebutuhan Tenaga Kerja 

Bagian Posisi 
Jumlah 

(orang) 

Daerah Asal 

WNI 

Lokal 
Komuter 

Harian 

Tenaga 

Penunjang 

Mandor / Kepala 

Tukang 
1 1 - 

Tenaga Kasar 7 7 - 

Tenaga 

Pendukung 
2 2 - 

Jumlah  10 10 0 

Sumber: Hasil Survey, 2020 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan tenaga kerja yang akan 

dipekerjakan tidak terlampau banyak. Beberapa kategori dalam posisi penting 

dapat diisi tenaga kerja gabungan seluruhnya dari masyarakat lokal setempat, 

namun jika tidak ada, maka pihak pemrakarsa akan merekrut dari luar, tentunya 

setelah berkoordinasi dengan daerah dan muspika setempat. Waktu kerja yang 
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diberlakukan penyesuaian atas pelaksaanaan kegiatan di lapangan. Penyerapan 

tenaga kerja lokal ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar 

lokasi kegiatan, serta sebagai kepedulian Pemrakarsa untuk memberikan 

dampak positif atau manfaat kegiatan terhadap warga sekitar. Jika tenaga kerja 

lokal belum memenuhi persyaratan posisi kerja tertentu, maka dimungkinkan 

untuk merekrut tenaga kerja dari luar Kelurahan atau dari luar wilayah 

Kabupaten Sampang. 

Penyerapan dan pelaksanaan tenaga kerja di lapangan saat kegiatan konstruksi 

dilindungi adanya prosedur dan instruksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3), kontraktor pelaksana, dalam pelaksanaannya membuat tanda – tanda 

intruksi K3 sebagai berikut dan seperti pada gambar dibawah ini: 

1. Pembuatan manual, prosedur dan instruksi K3; 

2. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) 

3. Pembuatan Spanduk (Banner) K3 

4. Papan Informasi K3 

5. Pengadaan Alat Pelinding Diri yang minimal terdiri dari: 

• Topi pelindung (safety helmet) 

• Sarung tangan (safety gloves) 

• Rompi keselamatan (safety vest) 

• Safety Shoes 

6. BPJS Kesehatan bagi setiap pekerja yang terlibat dalam proyek 

7. Petugas P3K 

3. Pembangunan Fisik SPAM 

Pembangunan fisik dari Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 

mengacu pada tiga sumber air yaitu Sumber Sogian, Sumber Glisgis, dan 

Gunung Maddah yang melayani tujuh wilayah Kelurahan di Kecamatan 

Sampang. Rencana sistem pelayanan yang digunakan adalah sistem transmisi 

dari ketiga sumber air dipompa menuju rencana reservoir kapasitas 1.500 m3 
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dan selanjutnya distribusi ke masyarakat menggunakan empat pompa guna 

melayani tujuh Kelurahan di Kecamatan Sampang. 

4. Pembangunan Reservoir 

Reservoir di sini adalah tempat penampungan air bersih, pada sistem 

penyediaan air bersih. Umumnya reservoir ini diperlukan pada suatu sistem 

penyediaan air bersih. Reservoir pada Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang menampung air dari tiga sumber air yaitu Sumber Sogian, Sumber 

Glisgis, dan Gunung Maddah dengan kapasitas reservoir 1.500 m3 (Dimensi: 

Diameter = 21,4 M, Tinggi = 4,3 M) dan 14,51 M (tinggi reservoir dari 

permukaan tanah). Setelah dari reservoir selanjutnya distribusi ke masyarakat 

menggunakan enam pompa dengan tiga pompa stand by dan tiga pompa duty 

guna melayani tujuh Kelurahan di Kecamatan Sampang. 

5. Pembangunan Jaringan Pipa Air Baku 

Rencana sistem pelayanan yang digunakan adalah sistem transmisi dari ketiga 

sumber air dipompa menuju rencana reservoir kapasitas 1.500 m3 dan 

selanjutnya distribusi ke masyarakat menggunakan enam pompa dengan tiga 

pompa stand by dan tiga pompa duty guna melayani tujuh Kelurahan di 

Kecamatan Sampang. Perencanaan Jaringan Pipa Aliran dijabarkan dalam 

empat zona dengan perencanaan jaringan aliran menggunakan pipa HDPE 

(Diameter: 3 inchi, 4 inchi, 6 inchi, 8 inchi, dan 10 inchi). 
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Gambar 2.21 Detail Junction Jaringan Pipa 1 

 

Gambar 2.22 Tipikal Galian Pipa 1 
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Gambar 2.23 Detail Junction Jaringan Pipa 2 

 

Gambar 2.24 Detail Junction Jaringan Pipa 2 
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Gambar 2.25 Tipikal Galian Pipa 2 

 

Gambar 2.26 Detail Junction Jaringan Pipa 3 
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Gambar 2.27 Tipikal Galian Pipa 3 

 

Gambar 2.28 Detail Junction Jaringan Pipa 4 
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Gambar 2.29 Detail Junction Jaringan Pipa 4 

 

 

Gambar 2.30 Tipikal Galian Pipa 4 
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6. Demobilisasi Peralatan dan Material Sisa 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pada akhir tahap konstruksi Pembangunan 

Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang tahap akhir yaitu berupa 

kegiatan pemulihan kembali bekas-bekas material/bahan maupun 

pengembalian peralatan-peralatan berat yang sudah tidak digunakan lagi 

dalam kegiatan konstruksi. Kegiatan akan dilakukan secara bertahap dan 

disesuaikan dengan jadwal proyek. 

7. Demobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi 

Dalam pekerjaan konstruksi, tenaga kerja yang terlibat bekerja dengan masa 

yang terbatas. Ketika kegiatan konstruksi sudah selesai, tenaga kerja kontrak 

akan mengalami pemutusan tenaga kerja dan akan pindah ke proyek konstruksi 

lainnya. Pengurangan tenaga kerja konstruksi dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan volume pekerjaan. Dampak potensial yang diprakirakan muncul adalah 

hilangnya kesempatan kerja. 

2.6.3 Tahap Operasi 

Dengan sudah berjalannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang, pemrakarsa melakukan pengelolaan yang selanjutkan akan 

dimanfaakan oleh masyarakat Kecamatan Sampang. 

Operasional perawatan berkala pada operasional Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang yaitu berupa kegiatan perawatan atas bangunan, pipa aliran dan 

fungsi dari katup-katup aliran pipa, faktor korosi alam, sehingga kondisi pembangunan 

dan terhindar adanya pencemaran atas berlangsungnya operasional Sistem 

Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang. 
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2.7 KONDISI RONA AWAL 

2.7.1 Geofisik Kimia 

A. Administrasi Kabupaten Sampang 

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau 

Madura. Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah sebesar 1.233,33 km2 dan terdiri 

dari 14 kecamatan dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 sebanyak 919.825 

jiwa (BPS Sampang, 2019). Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum 

masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk BUMD yaitu PDAM 

Trunojoyo Sampang sebagai pengelola jaringan distribusi air minum. Menurut 

BPPSPAM (2019) jumlah penduduk yang berada di wilayah pelayanan PDAM 

Trunojoyo Sampang adalah sebesar 160.603 jiwa yang berada di 7 kecamatan yaitu 

Kecamatan Sampang, Torjun, Sreseh, Ketapang, Kedungdung, Camplong dan Omben. 

Adapun 7 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Jrengik, Banyuates, Karangpenang, 

Robatal, Pangarengan, Sokobenah dan Tambelangan belum terlayani oleh PDAM 

Trunojoyo Sampang. 

Kabupaten Sampang terletak pada 113008’ – 113039’ Bujur Timur dan 06005’ 

07013’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.233,33 Km2. Batas wilayah Kabupaten 

Sampang adalah sebagai berikut : 

• Sebelah Utara : Laut Jawa 

• Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan 

• Sebelam Selatan : Selat Madura 

• Sebelah Barat  : Kabupaten Bangkalan 

Sebelum diterapkannya otonomi daerah, Kabupaten Sampang terdiri atas 12 

Kecamatan. Sejak dikeluarkan Perda No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kecamatan Pangarengan dan Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang mekar menjadi 14 Kecamatan 

dengan 6 kelurahan (di Kecamatan Sampang) dan 180 desa. 

 



UKL-UPL Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang 

 

II - 43 | h a l a m a n  

 

 

Tabel 2.4 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sampang 

No. Kecamatan Desa Luas (Km2) Proporsi (%) 

1. Omben 1116,31 9,43 

2. Kedungdung 123,084 9,98 

3. Robatal 80,64 6,54 

4. Jrengik 65,35 5,3 

5. Ketapang 125,28 10,16 

6. Torjun 44,19 3,58 

7. Pangarengan 42,7 3,46 

8. Karangpenang 84,25 6,83 

9. Tambelangan 89,97 7,3 

10. Camplong 69,94 5,67 

11. Sreseh 71,95 5,83 

12. Sampang 70,01 5,68 

13. Sokobanah 108,51 8,8 

14. Banyuates 141,03 11,44 

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020 (BPS Kab Sampang) 

B. Topografi 

Topografi atau bentang alam merupakan kawasan perencanaan, yang dapat 

dijelaskan tanpa melalui pengukuran lapangan, hal ini menyangkut tinggi rendahnya 

atau datar tidaknya suatu kawasan. Keadaan topografi dapat digambarkan melalui 

kelerengan beberapa wilayah. Lereng adalah gambaran perbedaan ketinggian dari dua 

tempat yang berbeda dan dinyatakan dalam suatu persen. Faktor kemiringan tanah 

merupakan unsur yang penting dalam merencanakan peruntukan penggunaan tanah, 

khususnya di bidang pertanian. 

Kelerengan wilayah Kabupaten Sampang bervariasi antara datar, 

bergelombang, curam dan sangat curam dimana klasifikasi kelerengan tanah tersebut 

adalah sebagai berikut ini: 
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• Kelerengan 0-2 % meliputi luas 37.785,64 Ha atau 31,40 % dari luas wilayah 

keseluruhan kecuali daerah genangan air, pada wilayah ini sangat baik untuk 

pertanian tanaman semusim; 

• Kelerengan 2-15 % meliputi luas 67.807,14 Ha atau 53,86 % dari luas wilayah 

keseluruhan, baik sekali untuk usaha pertanian dengan tetap mempertahankan 

usaha pengawetan tanah dan air. Selain itu pada kemiringan ini cocok juga 

untuk konstruksi/ permukiman; 

• Kelerengan 15-25 % dan 25-40 % meliputi luas 15.246,93 Ha atau 12,67 % dari 

luas wilayah keseluruhan. Daerah tersebut baik untuk pertanian tanaman 

keras/tahunan, karena daerah tersebut mudah terkena erosi dan kapasitas 

penahan air yang rendah. Karenanya lahan ini pun tidak cocok untuk konstruksi; 

• Kelerengan > 40 % meliputi luas 2.490,03 Ha atau 2,07 % dari luas wilayah 

keseluruhan. Daerah ini termasuk kedalam kategori kemiringan yang sangat 

terjal (curam) dimana lahan pada kemiringan ini termasuk lahan konservasi 

karena sangat peka terhadap erosi, biasanya berbatu diatas permukaannya, 

memiliki run off yang tinggi serta kapasitas penahan air yang rendah. Karenanya 

lahan ini tidak cocok untuk konstruksi.Daerah ini harus merupakan daerah yang 

dihutankan agar dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologis serta 

menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. 

 

Pada daerah tropis, ketinggian wilayah merupakan unsur penting yang 

menentukan persediaan fisik tanah. Dengan adanya perbedaan tinggi akan 

menentukan perbedaan suhu yang berperan dalam menentukan jenis tanaman yang 

cocok untuk diusahakan. Disamping itu ketinggian juga erat hubungannya dengan 

unsur kemampuan tanah yang lain, misalnya lereng dan drainase. 
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Gambar 2.31  Peta Topografi Wilayah 

C. Geologi 

Berdasarkan geologinya, Kabupaten Sampang terdiri atas 5 macam batuan 

yaitu, alluvium, pliosen fasies sedimen, plistosen fasies sedimen, pliosen fasies batu 

gamping, dan mioses fasies sedimen. Jenis geologi alluvium dan mioses fasies sedimen 

banyak digunakan oleh masyarakat untuk tegalan dan sawah, serta sebagian kecil jenis 

batuan plistosen fasies sedimen yang seluruhnya untuk tegalan. 
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Gambar 2.32  Peta Geologi Wilayah 

D. Kondisi Tanah 

Jenis tanah merupakan unsur penting dalam menentukan tingkat kesesuaian 

tanah untuk pengembangan komoditi pertanian. Meskipun ada pendapat yang 

mengatakan bahwa kesuburan dapat dibeli dengan teknologi. Jenis tanah yang 

berbentuk sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bahan induk, batuan 

induk, curah hujan, bentuk wilayah dan pengaruh kegiatan manusia. Sifat kimia dan sifat 

bahan induk sangat mempengaruhi unsur hara yang tersediadalam tanah, akan 

mempengaruhi kesuburan dan produksi tanaman. 

Dilihat dari jenis tanah yang ada di Kabupaten Sampang bagian yang terluas 

adalah tanah dari jenis Komplek Mediteran Grumosol, Regosol dan Litosol yakni 

seluas 54.335 Ha. Diikuti oleh jenis tanah alluvial hidromorf dengan luas sekitar 

10.720 Ha. Sementara untuk proporsi jenis tanah terendah adalah jenis grumosol 

kelabu yang hanya terdapat di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong, dengan 
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luasan 2.125 Ha. Tabel 1.3. dapat dilihat mengenai kondisi jenis tanah wilayah 

Kabupaten Sampang. Kedalaman efektif tanah sangat penting bagi pertumbuhan 

tanaman. 

Kedalaman efektif adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan sampai 

kelapisan bahan induk atau tebalnya lapisan tanah yang dapat ditembus perakaran 

tanaman. Makin dalam lapisan tanah, maka kualitas tanah makin baik untuk usaha 

pertanian. Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Sampang dapat 

diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori, yaitu : < 30 Cm, 30 - 60 Cm, 60 - 90 Cm, 90 - 

120 Cm dan >120 Cm. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Sampang didominasi oleh 

tanah yang mempunyai kedalaman efektif tanah > 120 Cm, yakni seluas 74.796 Ha atau 

60,65 %. Tanah dengan kedalaman efektif tanah terendah adalah sebanyak 986 Ha atau 

sekitar 0,79 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sampang yang mencapai 123.330 

Ha. 

 

Gambar 2.33  Peta Jenis Tanah 
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E. Klimatologi 

Seperti daerah di Indonesia pada umumnya Kabupaten Sampang mempunyai 

iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan 

musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara bulan Oktober sampai dengan 

bulan April dan musim kemarau berlangsung antara bulan April sampai dengan bulan 

Oktober. 

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Sampang adalah sekitar 91,78 mm/tahun, 

sedangkan rata-rata jumlah hari-hari hujan mencapai 6,47 hh/tahun. Berdasarkan data 

yang ada curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungdung yakni 173,58 

mm/tahun, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Sreseh. 

Keadaan udara di Kabupaten Sampang umumnya relatif bersih, segar dan sehat. 

Kondisi ini disebabkan belum banyak sumber-sumber polusi udara, baik yang berasal 

dari industri, kendaraan bermotor, maupun aktivitas pembakaran yang melampaui 

daya dukung alam. Suhu udara relatif panas, berkisar antara 28°C - 32°C. 

F. Hidrologi 

Hidrologi di Kabupaten Sampang meliputi air permukaan dan air tanah yang 

penggunaannya didominasi untuk pelayanan irigasi. Air permukaan terdiri atas sungai, 

waduk dan embung. 

1. Sungai 

Kabupaten Sampang memiliki 34 buah Sungai yang terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Kabupaten Sampang Selatan 

Di Kabupaten Sampang Selatan terdapat 25 Sungai, yaitu: Sungai 

Pangetokan, Sungai Legung, Sungai Kalah, Sungai Tambak Batoh, Sungai 

Taddan, Sungai Gunung Maddah, Sungai Sampang, Sungai Kamoning, 

Sungai Madungan, Sungai Gelurang, Sungai Gulbung, Sungai Lampenang, 

Sungai Cangkreman, Sungai Bakung, Sungai Pangandingan, Sungai 

Cangkremaan, Sungai Cangkokan, Sungai Pangarengan, Sungai Kepang, 
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Sungai Klampis, Sungai Dampol, Sungai Sumber Koneng, Sungai Kati, 

Sungai Pelut, Sungai Jelgung. 

b. Kabupaten Sampang Utara 

Di Kabupaten Sampang Utara terdapat 9 Sungai, yaitu : Sungai Pajagan, 

Sungai Dempo Abang, Sungai Sumber Bira, Sungai Sewaan, Sungai Sodung, 

Sungai Mading, Sungai Rabian, Sungai Brambang dan Sungai Sumber 

Lanjang. 

Pola aliran Sungai yang terdapat di Kabupaten Sampang yang merupakan 

sumber air permukaan mengikuti pola aliran Sungai sejajar teranyam (brainded), 

berkelok putus (Anastromik), cakar ayam bersifat tetap, sementara dan berkala. Untuk 

Panjang Sungai yang ada tersebut berkisar antara 0,7-22 Km, dimana untuk Sungai 

terpanjang adalah Sungai Sodung dengan panjang 22Km dan Sungai yang terpendek 

adalah Sungai Kalah dengan panjang 0,7Km. 

2. Air Tanah 

Kedalaman air tanah di Kabupaten Sampang secara rata-rata dapat mencapai 

75 m, dengan demikian tingkat kedalaman air tanah di Kabupaten Sampang 

dikategorikan dalam kelas dalam. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan 

kedalaman air tanah yang paling dalam adalah Kecamatan Sokobanah yakni 

sedalam 100 m, sedangkan kedalaman air tanah terendah terletak di Kecamatan 

Sampang dengan kedalaman 60m. 
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Gambar 2.34  Peta Hidrologi 

 

Tabel 2.5 Kedalaman Air Tanah Di Kabupaten Sampang 

 

Sumber: Dinas Pengairan Kab. Sampang 
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2.7.2 Sosial Ekonomi Budaya 

1. Demografi 

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan 

dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan obyek 

sekaligus subyek pembangunan.  Fungsi obyek bermakna penduduk menjadi target 

dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh penduduk, dan  fungsi subyek 

bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah pembangunan. Kedua fungsi 

tadi diharapkan berjalan seiring dan sejalan secara integral. 

Data kependudukan umumnya diperoleh melalui sensus penduduk, registrasi 

penduduk dan survey penduduk. Sensus Penduduk adalah pengumpulan data 

penduduk yang dilakukan menyeluruh setiap 10 tahun sekali dilakukan oleh BPS. Hasil 

sensus penduduk selain bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk pada waktu 

tertentu, juga berguna sebagai data utama proyeksi penduduk pada tahun 

sesudahnya. Registrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan rutin tentang kelahiran, 

kematian dan perpindahan penduduk, biasanya dilakukan pada pertengahan dan akhir 

tahun. Survey penduduk merupakan pengumpulan data penduduk dengan teknik 

sampel seperti: Survei Sosial Ekonomi Nasional dilakukan oleh BPS. Data 

Kependudukan yang disajikan dalam publikasi ini adalah dari hasil pengolahan data 

hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 

 

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk 

No. Nama Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Luas Wilayah Jumlah 

Kel/Desa Km % thd total 

1. Omben 77.296 116,31 9,43 20 

2. Kedungdung 80.236 123,08 9,98 18 

3. Robatal 53.609 80,54 6,53 9 

4. Jrengik 34.036 65,35 5,30 14 
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5. Ketapang 81.924 125,28 10,16 14 

6. Torjun 38.532 44,20 3,58 12 

7. Pangarengan 20.309 42,69 3,46 6 

8. Karangpenang 63.559 84,25 6,83 7 

9. Tambelangan 53.977 89,97 7,30 10 

10. Camplong 73.306 69,93 5,67 14 

11. Sreseh 36.699 71,95 5,83 12 

12. Sampang 117.509 70,01 5,68 18 

13. Sokobanah 67.058 108,51 8,80 12 

14. Banyuates 73,484 141,23 11,45 20 

Jumlah 871.534 1233,30 100 186 

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (BPS Kab. Sampang) 

 

2. Sosial Budaya 

Aspek sosial dan budaya berasal dari nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh 

leluhur dan nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai filosofi Madura tetap dimiliki dan diyakini 

oleh masyarakat Sampang dalam kehidupan keseharian yang berpadu dengan nilai 

keislaman yang merupakan aspek dan budaya yang menjadi perhatian penting. 

a. Agama 

Agama merupakan aspek sosial budaya yang paling tampak dalam kehidupan 

keseharian masyarakat Madura, yang meresap pada setiap aspek kehidupan 

mulai tingkat domestik hingga tingkat publik, dari rumah tangga hingga ranah 

politik. 

Penduduk Sampang mayoritas memeluk agama Islam (855,104 orang), hanya 

sebagian kecil yang memeluk agama lain, yakni 252 Kristen/Protestan, Katolik 

106, dan 16 orang Hindu (BPS 2014). Homogenitas keagamaan ini turut 

mendorong adanya identitas keagamaan masyarakat Madura yang “Religius 

dan Islami”. 
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Ormas dan Lembaga Kemasyarakatan yang berhubungan dengan keislaman di 

Sampang secara umum tidak begitu tumbuh, akan tetapi sangat kuat dan 

bersifat massif. Organisasi masyarakat yang berkembang adalah NU, 

Muhammadiyah dan PERSIS. Di antara tiga ormas tersebut yang paling besar 

adalah NU yang memiliki hirarki kepengurusan sampai ditingkat ranting (desa) 

berikut kekuatan badan otonom dan lembaga. Hal ini didukung adaptasi 

sebuah agama dengan kebudayaan masyarakat setempat yang bisa 

mengakomodir local knowledge masyarakat. 

Karakter keislaman dan budaya masyarakat Sampang berciri dengan sistem 

pendidikan pesantren yang sangat mengakar dalam kehidupan mereka. Data 

BPS 2014 mencatat terdapat 303 pesantren dengan 39.397 orang santri laki-laki 

dan 28.804 orang santri perempuan, laki-laki 374 ustadz dan 346 ustadzah 

(ustadz perempuan). Data ini semakin memperkuat bahwa pesantren sebagai 

lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat 

Sampang. 

Pesantren terbagi dalam 3 kategori, yakni pesantren modern dengan kategori 

yang menyediakan pendidikan formal dengan manajemen moderen. Kedua, 

pesantren semi modern dengan sistem terbuka yang tidak mengadakan 

sekolah sendiri tetapi membolehkan santri untuk sekolah di luar, atau jika pun 

mengadakan sekolah hanya pada tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, yang 

ketiga adalah pesantren salaf, pesantren yang mempertahankan tradisi lama 

pesantren, yakni hanya mengkaji ilmu-ilmu agama dengan kitab-kitab kuning, 

dalam hal ini pihak pesantren tidak menyediakan sekolah atau pendidikan 

formal yang lain. 

Pilihan selain pesantren adalah madrasah diniyah, madrasah diniyah diadakan 

di desa, anak-anak usia SD baik yang sekolah resmi atau madrasah yang 

dilaksakan oleh swasta, pada sore hari mereka sekolah diniyah lengkap dengan 

hirarki kelas juga. Bahkan malam hari mereka tetap ke masjid atau musolla 
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untuk menguatkan kemampuan mengajinya. Besar minat pendidikan pada 

Madrasah diniyah telah mengalahkan jumlah pedidikan di SD. 

Perbandingannya, SD berjumlah 481 sedangkan Madrasah Diniyah telah 

mencapai 876 sekolah. Dari jumlah ini semakin menunjukkan kekuatan 

Madarasah diniyah dalam sistem pendidikan di Sampang. Sistem Madrasah 

Diniyah masih dikelola dengan sangat sederhana, sehingga kurang dilihat 

sebagai kekuatan. Selama ini Madrasah Diniyah dilihat sebelah mata 

kekuatannya dalam proses pendidikan siswa di Sampang. Padahal madrasah 

diniyah pun memiliki potensi pendukung dalam pembangunan Sampang. 

2.8 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG ADA DI SEKITAR LOKASI 

Lokasi rencana kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum berada 

di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Di sekitarnya terdapat beberapa 

kegiatan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Beberapa kegiatan disekitar 

lokasi yang dapat menimbulkan dampak lingkungan antara lain: 

• Pemukiman penduduk   : ± 500-1000 m 

• Tempat ibadah    : ± 500-1000 m  

• Lahan kosong/perkebunan/tegalan : ± 500-1000 m 

• Perdagangan umum (Toko/Warung) : ± 0-50m 

  

Gambar 2.35  Kegiatan Di Sekitar Lokasi 
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BAB III 
DAMPAK LINGKUNGAN DAN UKL-UPL 

 

3.1. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPRAKIRAKAN TERJADI 

Prakiraan besaran dampak dalam studi UKL-UPL ini pada masing-masing 

tahapan kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 

Kabupaten Sampang diuraikan pada sub bab berikut ini. 

3.1.1. Tahap Pra Konstruksi 

Berikut ini merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak pada tahap pra 

konstruksi: 

1. Sumber Dampak  : Pengurusan Perizinan 

      Pengurusan perizinan. Keresahan masyarakat 

Jenis Dampak   : Keresahan Masyarakat 

Dalam pengurusan perizinan akan dilaksanakan 

secara bertahap sesuai perkembangan proyek 

dan kemampuan pemenuhan persyaratan yang 

dibutuhkan dalam pengurusan perijinan tersebut. 

Kegiatan perizinan selalu mengawali dalam 

mewujudkan setiap rencana kegiatan yang 

dilakukan oleh pemrakarsa yang akan 

membentuk opini-opini dimasyarakat, maka dari 

itu diperlukan adanya kerjasama antara 

pemrakarsa dan pihak Kecamatan Kromengan 

serta pihak desa terkait untuk mensosialisasikan 

kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum Kecamatan Sampang. 
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Besaran Dampak : Menimbulkan persepsi masyarakat dan dalam hal 

pemrakarsa selaku Pelaksana Proyek, dan para 

pihak terkait melakukan penerbitan izin sesuai 

undang – undang dan peraturan pemerintah yang 

berlaku, melalui arahan teknis dan rekomendasi 

atas kajian dokumen upaya pengelolaan 

lingkungan dan pemantauan lingkungan. 

2. Sumber Dampak  : Survey lapangan 

Kegiatan survey lapangan merupakan kegiatan 

awal yang langsung dilakukan di lapangan untuk 

mengetahui karakteristik wilayah kajian baik 

sosial, ekonomi, dan budaya.  

Jenis Dampak : Keresahan Masyarakat 

Kegiatan survey akan menimbulkan persepsi 

masyarakat namun dalam kegiatan survey ini 

juga akan dijelaskan kepada masyarakat 

mengenai kegiatan Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang. 

Besaran Dampak : Menimbulkan persepsi masyarakat dan dalam 

hal ini Pemrakarsa melaksanakan koordinasi 

dengan pihak pihak terkait guna Pembangunan 

Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang, dampak langsung, keterlibatan 

masyarakat untuk andil dalam pelaksanaan 

kegiatan, dan kontribusi pelaksana proyek 

kepada masyarakat setempat, serta mengikuti 

regulasi dan aturan yang berlaku.  
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3.1.2. Tahap Konstruksi 

Berikut ini merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak pada tahap 

konstruksi: 

1. Sumber Dampak  : Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi 

Jenis Dampak  : Adanya Kesempatan Kerja 

Dampak adanya kesempatan kerja ini bersumber 

dari adanya peluang kerja bagi masyarakat pada 

saat kegiatan rekruitmen tenaga kerja untuk 

keperluan konstruksi Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang. 

Besaran Dampak : Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum Kecamatan Sampang ini akan membuka 

peluang kerja pada masa konstruksi terutama bagi 

penduduk di sekitar lokasi kegiatan. 

Dampak langsung akan dirasakan penduduk sekitar 

yang menjadi tenaga kerja kasar maupun terampil 

pada setiap kegiatan proyek. Berdasarkan data rona 

lingkungan hidup awal komponen sosial, ekonomi, 

dan budaya. Melihat tingginya jumlah sumber daya 

manusia yang ada lebih dari setengah jumlah 

penduduk Desa setempat, maka tenaga kerja pada 

tahap konstruksi dapat diambil dari wilayah studi. 

Adanya rencana Pembangunan Sistem Penyediaan 

Air Minum Kecamatan Sampang akan memberi 

kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada 

disekitar lokasi kegiatan. Tenaga kerja konstruksi 

yang terserap >50% dengan jumlah total yang 

dibutuhkan sebanyak kurang lebih 18 orang. 

Keadaan tersebut akan semakin meningkatkan 
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peluang kerja bagi masyarakat Desa setempat. Hal 

inilah yang menjadi harapan masyarakat akan 

manfaat masyarakat berharap penyerapan tenaga 

kerja dari warga sekitar. 

2. Sumber Dampak  : Mobilisasi Peralatan dan Material 

Jenis Dampak  : Penurunan Kualitas jalan  

Mobilisasi kendaraan pengangkut material, jalan 

sekitar merupakan jalan utama dan atas kegiatan 

ini dapat mengakibatkan jalan disekitar menjadi 

rusak, Dampak gangguan lalulintas ini bersumber 

dari keluar masuk kendaraan ke area lokasi 

kegiatan. 

Besaran Dampak : Jalan yang terpengaruh dampak gangguan lalu 

litas ini adalah Jalan Raya yang dilalui kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang. Lalulintas kendaraan 

pengangkut material yang keluar dan masuk ke 

lokasi kegiatan berpotensi menimbulkan 

gangguan lalulintas. Parameter yang dapat 

digunakan untuk mengukur besarnya dampak 

gangguan lalu lintas ini adalah terjadinya keluar 

masuk kendaraan proyek.  

Sumber Dampak  : Mobilisasi Peralatan dan Material 

Jenis Dampak  : Peningkatan Kebisingan 

Dampak peningkatan kebisingan ini bersumber 

dari keluar masuk kendaraan ke area lokasi proyek 

dikarenakan rute kendaraan pengangkut material 

melewati pemukiman. 

Besaran Dampak : Peningkatan kebisingan akibat operasional 



UKL-UPL Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang 

 
 

III - 5 | h a l a m a n  

 

Kendaraan proyek akan terjadi selama kegiatan 

pembangunan fisik selama tahap konstruksi. 

Besarnya kebisingan yang disebabkan oleh 

kendaraan proyek tergantung dari rambat bising 

pada sumber kebisingan. Menurut Zeans (1976), 

rambat bising disebabkan oleh truk (di asumsikan 

sebagai kendaraan proyek) pada jarak 20m adalah 

70dBA. Jarak rumah penduduk dengan jalan 

adalah ±5 m. Besarnya kebisingan yang terjadi 

pada permukiman atau rumah penduduk dapat 

dihitung dengan persamaan: 

LP2 = LP1 – 10 Log (r2 / r1) 

Dimana:  

LP2 = Tingkat kebisingan pada jarak r1 

LP1 = Tingkat kebisingan pada jarak r2 

r2 = Jarak bising dari sumbernya (m) 

r1 = Jarak penerima dari sumber bising (m) 

Sehingga peningkatan kebisingan akibat 

kendaraan proyek tersebut adalah sebagai 

berikut: 

LP2 = LP1 – 10 Log (r2 / r1) 

 = 70 -10 Log (5/20) 

 = 76,02 dBA 

Nilai ambang batas kebisingan mengacu pada 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 

KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat 

Kebisingan, adalah 55 dBA (untuk permukiman). 

Sehingga kebisingan yang terjadi akibat kegiatan 

pembangunan fisik, khususnya dari aktivitas 
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kendaraan proyek tersebut melebihi baku mutu 

yang dipersyaratkan. 

Nilai kebisingan dari lalu lintas kendaraan proyek 

hingga melebihi baku mutu ini terjadi hanya 

sesaat, yaitu terjadi hanya pada saat kendaraan 

proyek melewati jalan. Meskipun demikian 

dampak ini tetap perlu dikelola dan dipantau oleh 

Pemrakarsa agar tidak menyebabkan gangguan 

kenyamanan bagi masyarakat yang ada disekitar 

jalan lingkungan, mengingat rute pengangkutan 

sangat dekat dengan kegiatan aktivitas kegiatan 

penduduk. Upaya pengelolaan dampak ini 

diarahkan dengan pengaturan kecepatan 

kendaraan <40 km/jam agar tidak menghasilkan 

kebisingan yang berlebih, serta menghindari 

pelaksanaan pengangkutan material pada malam 

hari. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

kegiatan pembangunan fisik telah menyebabkan 

terjadinya peningkatan kebisingan menjadi 76,02 

dBA, yang telah melebihi baku mutu (55 dBA). 

3. Sumber Dampak  : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang 

Jenis Dampak  : Peningkatan Limbah Konstruksi 

Pembangunan pondasi dan struktur bangunan 

merupakan kegiatan inti dari tahap konstruksi 

sehingga akan menimbulkan limbah konstruksi 

yang berupa sampah padat domestik, rumput, 

dan batu. 
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Besaran Dampak  : Limbah konstruksi ini didefinisikan sebagai 

material yang sudah tidak digunakan yang 

dihasilkan dari proses konstruksi, atau proses 

perubahan lahan. Limbah konstruksi tersebut 

dapat berupa, pasir, semen, tanah, pecahan batu 

bata, kayu, puing-puing akibat perbaikan, bata, 

sisa tanah galian, dan lain-lain. Besaranya limbah 

konstruksi yang dihasilkan besarnya tidak 

teridentifikasi dengan jelas, tergantung dari 

efesiensi dan efektivitas proses kontruksi. 

Prosentase material sisa diprakirakan <5% dari 

material yang digunakan. Sampah tersebut akan 

diangkut menggunakan dumptruck untuk 

kemudian dibuang ke TPA, namun dalam 

identifikasi besaran limbah konstruksi ini 

tergolong signifikan dikarrenakan luasan 

bangunan tidak berskala besar, aan tetapi limbah 

akan tetap diawasi namun tidak menjadi dampak 

yang signifikan 

Sumber Dampak  : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang 

Jenis Dampak  : Peningkatan Kebisingan 

Dampak peningkatan kebisingan ini bersumber 

dari keluar masuk kendaraan ke area lokasi proyek 

dikarenakan rute kendaraan pengangkut material 

melewati pemukiman. 

Besaran Dampak  : Peningkatan kebisingan akibat operasional 

Kendaraan proyek akan terjadi selama kegiatan 

pembangunan fisik selama tahap konstruksi. 
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Besarnya kebisingan yang disebabkan oleh 

kendaraan proyek tergantung dari rambat bising 

pada sumber kebisingan. Menurut Zeans (1976), 

rambat bising disebabkan oleh truk (di asumsikan 

sebagai kendaraan proyek) pada jarak 20 m 

adalah 70dBA. Jarak rumah penduduk dengan 

jalan adalah ±5 m. Selain dari operasional 

kendaraan proyek kebisingan dapat terjadi dari 

penggunaan alat-alat konstruksi. 

Sumber Dampak  : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang 

Jenis Dampak  : Gangguan K3 

Dalam penggunaan alat berat maupun kegiatan 

konstruksi akan memberikan potensi kecelakaan 

pada pekerja. 

Besaran Dampak  : Jika pekerja mentaati SOP penggunaan alat berat 

Dan melaksanakan K3 maka kecelakaan bisa 

dicegah, sehingga pelaksana proyek maupun para 

pekerja lapangan, teknik dan pekerja lainnya 

harus benar-benar menerapkan SOP K3, dampak 

signifikan terjadi pada kecelakaan kerja dapat 

menyebabkan kecelakaan dan kematian pekerja.  

4. Sumber Dampak  : Demobilisasi Peralatan dan Material Kerja 

Jenis Dampak  : Penurunan Tingkat Pelayanan Jalan  

Terjadinya penurunan tingkat pelayanan jalan 

akibat beban berat yang di angkut oleh 

kendaraan pengangkut keluar dan masuk area 

proyek.  

Besaran Dampak  : Jalan yang terpengaruh dampak gangguan lalu 
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lintas ini adalah Jalan Raya dilalui kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang. Lalu lintas kendaraan 

pengangkut material yang keluar dan masuk ke 

lokasi kegiatan berpotensi menimbulkan 

gangguan lalu lintas namun gangguan ini dapat di 

cegah dikarenakan waktu pengirriman dan julah 

volume bahan yang tidak signifikan untuk 

membangun Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang.  

5. Sumber Dampak  : Demobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi 

Jenis Dampak  : Hilangnya Kesempatan Kerja 

Ketika kegiatan konstruksi Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 

sudah selesai. 

Besaran Dampak  : Tenaga kerja kontrak akan mengalami pemutusan 

tenaga kerja dan akan pindah ke proyek 

konstruksi lainnya. Pekerja tetap juga akan 

dipindahkan ke proyek konstruksi lain yang 

dimiliki oleh kontraktor / mandor borongan. 

Pengurangan tenaga kerja konstruksi dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan volume pekerjaan. 
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3.1.3. TAHAP OPERASIONAL 

Dengan sudah berjalannya kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum Kecamatan Sampang, Operasional pasca Pembangunan Sistem Penyediaan 

Air Minum Kecamatan Sampang antara lain: 

Sumber Dampak: 

1. Rekruitmen Tenaga Kerja Operasional 

Jenis Dampak 

Terbukanya Kesempatan Kerja 

Besaran Dampak 

Pemrakarsa telah berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan rekruitmen tenaga 

kerja operasional secara profesional dan mengutamakan penyerapan tenaga kerja 

lokal. Secara profesional artinya bahwa rekruitmen tenaga kerja tersebut dilakukan 

berdasarkan dengan kebutuhan tenaga kerja serta memiliki spesifikasi atau kriteria 

yang dipersyaratkan pada posisi tertentu. Selain itu rekruitmen tenaga kerja juga 

dilakukan dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang tersedia sebagai bentuk 

kepedulian Pemrakarsa terhadap masyarakat sekitar. Jika tenaga lokal belum 

memenuhi persyaratan pada posisi kerja tertentu, maka tetap akan dimungkinkan 

untuk merekrut tenaga kerja dari luar Desa atau luar wilayah Kecamatan Sampang. 

Sumber Dampak 

2. Kegiatan Administrasi dan Operasional Kantor 

Jenis Dampak 

Peningkatan Limbah Cair Domestik  

Besaran Dampak 

Peningkatan limbah cair akibat sanitasi pekerja operasional Sistem Penyediaan Air 

Minum Kecamatan Sampang dengan Jumlah karyawan adalah 6 orang. Jumlahnya 

tidak terlalu banyak sehingga besaran dampak tidak signifikan. 

Limbah cair domestik yang di hasil dari petugas jaga/karyawan yang bekerja dialirkan 

menuju aliran drainase dan untuk black water dialirkan ke septitank. 
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Sumber Dampak 

Kegiatan Administrasi dan Operasional Kantor 

Jenis Dampak  

Peningkatan Limbah Padat Domestik 

Besaran Dampak 

Peningkatan limbah Padat akibat sanitasi pekerja petugas jaga/karyawan. Jumlah 

karyawan adalah 10 orang. Untuk limbah padat domestic akan disediakan tempat 

sampah dan diambil oleh petugas kebersihan Desa setempat. 

 

Sumber Dampak 

Kegiatan Administrasi dan Operasional Kantor 

Jenis Dampak  

Peningkatan Limbah B3 

Besaran Dampak 

Peningkatan limbah B3 akibat dari penggunaan genset pada masing-masing sumber 

dan genset pada bangunan pengolahan dan reservoar serta lampu bekas yang ada 

pada bangunan operasional. Dalam tahap perencanaannya limbah B3 akan di 

kumpulkan dalam TPS B3 dan bekerjasama dengan pihak ke 3 bersertifikat dalam 

pengangkutan limbah B3. 

 

Sumber Dampak 

Kegiatan Administrasi dan Operasional Kantor 

Jenis Dampak 

Adanya Potensi Kebakaran  

Sumber Dampak 

Adanya potensi kebakaran dapat berasal dari sistem elektrikal, dan pengunjung, 

ataupun sebab lainnya diarea Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang, 

dikantor maupun pengunjang. 
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Besaran Dampak 

Menimbulakan kebakaran area Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang, 

area kantor maupun area sekitar. Penanggulangan kebakaran di Sistem Penyediaan 

Air Minum Kecamatan Sampang dilakukan dengan penyediaan hidran dengan jarak 

tipa 200 meter dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri dan penanggulangan 

pertama terjadinya kebakaran dalam evakuasi dapat menggunakan jalan terdekat 

dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta 

pelayanan umum terdekat 

 

Sumber Dampak 

Pemeliharaan Lingkungan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang. 

Jenis Dampak 

Peningkatan Limbah Padat Domestik 

Besaran Dampak 

Limbah domestik yang dihasilkan berupa sisa-sisa pemeliharaan lingkungan seperti 

tanaman dan kegiatan operasional kantor serta kegiatan pengunjung. Menimbulkan 

penumpukan atas kegiatan kebersihan lingkungan dalam hal ini, daun, ranting dan 

barang barang tidak digunakan, hal ini dapat dikelola dan tidak menimbulkan 

dampak lingkungan yang signifikan. 
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Tabel 3.1 Rekap prakiraan dampak yang di timbulkan dari kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang 

No Komponen Kegiatan Prakiraan Dampak Uraian Dampak 

PRA KONSTRUKSI 

1 Pengurusan izin Keresahan masyarakat Sesuai atas regulasi undang undang dan aturan pemerintah melalui arahan 

pelaksaan tekis dinas terkait 

2 Survey lapangan Keresahan masyarakat Kegiatan survey dilakukan pada tapak proyek, ekosistem dan sosekbudmas 

yang terdampak langsung aatas adanya proyek pembangunan. 

KONSTRUKSI 

1 Mobilisasi tenaga kerja 

konstruksi 

Adanya kesempatan 

kerja 

Rekruitmen tenaga kerja akan memberikan kesempatan kerja kepada warga 

sekitar. 

2 Mobilisasi Peralatan dan 

Material 

Penurunan kualitas 

pelayanan jalan 

Terjadinya penurunan tingkat pelayanan jalan akibat beban berat yang di 

angkut oleh kendaraan pengangkut. Kondisi jalan yang sekitar kegiatan yang 

merupakan jalan desa maka dengan adanya kegiatan ini akan mengakibatkan 

jalan disekitar kegiatan menjadi rusak 

  Peningkatan kebisingan Peningkatan kebisingan terjadi akibat kendaraan, ditambah dengan rute 

kendaraan pengangkut melewati pemukiman. Jika dilakukan pengelolaan pada 

proses mobilisasi maka dampak ini dapat dikurangi 

3 Pembangunan 

Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang 

Peningkatan limbah 

konstruksi 

Pembanguan pondasi dan struktur bangunan merupakan kegiatan inti dari 

tahap konstruksi. Maka akan menghasilkan banyak sampah kontruksi berupa 

pasir, semen, tanah, pecahan batu bata dan dll. Perlu dilakukan pemantauan 

dalam pembuangannya. 
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  Peningkatan kebisingan Dengan adanya pembangunan maka akan terjadi peningkatan kebisingan dari 

alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan pembangunan. 

  Gangguan K3 Dalam penggunaan alat berat akan memberikan potensi kecelakaan pada 

pekerja. Jika pekerja mentaati SOP penggunaan alat berat dan melaksanakan K3 

maka kecelakaan bisa dicegah. 

4 Demobilisasi Peralatan Dan 

Material Sisa 

Penurunan tingkat 

pelayanan jalan 

Terjadinya penurunan tingkat pelayanan jalan akibat beban berat yang di 

angkut oleh kendaraan pengangkut. Kondisi jalan yang sekitar kegiatan yang 

merupakan jalan desa maka dengan adanya kegiatan ini akan mengakibatkan 

jalan disekitar kegiatan menjadi rusak 

5 Demobilisasi Tenaga Kerja 

Konstruksi 

Hilangnya kesempatan 

kerja 

Ketika kegiatan konstruksi sudah selesai, tenaga kerja kontrak akan mengalami 

pemutusan tenaga kerja dan akan pindah ke proyek konstruksi lainnya. Pekerja 

tetap juga akan dipindahkan ke proyek konstruksi lain yang dimiliki oleh 

kontraktor tersebut. Pengurangan tenaga kerja konstruksi dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan volume pekerjaan. 

OPERASIONAL 

1 Rekruitmen Tenaga Kerja 

Operasional 

Terbukanya Kesempatan 

Kerja 

 

penyerapan tenaga kerja lokal yang tersedia di Kelurahan sekitar sebagai 

bentuk kepedulian Pemrakarsa terhadap masyarakat sekitar. Jika tenaga lokal 

belum memenuhi persyaratan pada posisi kerja tertentu, maka tetap akan 

dimungkinkan untuk merekrut 

2 Kegiatan Administrasi dan 

Operasional Kantor 

Peningkatan Limbah Cair 

Domestik 

Sanitasi pekerja operasional Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang 

dengan Jumlah karyawan adalah 6 orang. Jumlahnya tidak terlalu banyak 

sehingga besaran dampak tidak signifikan. Limbah cair domestik yang di hasil 

dari petugas jaga/karyawan yang bekerja dialirkan menuju aliran drainase dan 

untuk black water dialirkan ke septitank 
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  Peningkatan Limbah 

Padat Domestik 

Peningkatan limbah Padat akibat sanitasi pekerja konstruksi. Jumlah karyawan 

adalah 6 orang. jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga besaran dampak tidak 

signifikan, Namun limbah cair yang di hasilkan dari Pembangunan SPAM Kec. 

Sampang. 

  Adanya Potensi 

Kebakaran 

Menimbulakan kebakaran area Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang, area kantor maupun area sekitar. penanggulangan kebakaran di 

Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang dilakukan dengan 

penyediaan hidran dengan jarak tipa 200 meter dan sistem pemadam 

kebakaran secara mandiri 

3 Pemeliharaan Lingkungan 

Sistem Penyediaan Air 

Minum Kecamatan 

Sampang 

Peningkatan Limbah Cair 

Domestik 

Peningkatan limbah cair akibat sanitasi pekerja Sistem Penyediaan Air Minum 

Kecamatan Sampang dengan Jumlah karyawan adalah 10 orang. jumlahnya 

tidak terlalu banyak sehingga besaran dampak tidak signifikan. 

  Peningkatan Limbah 

Padat Domestik 

Limbah domestik yang dihasilkan berupa sisa-sisa pemeliharaan lingkungan 

seperti tanaman dan kegiatan operasional kantor serta kegiatan pengunjung. 

Menimbulkan penumpukan atas kegiatan kebersihan lingkungan dalam hal ini, 

daun, ranting dan barang barang tidak digunakan 

  Peningkatan Limbah B3 Peningkatan limbah B3 akibat dari penggunaan genset pada masing-masing 

sumber dan genset pada bangunan pengolahan dan reservoar serta lampu 

bekas yang ada pada bangunan operasional. Dalam tahap perencanaannya 

limbah B3 akan di kumpulkan dalam TPS B3 dan bekerjasama dengan pihak ke 

3 bersertifikat dalam pengangkutan limbah B3 
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3.2. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA 

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  

 Dampak-dampak lingkungan yang diprakirakan terjadi akibat kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang selanjutnya 

dikelola dan dipantau oleh Pemrakarsa melalui serangkaian tindakan yang 

dirumuskan secara sistematis dan implementatif. Untuk melaksanakan upaya 

pengelolaan dampak lingkungan agar sesuai dengan tujuan pengelolaan yang telah 

dirumuskan, maka diperlukan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pengelolaan 

dampak lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan pedoman 

pengelolaan lingkungan hidup yang disusun secara sistematis dan implementatif 

bagi Pemrakarsa. Upaya pengelolaan dampk lingkungan dalam bentuk pencegahan, 

pengendalian dan penanggulangan dampak dilakukan dengan beberapa 

pendekatan, yaitu pendekatan secara teknologi, pendekatan secara sosial ekonomi 

dan budaya serta pendekatan secara intitusi. 

 Pemrakarsa juga berkawajiban memantau dampak lingkungan, untuk 

mengetahui kondisi lingkungan pasca pengelolaan. Bagi pemerintah daerah, hasil 

pelaksanaan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup ini dapat digunakan sebagai 

sumber informasi dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan 

pelastarian lingkungan, serta sebagai bahan dan masukan dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh 

Pemrakarsa. Sedangkan bagi masyarakat, hasil pelaksanaan pemantauan ini sebagai 

sumber informasi untuk mengetahui kondisi lingkungan, menghindari 

kesalahpahaman serta menjalin kerjasama dalam pemantuan lingkungan hidup. 
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3.3. PENGELOLAAN DAMPAK DIRENCANAKAN DALAM RENCANA USAHA 

DAN/ATAU KEGIATAN 

Dalam kegiatan pembangunan pasti akan menimbulkan dampak. Dampak 

yang muncul antara lain pengelolaan sampah, sirkulasi lalu lintas, potensi kebakaran. 

Dalam rencana kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang telah direncanakan beberapa rencana pengelolaan dampak tersebut. 

3.3.1. Pengelolaan Limbah Padat Domestik 

Pengolahan sampah pada kegiatan perbaikan jalan dilakukan dari masing-

masing sumber sampah hingga tempat pengumpulan sampah. Secara garis besar 

pengelolaan sampah untuk kegiatan Pembangunan Pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang adalah sebagai berikut: 

1. Timbulan Sampah 

Timbulan sampah di lokasi kegiatan secara umum bersumber dari pelaksana 

konstruksi saat dilakukannya pembersihan lahan sebelum konstruksi, serta 

pada saat pelaksanaan konstruksi berlangsunng. 

Komposisi timbulan sampah di lokasi bervariasi terdiri dari sampah organik, 

sampah plastik, sampah kertas dan jenis sampah lainnya. Sampah organik 

seperti sampah sisa makanan, kulit buah dan lain sebagainya. Sampah plastik 

umumnya berupa botol plastik, plastik kemasan, kantong plastik, dan sendok 

plastik. Sampah kertas pada umumnya berupa tissue, kertas pengemas 

makanan dan lain sebagainya. Sedangkan jenis sampah lainnya berupa kaleng. 

2. Pengumpulan 

Pengumpulan sampah merupakan proses pemindahan dari sumber sampah ke 

lokasi pengumpulan sampah sementara di area konstruksi. Pengumpulan 

sampah dari berbagai sumber dilakukan dengan membuangnya ke wadah 

yang telah disediakan di saat pelaksanaan tahap konstruksi. 
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3. Pengangkutan 

Pengangkutan sampah dilakukan setelah pengumpulan dengan membuang 

langsung sampah-sampah yang terkumpul di lokasi pada tempat 

pembuangan akhir sekitar wilayah pembangunan.  

3.3.2. Sirkulasi Lalu Lintas 

Sistem sirkulasi lalulintas dilokasi kegiatan diatur sedemikian rupa agar tidak 

menimbulkan gangguan lalulintas dan disesuaikan kondisi lokasi perbaikan jalan. 

Untuk mengantisipasi adanya dampak arus lalu lintas jalan menuju akses lokasi.  

3.3.3. Pengelolaan Peningkatan Potensi Kebakaran 

Sebagai syarat dari standar keselamatan, pihak pelaksana proyek harus 

menyediakan sistem pemadam kebakaran. Untuk memenuhi syarat tersebut maka 

disediakan beberapa rencana penanggulangan kebakaran sesuai dengan 

kemungkinan jenis kebakaran yang akan terjadi. Berdasarkan SNI 03 – 1735 – 2000 

mengenai tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 

pencegahan bahaya kebakaran pada lokasi kegiatan atas pohon, ranting dan objek 

lainnya yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti merokok dan pemicu lainya 

yang menimbulkan api dengan melihat wilayah kegiatan merupakan alam. 

3.3.4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah menjadi aturan baku dalam kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang, hal ini sebagai 

peringatan adanya aturan main terhadap karyawan, hal ini menjadi sangat penting 

sebagai himbauan dan menjadi perhatian jika adanya terjadi hal hal menjadi dampak 

merugikan dan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecelakaan dalam bekerja, 

pekerja terdaftar dalam asuransi ketenagakerjaan. 

A. Informasi Keselamatan Pengguna Jalan 

Informasi keselamatan saat pelaksanaan kegiatan konstruksi, wajib diterapkan 

di lokasi kegiatan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan jalan dan 

Alat Pengaman Diri (APD) bagi pekerjanya, seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Informasi keselamatan adanya kegiatan proyek 

 

3.3.5. Pemetaan Pengawasan 

Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang, 

dilakukan pemantauan dan pengelolaan secara periodik, namun pengawasan selama 

kegiatan berlangsung diperlukan adanya skala radius untuk mengelola dampak 

dampak yang akan terjadinya dampak tehadap lingkungan sekitar, terhadap dampak 

masyarakat, terhadap wilayah kegiatan secara keseluruhan, pemantauan dan 

pengelolaan melalui pemetaan melalui GIS dengan radius 500m – 1000m dan skala 

pencitraan 1 : 200, menjadi tolak ukur batasan dalam melangsungkan kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang, pemetaan 

pengindraan citra jarak jauh terlampir (lampiran): 
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Tabel 3.2 Matriks Dampak Lingkungan dan UKL-UPL 

Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

A.    TAHAP PRA KONSTRUKSI 

 Pengrusa

n Izin  

Keresahan 

Masyaraka

t 

Menimbulkan 

persepsi 

masyarakat dan 

dalam hal ini 

pemrakarsa dan 

para pihak 

terkait 

melakukan 

penerbitan izin 

sesuai undang – 

undang dan 

peraturan 

pemerintah 

yang berlaku, 

melalui arahan 

teknis dan 

rekomendasi 

atas kajian 

dokumen upaya 

pengelolaan 

lingkungan dan 

pemantauan 

lingkungan. 

 

 

 

- Melakukan Proses 

tertib administrasi. 

- Berkoordinasi 

dengan pihak 

Instansi Pemerintah, 

Pemerintah 

setempat dan 

masyarakat di area 

lokasi kegiatan. 

 

Lokasi area 

Proyek, 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Selama 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang 

berjalan. 

Koordinasi kepada  

pihak – pihak 

pemanku 

pemerintah 

Lokasi area 

Proyek, 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Selama 

Pembangu

nan Sistem 

Penyediaan 

Air Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

a. Pemrakarsa 

dan konstultan 

pelaksana, 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kab. 

Sampang 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kab. 

Sampang. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

 

 Survey 

Lapagan 

Keresahan 

Masyaraka

t  

Tidak 

mengetahui 

adanya kegiatan, 

keterbukaan 

informasi, dan 

konstribusi 

pelaksana 

Proyek kepada 

masyarakat 

- Pendekatan 

masyarakat 

setempat. 

- Kontribusi kegiatan 

masyarakat atau 

pemerintah 

setempat 

Lokasi area 

Proyek, 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang 

Selama 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang 

berjalan 

Koordinasi kepada  

pihak – pihak 

pemanku 

pemerintah 

Lokasi area 

Proyek, 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang 

Selama 

Pembangu

nan Sistem 

Penyediaan 

Air Minum 

Kecamatan 

Sampang 

berjalan. 

a. Pemrakarsa 

dan konsultan 

pelaksana, 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab 

Sampang. 

B.    TAHAP KONSTRUKSI 

 Mobilisa

si 

Tenaga 

Kerja 

Konstruk

si  

Adanya 

kesempata

n Kerja  

Jumlah tenaga 

kerja konstruksi 

yang terserap 

>50% dengan 

total jumlah 

tenaga kerja 

yang 

dibutuhkan 

sebanyak 18 

- Menyampaikan 

pengumuman kerja 

kepada warga 

disekitar lokasi proyek 

sebagai tenaga kerja 

konstruksi 

- Jumlah penyerapan 

tenaga kerja 

konstruksi disesuaikan 

Lokasi 

pengelolaan 

dampak adanya 

kesempatan 

kerja bagian 

konstruksi 

berada 

Kecamatan 

Sampang 

Pengelolaan 

dampak 

kesempatan 

kerja bagian 

konstruksi 

dilakukan pada 

masa rekrutmen 

tenaga kerja 

berlangsung 

Melakukan 

pemantauan 

terhadap proses 

rekruitmen tenaga 

kerja , dengan 

tolak ukur jumlah 

dan prosentase 

tenaga kerja lokal 

yang direkrut dan 

Lokasi 

pemantauan 

terbukanya 

lapangan kerja 

adalah di 

Kecamatan 

Sampang 

Pemantaua

n 

kesempata

n kerja 

dilakukan 1 

kali pada 

awal tahap 

konstruksi. 

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang serta 

Dinas Sosial 

Dan Tenaga 

Kerja Kab. 

Sampang. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

orang dengan kebutuhan 

tahapan konstruksi 

- Adanya keterbukaan 

syarat – syarat 

penerimaan tenaga 

kerja 

- Pemberian upah para 

pekerja baik mandor, 

tukang, tenaga kasar 

sesuai aturan yang 

umumnya berlaku 

(UMR) melalui 

perjanjian antara 

kontraktor pelaksana 

dan tenaga kerja yang 

terlibat sehingga 

terhindar adanya 

perselisihan 

- Melakukan kontrak 

kerja yang jelas agar 

tidak menimbulkan 

permasalahan pada 

masa pemutusan kerja 

terlibat untuk 

kegiatan 

konstruksi. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang serta 

Dinas Sosial 

Dan Tenaga 

Kerja Kab. 

Sampang. 

 Mobilisa

si 

Peralata

n dan 

Material 

Penurunan 

Kualitas 

Jalan 

Kerusakan jalan 

raya yang dilalui 

pada saat 

kegiatan 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

- Muatan kendaraan 

disesuaikan karena 

mempengaruhi 

lapisan aspal jalan 

- Material yang 

diangkut dalam 

keadaan tertutup, 

Lokasi 

pengelolaan 

dampak adanya 

akses jalan  

menuju lokasi 

kegiatan  

Pengelolaan 

dampak 

Penurunan 

Kualitas Jalan 

bagian 

konstruksi 

dilakukan pada 

Melakukan 

pemantauan 

terhadap proses 

kendaraan 

pengangkut 

material, dengan 

tolak ukur jumlah 

Lokasi 

pemantauan 

adalah akses 

jalan menuju 

lokasi kegiatan 

Pemantaua

n kualitas 

dilakukan 

selama 

tahap 

konstruksi 

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang serta 

Dinas 

Perhubungan 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

Minum 

Kecamatan 

Sampang 

berlangsung 

menimbulkan ceceran 

material seperti tanah, 

pasir, dll 

 

masa konstruksi 

berlangsung 

muatan dengan 

kapasitas 

kendaraan. 

Kab. Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang serta 

Dinas 

Perhubungan 

Kab. Sampang. 

 

 

 Peningkat

an 

Kebisingan 

Kebisingan yang 

dihasilkan dari 

kendaraan 

proyek sebesar 

76,02 dBA pada 

lingkungan 

permukiman 

terdekat yang 

berjarak ±5 m. 

- Mengatur kecepatan 

kendaraan 

pengangkut material 

dengan kecepatan 

<40 km/jam untuk 

mereduksi tingkat 

kebisingan kendaraan 

- Melakukan perawatan 

terhadap kendaraan 

pengangkut material 

agar tidak 

menghasilkan 

kebisingan berlebih 

karena mengalami 

kerusakan mesin. 

- Tidak melakukan 

kegiatan 

pengangkutan pada 

malam hari untuk 

Lokasi 

pengelolaan 

dampak 

peningkatan 

kebisingan 

adalah Jalan 

Kecamatan 

Sampang-lokasi 

kegiatan. 

Pengelolaan 

dampak 

peningkatan 

kebisingan 

dilakukan 

selama kegiatan 

pembangunan 

fisik atau selama 

tahap 

konstruksi. 

Melakukan 

pemantauan 

kebisingan dengan 

cara pengukuran 

langsung sesaat, 

kemudian 

membandingkan 

dengan baku mutu 

yang mengacu 

pada KepmenLH 

No.Kep/48/Menlh/

11/1996 tentang 

Baku Tingkat 

Kebisingan. 

Pemantauan 

kebisingan 

dilakukan di 

depan pintu 

masuk tapak 

proyek. 

Pemantaua

n 

kebisingan 

dilakukan 

selama 

tahap 

konstruksi,  

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

mejaga kenyamanan 

lingkungan 

permukiman 

disekitarnya 

 

 

 

 

 

 Pemban

gunan 

Reservoa

r pada 

Sistem 

Penyedia

an Air 

Minum 

Kecamat

an 

Sampan

g. 

Peningkat

an Limbah 

Konstruksi 

menghasilkan 

sampah 

konstruksi 

berupa pasir, 

semen, tanah, 

pecahan batu 

bata dan dll 

dengan 

prosentase sisa 

material <5% 

- Pembuangan sampah 

diangkut dengan 

menggunakan truck 

dan dibuang ke TPA 

 

Lokasi 

pengelolaan 

Limbah 

konstruksi 

adalah Objek 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang 

Pengelolaan 

dampak limbah 

saat konstruksi 

dilakukan 

selama kegiatan 

pembangunan 

fisik atau selama 

tahap 

konstruksi. 

Melakukan 

pemantauan 

limbah konstruksi 

dengan cara 

pengamatan 

langsung sesaat, 

diarea lokasi. 

Pemantauan 

limbah 

konstruksi 

dilakukan di 

objek 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pemantaua

n Limbah 

konstruksi 

dilakukan 

selama 

tahap 

konstruksi,  

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang. 

 

 Peningkat

an 

Kebisingan 

Kebisingan yang 

dihasilkan dari 

kendaraan 

proyek dan 

berasal dari 

penggunaan 

alat – alat 

konstruksi. 

 

- Mengatur kecepatan 

kendaraan 

pengangkut material 

dengan kecepatan 

<40 km/jam untuk 

mereduksi tingkat 

kebisingan kendaraan 

- Melakukan perawatan 

terhadap kendaraan 

Lokasi 

pengelolaan 

dampak 

peningkatan 

kebisingan 

dilokasi kegiatan 

Pengelolaan 

dampak 

peningkatan 

kebisingan 

dilakukan 

selama kegiatan 

pembangunan 

fisik atau selama 

tahap 

Melakukan 

pemantauan 

kebisingan dengan 

cara pengukuran 

langsung sesaat, 

kemudian 

membandingkan 

dengan baku mutu 

yang mengacu 

Pemantauan 

kebisingan 

dilakukan di 

seluruh area 

lokasi kegiatan. 

Pemantaua

n 

kebisingan 

dilakukan 

selama 

tahap 

konstruksi,  

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

pengangkut material 

agar tidak 

menghasilkan 

kebisingan berlebih 

karena mengalami 

kerusakan mesin. 

- Tidak melakukan 

kegiatan 

pengangkutan dan 

kegiatan konstruksi 

pada malam hari 

untuk menjaga 

kenyamanan 

lingkungan 

permukiman 

disekitarnya 

konstruksi. pada KepmenLH 

No.Kep/48/Menlh/

11/1996 tentang 

Baku Tingkat 

Kebisingan. 

Sampang. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gangguan 

K3 

Pelaksana 

proyek maupun 

para pekerja 

lapangan, teknik 

dan pekerja 

lainnya harus 

benar-benar 

menerapkan 

SOP K3 untuk 

menghindari 

kecelakaan kerja 

- Menerapkan dan 

mematuhi SOP 

penggunaan alat berat 

- Menerapkan dan 

mematuhi SOP 

pekerja konstruksi 

Lokasi 

pengelolaan 

dampak 

gangguan K3 

adalah  Lokasi 

Kegiatan 

Pengelolaan 

dampak 

Gangguan K3 

dilakukan 

selama kegiatan 

pembangunan 

fisik atau selama 

tahap 

konstruksi. 

Melakukan 

pemantauan 

Gangguan K3 

dengan cara 

pengamatan 

langsung sesaat 

Pemantauan 

Gangguan K3 

dilakukan 

diseluruh area 

lokasi kegiatan. 

Pemantaua

n K3 

dilakukan 

selama 

tahap 

konstruksi 

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang. 

 Demobili

sasi 

Peralata

Penurunan 

Pelayanan 

Jalan 

Kerusakan jalan 

area kegiatan 

yang dilalui 

- Muatan kendaraan 

disesuaikan karena 

mempengaruhi 

Lokasi 

pengelolaan 

dampak adanya 

Pengelolaan 

dampak 

Penurunan 

Melakukan 

pemantauan 

terhadap proses 

Lokasi 

pemantauan 

adalah akses 

Pemantaua

n 

penurunan 

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

n dan 

Material 

Konstruk

si 

Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

lapisan aspal jalan 

- Material yang 

diangkut dalam 

keadaan tertutup, 

menimbulkan ceceran 

material seperti tanah, 

pasir, dll. 

- Penyimpanan 

peralatan konstruksi 

sesuai tempat dan 

prosedurnya 

akses jalan  

menuju lokasi 

kegiatan 

Kualitas Jalan 

bagian 

konstruksi 

dilakukan pada 

masa konstruksi 

berlangsung 

kendaraan 

pengangkut 

material, dengan 

tolak ukur jumlah 

muatan dengan 

kapasitas 

kendaraan. 

jalan menuju di 

lokasi kegiatan 

pelayanan 

jalan 

dilakukan 

selama 

tahap 

konstruksi 

berlajalan 

yaitu DLH. Kab. 

Sampang serta 

Dinas 

Perhubungan 

Kab. Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH. Kab. 

Sampang serta 

Dinas 

Perhubungan 

Kab. Sampang. 

 Demobili

sasi 

Tenaga 

Kerja 

Hilangnya 

Kesempata

n Kerja 

Mengalami 

pemutusan kerja 

dan berpindah 

pada kegiatan 

kontruksi 

ditempat lain 

- Melakukan kontrak 

kerja yang jelas agar 

tidak menimbulkan 

permasalahan pada 

masa pemutusan kerja 

- Pemberian upah para 

pekerja baik mandor, 

tukang, tenaga kasar 

sesuai  aturan yang 

umumnya berlaku 

(UMR) melalui 

perjanjian antara 

kontraktor pelaksana 

dan tenaga kerja yang 

terlibat sehingga 

terhindar adanya 

perselisihan 

Lokasi 

pengelolaan 

dampak 

pemutusan 

kontak kerja 

bagian 

konstruksi 

berada 

Kecamatan 

Sampang 

Pengelolaan 

dampak 

Pemutusan 

tenaga kerja 

bagian 

konstruksi 

dilakukan pada 

masa  

Melakukan 

pemantauan 

terhadap proses 

pemutusan tenaga 

kerja , dengan 

tolak ukur jumlah 

dan waktu 

Pembangunan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum 

Kecamatan 

Sampang telah 

selesai 

Lokasi 

pemantauan 

pemutusan kerja 

adalah di 

Kecamatan 

Sampang,  

Pemantaua

n 

kesempata

n kerja 

dilakukan 1 

kali pada 

awal tahap 

konstruksi. 

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang,serta 

Dinas Sosial 

Dan Tenaga 

Kerja Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang serta 

Dinas Sosial 

Dan Tenaga 

Kerja Kab. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampang. 

C.  OPERASIONAL 

1. Rekrutmen Tenaga Kerja 

 Adanya 

Kesempa

tan  

Terbukany

a 

Kesempata

n Kerja 

Jumlah tenaga 

kerja 

Operasional 

yang terserap 

>50% 

- Menyampaikan 

pengumuman kerja 

kepada warga 

disekitar lokasi proyek 

sebagai tenaga kerja 

Operasional  

- Jumlah penyerapan 

tenaga kerja 

konstruksi disesuaikan 

dengan kebutuhan 

tahapan konstruksi 

- Adanya keterbukaan 

syarat – syarat 

penerimaan tenaga 

kerja 

- Pemberian upah para 

pekerja baik mandor, 

tukang, tenaga kasar 

Lokasi 

pengelolaan 

dampak adanya 

kesempatan 

kerja bagian 

Operasional 

berada di 

Kecamatan 

Sampang dan 

di luar wilayah 

Kecamatan 

Sampang 

Pengelolaan 

dampak 

kesempatan 

kerja bagian 

Operasional 

dilakukan pada 

masa rekrutmen 

tenaga kerja 

berlangsung 

Melakukan 

pemantauan 

terhadap proses 

rekruitmen tenaga 

kerja , dengan 

tolak ukur jumlah 

dan prosentase 

tenaga kerja lokal 

yang direkrut dan 

terlibat untuk 

kegiatan 

Operasional. 

Lokasi 

pemantauan 

terbukanya 

lapangan kerja 

adalah di 

Kecamatan 

Sampang dan di 

luar wilayah 

Kecamatan 

Sampang 

Pemantaua

n 

kesempata

n kerja 

dilakukan 1 

kali pada 

awal tahap 

Operasiona

l. 

a. Pemrakarsa. 

b. Instansi 

Pengawas 

yaitu DLH Kab. 

Sampang, 

serta Dinas 

Sosial Dan 

Tenaga Kerja 

Kab. Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang serta 

Dinas Sosial 

Dan Tenaga 

Kerja Kab. 

Sampang. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

sesuai aturan yang 

umumnya berlaku 

(UMR) melalui 

perjanjian antara 

kontraktor pelaksana 

dan tenaga kerja yang 

terlibat sehingga 

terhindar adanya 

perselisihan 

- Melakukan kontrak 

kerja yang jelas agar 

tidak menimbulkan 

permasalahan pada 

masa pemutusan kerja 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Administrasi dan Operasional Kantor 

 Sanitasi 

Operasio

nal 

Kantor 

Peningkat

an Limbah 

cair 

Domestik 

Limbah cair 

yang dihasilkan 

dari aktivitas 

kegiatan 

Operasional dan 

Pengunjung 

 

 

- Menerapkan 

Kebersihan pada area 

Kantor,  

- Tidak melakukan 

mandi. 

- Penbuangan urinor 

pada toilet 

- Mematuhi prosedur 

dan tata tertib 

Lokasi 

pengelolaan 

Limbah Cair 

adalah Kantor 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pengelolaan 

dampak limbah 

cair dilakukan 

selama kegiatan 

operasional  

Melakukan 

pemantauan 

limbah cair dengan 

cara pengamatan 

langsung sesaat, 

diarea kantor. 

Pemantauan 

limbah cair 

dilakukan di 

objek kantor 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pemantaua

n Limbah 

cair 

dilakukan 

selama 

tahap 

operasiona

l,  

a. Pemrakarsa 

dan Instansi 

Pengawas 

b. yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

kebersihan Sampang. 

 Sanitasi 

Operasio

nal 

Kantor  

Peningkat

an Limbah 

Padat 

Limbah Padat 

yang dihasilkan 

dari aktivitas 

kegiatan 

adminstrasi dan 

operasional  

 

 

- Mematuhi prosedur 

dan tata tertib 

pembangunan  

- Pembuangan sampah 

dan sisa pada 

tempatnya 

- Adanya bak sampah 

 

Lokasi 

pengelolaan 

Limbah padat 

adalah kantor 

operasional 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

dampak limbah 

padat dilakukan 

selama kegiatan 

administrasi dan 

operasional 

kantor 

Melakukan 

pemantauan 

limbah padat 

dengan cara 

pengamatan 

langsung sesaat, 

diarea kantor. 

Pemantauan 

limbah padat 

dilakukan di 

objek kantor 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang.. 

Pemantaua

n Limbah 

Padat 

dilakukan 

selama 

tahap 

Operasiona

l,  

a. Pemrakarsa 

dan Instansi 

Pengawas 

b. yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

 Elektrikal  Adanya 

Potensi 

Kebakaran  

Kebakaran area 

lokasi Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

- Memiliki APAR pada 

radius 200m dan area 

kantor 

- Memasang symbol di 

area yang mudah 

terjadi kebakaran 

Lokasi 

pengelolaan 

adalah kantor 

operasional 

kantor dan 

wilayah Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pengelolaan 

dampak 

kebakaran 

dilakukan 

selama 

konstruksi dan 

pasca konstruksi 

dan selama 

menjadi Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

pemantauan 

potensi kebakaran 

dengan cara 

pengamatan 

langsung sesaat, 

area Sistem 

Penyediaan Air 

Minum Kecamatan 

Sampang, pantry, 

travo. 

Pemantauan 

potensi 

kebakaran 

dilakukan 

seluruh Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pemantaua

n potensi 

kebakaran 

dilakukan 

selama 

adanya 

Sistem 

Penyediaan 

Air Minum 

Kecamatan 

Sampang.  

a. Pemrakarsa 

dan Instansi 

Pengawas 

b. yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang. 

3. Pemeliharaan Lingkungan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Sampang. 
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Sumber 

Dampak 

Jenis 

Dampak 

Besaran 

Dampak 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
Institusi 

Pengelolah dan 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Lokasi 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Bentuk Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Lokasi 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

Periode 

pemantau

an 

Lingkunga

n Hidup 

 Limbah 

domestik

, limbah 

padat  

Peningkat

an Limbah 

domestik 

Kebersihan tidak 

terjaga 

- Adanya bak sampak 

dengan pemilahan 

sampah organik dan 

non organik 

- Melakukan kegiatan 

kebersihan secara 

teratur 

Lokasi 

pengelolaan 

seluruh  area 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pengelolaan 

dampak 

kebakaran 

dilakukan 

adanya Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

 

 

Melakukan 

pemantauan 

dengan cara 

pengamatan 

langsung sesaat, 

area Sistem 

Penyediaan Air 

Minum Kecamatan 

Sampang. 

Pemantauan 

dilakukan 

diseluruh Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pemantaua

n dilakukan 

selama 

adanya 

Sistem  

Penyediaan 

Air Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

a. Pemrakarsa 

dan Instansi 

Pengawas 

b. yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang. 

 Limbah 

B3 

Peningkat

an limbah 

B3 

Operasional 

SPAM dan 

penggunaan 

genset 

- Menyediakan TPS B3 

- Bekerja sama 

dengan pihak ke 3 

berizin 

Lokasi 

pengelolaan 

seluruh  area 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pengelolaan 

dilakukan 

setahun sekali 

mengingat 

limbah B3 yang 

dihasilkan tidak 

signifikan dan 

tergolong 

sangat sedikit 

Melakukan 

pemantauan 

dengan cara 

pengamatan 

langsung sesaat 

pada area TPS B3 

Pemantauan 

dilakukan 

diseluruh Sistem 

Penyediaan Air 

Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

Pemantaua

n dilakukan 

selama 

adanya 

Sistem 

Penyediaan 

Air Minum 

Kecamatan 

Sampang. 

a. Pemrakarsa 

dan Instansi 

Pengawas 

b. yaitu DLH Kab. 

Sampang. 

c. Instansi 

Penerima 

Laporan yaitu 

DLH Kab. 

Sampang. 
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BAB IV 
IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN 

Pasal 48 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan, menyatakan bahwa “Dalam hal usaha dan/kegiatan yang direncanakan 

Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin 

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

Jenis Izin Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) antara 

lain sebagaimana dimaksud tersebut dirinci pada penjelasan Pasal 48 Ayat (2). 

Berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan 

Sampang - Kabupaten Sampang, maka jumlah dan jenis izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan seperti tabel berikut ini. 

Agar segera menindakianjuti Izin Lingkungan dan Izin PPLH kepada lembaga 

penerbitan yaltu Online Single Submission (OSS) dan berkoordinasi dengan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang setelah 

Rekomendasi dokumen Iìngkungan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sampang. 

Tabel 4.1 Rekomendasi Izin PPLH 

No Izin Perlingdungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup Dibutuhkan 

1 Izin Pembuangan Air Limbah Tidak  

2 Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah Tidak 

3 Izin Penyimpanan Sementara LB3 Tidak 

4 Izin Pengumpulan LB3 Tidak 

5 Izin Pengangkutan LB3 Tidak 

6 Izin Pemanfaatan LB3 Tidak 

7 Izin Pengolahan LB3 Tidak 
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No Izin Perlingdungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup Dibutuhkan 

8 Izin Penimbunan LB3 Tidak 

9 Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Tidak 

10 Izin Dumping ke Laut Tidak 

11 Izin Reinjeksi Kedalam Formasi Tidak 

12 Izin Venting ke Udara Tidak 

 Jumlah 0 
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BAB V 
SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Ir. R. P MUHAMMAD ZIS, MT 

Jabatan  : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

  Kab. Sampang 

Alamat Rumah : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 9A Kec. Sampang 

  Kab. Sampang 

 

Selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sampang 

dalam kegiatan Penyusunan UKL-UPL Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) yang berlokasi di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. 

 

dengan ini menyatakan bahwa : 

 

1. Kami akan menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan sena menjaga 

kelestarian sumberdaya alam dan Iingkungan di Iokasi kegiatan dan sekitar 

tempat usaha dan/atau kegiatan kami; 

 

2. Kami akan melakukan upaya pengelolaan Iingkungan dan pemantauan 

Iingkungan seperti yang tercantum dalam Bab III; 

 

3. Kami bersedia melakukan Pengendalian dan mengelola dampak baru yang 

mungkin timbul dan muncul di kemudian hari serta segera melaporkan ke Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dan memasukkan dalam laporan berkala; 
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4. Kami bersedia dipantau dampak dan kegiatan usaha kami sebagaimana 

tercantum dalam Bab III oleh pihak yang memiliki surat tugas dan pejabat yang 

berwenang menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku; 

 

5. Apabila kami lalai dalam melaksanakan upaya pengelolaan Iingkungan 

sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) seperti yang telah kami kemukakan 

dalam dokumen ini, kami bersedia menghentikan kegiatan/produksi apabila 

terjadi kasus pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan kami, dan kami 

bersedia untuk bertanggung jawab seria ditindak sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 

 

6. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik. Kami bersedia melakukan pengelolaan air Iimbah 

(IPAL), membuat sumur resapan dan Penanaman Pohon Besar sebagai peneduh 

pada area Ruang Terbuka Hijau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai 

peraturan yang berlaku; 

 

7. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 

Dengan ini Kami bersedia melaporkan secara rutin dan periodik Dokumen Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) setiap 6 

bulan sekali sebagai bahan evaluasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sampang; 

 

8. Kami bersedia menindaklanjuti IZIN LINGKUNGAN kepada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang setelah 

rekomendasi Dokumen UKL UPL diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sampang; 





 
 

UKL-UPL Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang 

 
 

ix | H a l a m a n  
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Anonim, 2019. Kabupaten Sampang Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kab. Sampang 

Anonim, 2018. Kecamatan Sampang Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kab. Sampang 

Anonim, 2013. Buku Saku Profil Badan Lingkungan Hidup Tahun 2013 

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5311). 

 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha 

dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

 

Peraturan Menteri Negar Lingkungan Hidup Nomor 16 Tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen Lingkungan Hidup; 

 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 30 Tahun 2011 tentang Jenis UsaHa dan atau 

Kegiatan yang wajib dilengkapi Doku men UKL-UPL (Online). 

 

Anonim. 2007.  “Panduan  Pelingkupan  dalam  AMDAL“. Kementrian Lingkungan Hidup  

RI, Jakarta, Indonesia 

 

Green, R.H. 1979.  ”Sampling Design and Statistical Methods for Environmental  

Boiologists”; John Willey and Sons; New York; 527 pp 

 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 tentang standard baku mutu kesehatan 

lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi kolam renang, 

solus per aqua dan pemandian umum  

 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat – syarat dan 

pengawasan lualitas air minum parameter wajib. 

 



REVISI DOKUMEN 

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN 

(UKL-UPL) 

“PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)” 

 

Menindaklanjuti hasil koreksi draf Dokumen UKL-UPL dalam kegiatan/usaha 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), di Kecamatan Sampang, Kabupaten 

Sampang pada hari Rabu, 30 Desember 2020 bertempat di Aula Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sampang, Jalan Barisan Indah No. 1 Kecamatan Sampang, maka bersama ini 

disampaikan hasil saran masukan perbaikan sebagai berikut: 

 

No. BAB Hal Saran dan Tanggapan Keterangan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang  

1. 

 

 

 

  

Penyusun Dokumen UKL-UPL melakukan 

pengkajian terhadap upaya pengelolaan 

limbah padat domestik di dalam Dokumen 

UKL-UPL 

Telah dipenuhi dan tertuang 

didalam dokumen 

2. 

 

 

 

 

 

  

Penyusun Dokumen UKL-UPL melakukan 

pengkajian secara sosial ekonomi pada 

masyarakat khususnya pelanggan /konsumen 

terutama pada perhitungan secara ekonomis 

sehingga didapatkan gambaran perhitungan 

secara umum 

Telah dipenuhi dan tertuang 

didalam dokumen 

3. 

 

 

 

  

Penyusun UKL-UPL melakukan  pengkajian 

timbulan limbah B3 yang dihasilkan dan 

bagaimana pengelolaan ruang dan 

pemantauan limbah B3 nya 

Telah dipenuhi dan tertuang 

didalam dokumen 

4. 

 

 

 

 

  

Pemrakarsa menyediakan Ruang Terbuka 

Hijau seluas minimal 10% dari total luas lahan 

dan Penyusun Dokumen UKL-UPL 

melampirkan dan menjelaskan dalam layout 

Dokumen UKL-UPL mengenai lokasi Ruang 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 



Terbuka Hijau yang wajib disediakan oleh 

pemrakarsa 

5. 

 

 

 

 

 

 

  

Pemrakarsa melaksanakan Upaya Pengelolaan 

Lingkungan dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan sesuai dengan upaya yang 

direncanakan dalam Dokumen UKL-UPL 

 

 

 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

6. 

 

 

 

 

  

Pemrakarsa wajib menjaga keseimbangan dan 

kelestarian lingkungan dengan mengolah 

limbah yang dihasilkan dengan baik 

 

 

Pemrakarsa akan selalu 

menjaga keseimbangan dan 

kelestarian lingkungan di 

wilayah pembangunan 

SPAM. 

7. 

 

 

 

 

 

 

  

Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan 

pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan 

untuk melakukan verifikasi kesesuaian upaya 

pengelolaan lingkungan dan upaya 

pemantauan lingkungan yang dilaksanakan 

pemrakarsa dengan dokumen UKL-UPL yang 

disusun 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pemrakarsa wajib melaporkan upaya 

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 

pemantauan lingkungan hidup yang 

dilaksanakan, sesuai dengan Dokumen UKL-

UPL yang disusun oleh pemrakarsa kepada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang 

minimal 6 bulan sekali 

 

 

Pemrakarsa akan melakukan 

pelaporan sesuai dengan 

ketentuan dari DLH 

Kabupaten Samapang 



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Sampang 

 

1 

 

 

 

  

Penyusun Dokumen UKL-UPL menjelaskan 

dalam dokumen UKL-UPL mengenai besar 

tekanan air yang dihasilkan dari SPAM sampai 

pada konsumen 

Besar tekanan air eksisting 

saat ini sudah tertuang di 

dalam tabel Epanet. 

2 

 

 

 

  

Penyusun Dokumen UKL-UPL menjelaskan 

dalam Dokumen UKL-UPL mengenai rencana 

tata bangunan water treatment yang 

direncanakan akan dibanun di lokasi kegiatan 

Tata bangunan water 

treatment sudah tertuang 

dalam dokumen dan DED 

rencana SPAM Sampang 

Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang  

1. 

 

 

 

  

Pemrakarsa melakukan koordinasi dengan 

Kepolisian Resort Sampang melalui Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sampang dan 

penyusun Dokumen UKL-UPL 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

2. 

 

 

 

 

  

Pemrakrsa tidak merusak dan mengurangi 

atau menambah fungsi jalan sebagaimana 

fungsi aslinya setelah melakukan 

perbaikan/perawatan jaringan Penyediaan air 

minum 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang  

1.   Pemrakarsa menjaga dan memelihara 

keamanan dan ketertiban pada masyarakat di 

lokasi kegiatan 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang  

1.   Pemrakarsa wajib melakukan uji kualitas air 

pada reservoir dan pada konsumen untuk 

parameter Kimia dan Fisika 1 bulan sekali dan 

parameter kimia wajib 6 bulan sekali serta 

Pada perencanaannya uji 

kualitas air akan dilakukan 

pada masing - masing 

sumber air baku, outlet 

reservoar, dan pada masing 



penyusun Dokumen UK-UPL mencantumkan 

pada Matrik Dokumen UKL-UPL 

– masing zona layanan 

SPAM Sampang 

2.   Pemrakarsa menentukan masing-masing 1 

titik sampel pada reservoir dan konsumen 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

3.   Pemrakarsa melakukan uji Aerasi pada 

instalasi water treatment dan Penyusun 

Dokumen UK-UPL mencantumkan pada 

Matrik Dokumen UKL-UPL 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Sampang 

 

1.   Penyusun Dokumen UKL-UPL belum 

mencantumkan Surat Pernyataan, Daftar 

Pustaka dan Lampiran-Lampiran dalam draft 

Dokumen UKL-UPL 

Saran dan masukan telah 

ditambahkan di dalam 

dokumen 

2.   Pemrakarsa setelah memiliki rekomendasi Izin 

lingkungan dan terbitnya Izin Lingkungan 

selanjutnya harus melengkapi kegiatan ini 

dengan Izin Mendirikan Bangunan dan SIPA 

SIPA sedang dalam proses 

pengajuan izin 

Wakil dari Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang  

1.   Pemrakarsa segera melaksanakan kegiatan ini 

karena kegiatan ini adalah hal yang 

dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan 

Sampang 

Pemrakarsa juga berharap 

dengan adanya kegiatan ini 

berdampak positif bagi 

masyarakat 

Lurah Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang  

1.   Pemrakarsa melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dengan 

melibatkan stakeholder setempat 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

2.   Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat 

bermanfaat untuk masyarakat di sekitar lokasi 

kegiatan 

Pemrakarsa juga berharap 

dengan adanya kegiatan ini 



berdampak positif bagi 

masyarakat 

3.   Diharapkan kedepannya pemrakarsa dapat 

meningkatkan kualitas air minum yang 

didistribusikan sehingga dapat menjadi air 

minum yang sesungguhnya 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

4.   Pemrakarsa mengutamakan tenaga kerja dari 

masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk 

tenaga kerja yang akan direkrut pada kegiatan 

ini 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 

Wakil dari Perumda Air Minum Kabupaten Sampang  

1.   Pemrakarsa segera melaksanakan kegiatan ini 

karena kegiatan ini adalah hal yang 

dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan 

Sampang 

Pemrakarsa juga berharap 

dengan adanya kegiatan ini 

berdampak positif bagi 

masyarakat 

2.   Pemrakarsa memperhatikan estetika di lokasi 

kegiatan, mengingat lokasi kegiatan awalnya 

adalah tempat masyarakat melakukan 

kegiatan olahraga 

Pemrakarsa akan memenuhi 

saran dan masukan tim. 
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DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)
OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM SAMPANG KOTA

LST

MAP - L.KRJ

01 - 01

01 - 01

LIST GAMBAR

PETA LOKASI RENCANA PEKERJAAN TERHADAP KECAMATAN SAMPANG

1

13.

2.

1.

4.

1

6.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

NO. KODE GAMBAR NOMOR GAMBAR KETERANGAN JUMLAH LEMBAR

68JUMLAH GAMBAR

LYT - L.IPA.R

DSN - R.GPP

DSN - SPP

DSN - R.PJ

DSN - SE.IPA.R

01 - 01

01 - 15

01 - 03

01 - 07

01 - 12

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET, PANEL, DAN POMPA

RENCANA SALURAN, PAVING, DAN PAGAR

GAMBAR DETAIL RUMAH POS JAGA

GAMBAR SISTEM ELEKTRIKAL RENCANA IPA DAN RESERVOIR SPAM SAMPANG KOTA

LAYOUT RENCANA INSTALASI PENGOLAHAN AIR DAN RESERVOIR 1

15

3

7

12

MAP - L.SMP 01 - 01 PETA LOKASI KABUPATEN SAMPANG TERHADAP PROVINSI JAWA TIMUR

DSN - TBB 01 - 02 GAMBAR DETAIL TANGKI BBM BULANAN 2

DSN - WMC 01 - 04 GAMBAR DETAIL WATER METER CHAMBER 4

DSN - IPA 01 - 07 GAMBAR DETAIL INSTALASI PENGOLAHAN AIR 7

DSN - R.BBH 01 - 07 GAMBAR DETAIL RUANG PEMBUBUH 7

DSN - RSV 01 - 07 GAMBAR DETAIL RESERVOIR 1500 M3 7

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

LST

LIST GAMBAR

01 01

N T S



37.5 Km250 12.5

KAB. SUMENEP

L  A  U  T     J  A  W  A

KAB. BANGKALAN

KAB. PAMEKASAN

KAB. SAMPANG

KOTA PASURUAN

S  E  L  A  T     M  A  D  U  R  A

KAB. GRESIK

KAB. LAMONGAN

KAB. SIDOARJO

KAB. JOMBANG

KAB. MOJOKERTO

KOTA SURABAYA

KAB. BOJONEGORO

KAB. NGANJUK

KAB. NGAWI

KAB. MADIUN

KAB. BONDOWOSO

KAB. BANYUWANGI

B
  A

  L
  I

S
  E

  L
  A

  T

KOTA PROBOLINGGO

KAB. LUMAJANG

KAB. BLITAR

P. Nusa Barung

S  A  M  U  D  R  A      H  I  N  D  I  A

KAB. KEDIRI

KAB. PONOROGO

KAB. TULUNGAGUNG

KAB. TRENGGALEK

KAB. PACITAN

KAB. JEMBER

KAB. SITUBONDOKAB. MAGETAN

KAB. PROBOLINGGO

KAB. PASURUAN

KOTA MOJOKERTO

KOTA KEDIRI

KOTA MADIUN

KOTA MALANG

KAB. MALANG
KOTA BLITAR

KAB. TUBAN

P. BALI

Batas Kabupaten
Batas Provinsi

Sungai/Kali
Jalan Raya

Lokasi Kabupaten Sampang

Ibukota Propinsi
Ibukota Kabupaten/Kota

Garis Pantai

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

MAP - L.SMP

PETA LOKASI KABUPATEN SAMPANG
TERHADAP PROVINSI JAWA TIMUR

01 01

1 : 750.000

Keterangan:



840 16 Km

KEC.
CAMPLONG

KEC. OMBEN

KEC.
KEDUNGDUNG

KEC.
ROBATAL KEC.

KARANG PENANG

KEC.
SOKOBANAH

KEC.
KETAPANG

KEC.
BANYUATES

KEC.
TAMBELANGAN

KEC.
JRENGIK

KEC.
SRESEH

KEC.
PANGARENGAN

KEC.
TORJUN

KEC.
SAMPANG

10,50 2 Km

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

MAP - L.KRJ

PETA LOKASI RENCANA PEKERJAAN
TERHADAP KECAMATAN SAMPANG

01 01

1 : 50.000

Keterangan:

KEL.
KARANG DALEM

KEL.
AENG SAREH

KEL.
GUNUNG MADDAH

KEL.
BANYUANYAR

KEL.
RONG TENGAH

KEL.
DALPENANG

KEL.
POLAGAN

KEL.
PANGGUNG

KEL.
PASEAN

DESA
TANGGUMONG

KEL.
GUNUNG SEKAR

DESA
BARUH

DESA
TAMANSAREH

DESA
PAKALONGAN

DESA
KAMONING

DESA
BANYUMAS

DESA
PANGELEN

Garis Pantai

Batas Desa

Batas Kecamatan

Jalan Provinsi
Jalan Kabupaten
Jalan Lokal/Lain

KEC.
CAMPLONG

KEC.
OMBEN

KEC.
KEDUNGDUNG

KEC.
TORJUN

KEC.
PANGARENGAN

S E L A T   M A D U R A

Lokasi Rencana Pekerjaan

KEC. SAMPANG

KABUPATEN SAMPANG



Tangki Reservoir Ø 21400 mm

21400
23800

Pondasi Plat Ø 23800 mm

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - RSV

GAMBAR DETAIL RESERVOIR

1500 M3

1. DENAH

01 07

1 : 100

DENAH
Skala 1 : 100



21400
23800

Tangki Reservoir Ø 21400 mm

Pondasi Plat Ø 23800 mm

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - RSV

GAMBAR DETAIL RESERVOIR

1500 M3

1. TAMPAK ATAS

02 07

1 : 100

TAMPAK ATAS
Skala 1 : 100



21400
23800

48
00

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - RSV

GAMBAR DETAIL RESERVOIR

1500 M3

1. TAMPAK SAMPING

03 07

1 : 100

TAMPAK SAMPING
Skala 1 : 100



48
00

43
00

Dinding Tangki

14
51

0

Tiang Pancang
400x400 mm

Pondasi Plat Beton
Beton K-350 Tebal 40 cm

Urugan Pasir
Tebal 5 cm

Tiang Pancang
400x400 mm

Lantai Kerja
K-125 Tebal 10 cm

21400

23800

48
00

43
00

Dinding Tangki

14
51

0

Tiang Pancang
400x400 mm

D16-200

Tiang Pancang
400x400 mm

21400

D16-200

23800

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - RSV

GAMBAR DETAIL RESERVOIR

1500 M3

1. POTONGAN A - A

2. PEMBESIAN POTONGAN A - A

04 07

1 : 100

1 : 100

PEMBESIAN POTONGAN A - A
Skala 1 : 100

POTONGAN A - A
Skala 1 : 100



23800

D16-200

D16-200

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - RSV

GAMBAR DETAIL RESERVOIR

1500 M3

1. PEMBESIAN PLAT LANTAI

05 07

1 : 100

PEMBESIAN PLAT LANTAI
Skala 1 : 100



21400

23800

3100 2800 2200 4200 2200 2800 3100

Tiang Pancang
400x400 mm

Pile Cap
900x900 mm

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - RSV

GAMBAR DETAIL RESERVOIR

1500 M3

1. DENAH TIANG PANCANG

06 07

1 : 100

DENAH TIANG PANCANG
Skala 1 : 100



3 D16

2 Ø10

Ø10-150

3 D16

Dinding Tangki

3 Ø10 D16-200 D16-200

90
0

900

D22-150

D22-150

D13-150D13-150

900

40
0

D13-150

D22-150

14
51

0

400

Tiang Pancang
400x400 mm

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - RSV

GAMBAR DETAIL RESERVOIR

1500 M3

1. DETAIL A

2. DENAH DAN POTONGAN  PILE

CAP

07 07

1 : 20

1 : 20

POTONGAN PILE CAP
Skala 1 : 20

DETAIL A
Skala 1 : 20

DENAH PILE CAP
Skala 1 : 20
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75
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Tangki
BBM

RUANG POMPA

Pondasi Genset
3150x1060
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N
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Saluran Kabel
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25502750217524252425

17850
150 150 150150

2750

25502825225025002500955 9552825

19610
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2050
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1000

Saluran Kabel

24252425217527502550

17850
150 150 150

25002500225028252550 955

150
2750

2825955

19610

2250

2175

+0.15
+0.30

RUANG GENSET
Lemari PanelLemari Panel

RUANG PANEL

Pondasi Genset

RUANG POMPA

Konsol Pendek

Chain Block 5 Ton

Hoist Crane 5 Ton
WF 350x175x7x11

Pondasi Pompa

Tanah +0.00

20
0

21
50

60
0

40
0

50
0

50
0

43
50

Dinding
Pas. ½ Bata 1 : 4

Talang
Pipa PVC Ø 4 "

Clamp Plat Strip
t = 3,2 mm

Lubang Ventilasi Udara
< 45° Lapis Kassa

DENAH
Skala 1 : 70

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DENAH

2. POTONGAN A - A

01 15

1 : 70

1 : 70

POTONGAN A - A
Skala 1 : 70



2425 2425 2175 2750 2550

17850
150150150

2500 2500 2250 2825 2550955

Dinding
Pas. ½ Bata 1 : 4

Sloof 150x200

Talang
Pipa PVC Ø 4 "

Clamp Plat Strip
t = 3,2 mm

Pas. Trasraam
1pc : 2ps

Pondasi Genset Pondasi Pompa

+0.30
+0.15

Tanah +0.00

Lubang Ventilasi Udara
< 45° Lapis Kassa

150
2750

2825 955

Tanah +0.00

20
0

21
50

60
0

40
0

50
0

50
0

43
50

RUANG GENSET
1550

17
00

19610

RUANG PANEL

RUANG POMPA

Hoist Crane 5 Ton

Chain Block 5 Ton

WF 350x175x7x11

Konsol Pendek

2250

Lemari PanelLemari Panel

AC

2175

Plat Lantai Beton
t = 15 cm

Lantai Kerja 1 : 3 : 5
t = 5 cm

Dinding
Pas. ½ Bata 1 : 4

Sloof 150x200

Talang
Pipa PVC Ø 4 "

Clamp Plat Strip
t = 3,2 mm

Pas. Trasraam
1pc : 2ps

Tanah +0.00

Lubang Ventilasi Udara
< 45° Lapis Kassa

2175

4650
150

2175
150

20
0

40
0

60
0

955 2500 2000 955

Pondasi Genset

Urugan Pasir Padat
t = 10 cm

95
0

50
0

43
50

6410

900

17
00

Ventilasi
Roaster + Kassa

Dinding
Pas. ½ Bata 1 : 4

Talang
Pipa PVC Ø 4 "

Clamp Plat Strip
t = 3,2 mm

1925

4650
150

2425
150

955 2000 2500 955

Pondasi
Pompa

Pas. Trasraam
1pc : 2 ps

Sloof 150x200

Tanah +0.00 20
0

40
0

60
0

50
0

21
50

43
50

6410

Hoist Crane 5 Ton

WF 350x175x7x11

50
0

Chain Block 5 Ton

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. POTONGAN B - B

2. POTONGAN C - C

3. POTONGAN D - D

02 15

1 : 70

1 : 60

1 : 60

POTONGAN B - B
Skala 1 : 70

POTONGAN C - C
Skala 1 : 60

POTONGAN D - D
Skala 1 : 60



25502200225025002500955 955
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. TAMPAK A

2. TAMPAK B

03 15

1 : 70

1 : 70

TAMPAK A
Skala 1 : 65

TAMPAK B
Skala 1 : 65
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6410

Pondasi Setempat
1200x1200

Pondasi Batu Kali
(1pc : 4kr)

Pondasi Setempat
1200x1200

25502825225025002500

Kolom 250x250

Sloof 150x200

22
50

22
50

Pondasi Setempat
1500x1500

2825

RUANG GENSET RUANG PANEL RUANG POMPA

17700

45
00

PS1 PS1 PS1 PS2 PS2

PS1 PS1 PS1 PS2 PS2

PS1 PS1 PS1 PS1

PS1

PS1

PS2

PS2

PS2

PS2

2250

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. TAMPAK C

2. TAMPAK D

3. DENAH RENCANA PONDASI

04 15

1 : 60

1 : 60

1 : 70

TAMPAK C
Skala 1 : 60

TAMPAK D
Skala 1 : 60

DENAH RENCANA PONDASI
Skala 1 : 70

DSN - R.GPP



A'

Ø10 - 150

Ø10 - 150

1200

1200
250

1200

250

Ø10 - 125

8 Ø12

Lantai Kerja 1 : 3 : 5
Urugan Pasir Padat

Ø8 - 125 (Ø8 -125)

800

250 20050

100

250

A'

Pasangan Batu Kali 1:4

Aanstamping

Urugan Pasir Padat

Sloof 150x200200

550

150

100

1200
1000

100 700

300

100

150

Urugan Tanah

B'

Ø10 - 150

Ø10 - 150

1500

1500
400 1500

400

Ø10 - 150

8 D16

Lantai Kerja 1 : 3 : 5
Urugan Pasir Padat

Ø8 - 150 (Ø8 -200)

800

250 20050

100

300

B'

2 Ø12

Ø8 - 200

150

200

2 Ø12

250

Ø8 - 125

8 Ø12

250

8 Ø12250

250

Ø8 - 200

Ø8 - 150

8 D16

400

300

Ø8 - 200

8 D16

400

300

DETAIL PONDASI SETEMPAT 1200x1200 (PS1)
DETAIL PONDASI SETEMPAT 1500x1500 (PS2)

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DETAIL PONDASI SETEMPAT 1

2. DETAIL PONDASI SETEMPAT 2

3. DETAIL PONDASI BATU KALI

4. DETAIL PEMBESIAN SLOOF

5. DETAIL PEMBESIAN KOLOM K1

6. DETAIL PEMBESIAN KOLOM K2

05 15

1 : 30

1 : 30

1 : 25

1 : 16

1 : 16

1 : 16

PEMBESIAN SLOOF PEMBESIAN KOLOM K1 (250x250)

PONDASI PS1
Skala 1 : 30

POTONGAN A' - A'
Skala 1 : 30

PONDASI PS2
Skala 1 : 30

POTONGAN  B' - B'
Skala 1 : 30

SLOOF 150x200
Skala 1 : 16

TUMPUAN
Skala 1 : 16

LAPANGAN
Skala 1 : 16

DETAIL PONDASI BATU KALI
Skala 1 : 25

LAPANGAN
Skala 1 : 16

TUMPUAN
Skala 1 : 16

PEMBESIAN KOLOM K2 (300x400)
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DETAIL PONDASI PENYANGGA

PIPA HEADER

2. DETAIL PEMBESIAN PLAT LANTAI

06 15

1 : 25

1 : 16

DETAIL PONDASI PENYANGGA PIPA HEADER
Skala 1 : 25

DENAH
Skala 1 : 25

POTONGAN C' - C'
Skala 1 : 25

DETAIL PEMBESIAN PLAT LANTAI
Skala 1 : 16

POTONGAN D' - D'
Skala 1 : 25
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DENAH PEMBESIAN PLAT ATAP

2. DETAIL PEMBESIAN CANOPY

3. DETAIL PEMBESIAN LISTPLANK

4. DETAIL PEMBESIAN BALOK B0

5. DETAIL PEMBESIAN BALOK B1

6. DETAIL PEMBESIAN BALOK B2

7. DETAIL PEMBESIAN BALOK B3

07 15

1 : 65

1 : 16

1 : 16

1 : 16

1 : 16

1 : 16

1 : 16

DETAIL PEMBESIAN PLAT ATAP
Skala 1 : 75

TUMPUAN = LAPANGAN
Skala 1 : 16

TUMPUAN
Skala 1 : 16

LAPANGAN
Skala 1 : 16

DETAIL PEMBESIAN LISTPLANK
Skala 1 : 16

DETAIL PEMBESIAN CANOPY
Skala 1 : 16

TUMPUAN
Skala 1 : 16

TUMPUAN
Skala 1 : 16

LAPANGAN
Skala 1 : 16

LAPANGAN
Skala 1 : 16



Pasir Urug

Lantai Beton Lantai Kerja 1pc : 3ps : 5 kr
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

POTONGAN PORTAL MELINTANG
Skala 1 : 35

POTONGAN A - A
Skala 1 : 16

DETAIL 1
Skala 1 : 20

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. POTONGAN PORTAL MELINTANG

2. DETAIL 1

3. DETAIL PEMBESIAN BALOK B4

08 15

1 : 35

1 : 20

1 : 16

POTONGAN B - B
Skala 1 : 16
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. KEYPLAN PINTU, JENDELA, DAN

VENTILASI

2. DETAIL PINTU P1

09 15

1 : 70

1 : 35

KEYPLAN PINTU, JENDELA, DAN VENTILASI
Skala 1 : 70

DETAIL PINTU 1 (P1)
Skala 1 : 35
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DETAIL PINTU P2

2. DETAIL 1

3. DETAIL 2

4. DETAIL 3

10 15

1 : 30

1 : 4

1 : 4

1 : 4

DETAIL 1
Skala 1 : 4

DETAIL 2
Skala 1 : 4

DETAIL 3
Skala 1 : 4

DETAIL PINTU 2 (P2)
Skala 1 : 30
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DETAIL 4
Skala 1 : 4

DETAIL 5
Skala 1 : 4

DETAIL 6
Skala 1 : 4

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DETAIL BOUVENLIGHT BV1

2. DETAIL BOUVENLIGHT BV2

3. DETAIL 4

4. DETAIL 5

5. DETAIL 6

11 15

1 : 20

1 : 20

1 : 4

1 : 4

1 : 4

DETAIL BOUVENLIGHT 1 (BV1)
Skala 1 : 20

DETAIL BOUVENLIGHT 2 (BV2)
Skala 1 : 20
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DENAH TANGKI BBM HARIAN

2. POTONGAN A - A

12 15

1 : 20

1 : 20

POTONGAN A - A
Skala 1 : 20

DENAH TANGKI BBM HARIAN
Skala 1 : 20
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

POTONGAN B - B
Skala 1 : 20

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. POTONGAN B - B

2. DENAH PEMBESIAN PONDASI

3. DETAIL A

4. POTONGAN C - C

5. POTONGAN a' - a'

13 15

1 : 20

1 : 20

1 : 10

1 : 20

1 : 10

DENAH PEMBESIAN PONDASI
Skala 1 : 20

DETAIL A
Skala 1 : 10

POTONGAN C - C
Skala 1 : 20

POTONGAN a' - a'
Skala 1 : 10
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DENAH PEMBESIAN PONDASI

GENSET

2. POTONGAN 1 - 1

3. POTONGAN 2 -2

4. DETAIL 1

14 15

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 15

POTONGAN 1 - 1
Skala 1 : 20

POTONGAN 2 - 2
Skala 1 : 20

DENAH PEMBESIAN PONDASI GENSET
Skala 1 : 20

DETAIL 1
Skala 1 : 15



DETAIL 2

Pasangan Batu Kosong

Urugan Pasir Padat
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KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

POTONGAN 3 - 3
Skala 1 : 20

POTONGAN 4 - 4
Skala 1 : 20

DENAH PEMBESIAN PONDASI POMPA
Skala 1 : 20

DETAIL 2
Skala 1 : 15

DSN - R.GPP

GAMBAR DETAIL RUMAH GENSET,

PANEL, DAN POMPA

1. DENAH PEMBESIAN PONDASI

POMPA

2. POTONGAN 3 - 3

3. POTONGAN 4 - 4

4. DETAIL 2
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1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 12,5
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POTONGAN A - A
Skala 1 : 30
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Skala 1 : 30

POTONGAN B - B
Skala 1 : 30

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - TBB

GAMBAR DETAIL TANGKI BBM

BULANAN

1. DENAH

2. POTONGAN A - A

3. POTONGAN B - B
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1 : 30

1 : 30

1 : 30
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Skala 1 : 20
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POTONGAN C - C
Skala 1 : 20

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - TBB

GAMBAR DETAIL TANGKI BBM

BULANAN

1. DENAH PEMBESIAN PONDASI

2. POTONGAN C - C

3. DETAIL PEMBESIAN SLOOF

02 02

1 : 20

1 : 20

1 : 10



200 2700 200

20
00

20
0

20
0

24
00

3100

In Zona 3

Out

In Zona 2

In Zona 1

Out

Out

750

Lantai Kerja
Pasir Urug

2002700200

3100

20
00

20
0

15
0

Manhole Cast Iron 80x80

Tangga Monyet

15
0

50
24

00
300

30
0

450450450

Besi Handle Plat Beton

Out In

Lantai Kerja
Pasir Urug

2002000200

2400

30
0

Tangga Monyet

Manhole Cast Iron 80x80

20
00

20
0

50

15
0

15
0

24
00

15
00

KODE GAMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Jaksa Agung Suprapto 9A, Sampang, Telp. (0323) 321496

KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR MINUM DAN SANITASI

EKO HENDRA K., ST., MT.
DIREKTUR

PEKERJAAN

OPTIMALISASI SARANA PENUNJANG SPAM
SAMPANG KOTA

LOKASI

KEC. SAMPANG - KAB. SAMPANG

NAMA GAMBAR

NO. LEMBAR JML. LEMBAR

SKALA

KONSULTAN PERENCANA

MISBAKHUDDIN, ST.
TEAM LEADER

HERU SANTOSO, ST.
DRAFTER

DSN - WMC

GAMBAR DETAIL WATER METER

CHAMBER

1. DENAH

2. POTONGAN A - A

3. POTONGAN B - B

01 04

1 : 30

1 : 30

1 : 30

POTONGAN A - A
Skala 1 : 30

POTONGAN B - B
Skala 1 : 30

DENAH WATER METER CHAMBER
Skala 1 : 30



Pipa GI Ø 250 / 200 mmPipa HDPE Ø 250 / 200 mm

GI WJ 4,5 m SII - 06.0084 - 2002 PN 10

Tipe
SambunganKeterangan GambarSimbol Bahan ND Jumlah

3DCI FJ

HDPE FJ/WJ 1

3

DCI FJ 6

SNI - 06.4829 - 2005, SDR - 17 PE 100

ISO - 2531 FLANGE TO ISO 7005/2 PN 10

Gate Valve

Stub Flange

Dresser Joint

Wall Pipe

Pipe

DAFTAR MATERIAL

Check Valve FJDCI 3 ISO - 5752 SERIES 3, FLANGE TO ISO 7005/2 PN 10 

DCI ISO - 5752 SERIES 3, FLANGE TO ISO 7005/2 PN 10 

ISO - 5752 SERIES 3, FLANGE TO ISO 7005/2 PN 10 

Spesifikasi Standar

6Blank Flange GI

250

150

FJ/MJ

ISO 7005/2 PN 10 

FJ 3 ISO - 2531 PN 10DCIWater Meter Electromagnetic

FJ

3 ISO - 2531 FLANGE TO ISO 7005/2 PN 10Strainer DCI FJ

350Single Air Valve DCI ISO - 5752 SERIES 3 PN 10WJ

ISO - 5752 SERIES 3 PN 10 3SS WJPressure Gauge

150

150

150

150

150

150

150

150

HDPE FJ/WJ 2 SNI - 06.4829 - 2005, SDR - 17 PE 100Stub Flange 200

DCI FJ 2 ISO - 2531 FLANGE TO ISO 7005/2 PN 10Reducer All Flange 250 - 150

DCI FJ 4 ISO - 2531 FLANGE TO ISO 7005/2 PN 10200 - 150Reducer All Flange

2Blank Flange GI 200 ISO 7005/2 PN 10 FJ

1Blank Flange GI 250 ISO 7005/2 PN 10 FJ

Single Air Valve DCI Ø 50 mm
Water Meter Electromagnetic DCI Ø 150 mm

Pressure Gauge SS Ø 25 mm
Reducer All Flange DCI Ø 250 / 200 - 150 mm

Wall Pipe DCI Ø 150 mm

Dresser Joint DCI Ø 150 mm
Check Valve DCI Ø 150 mm

Strainer DCI Ø 150 mm
Gate Valve DCI Ø 150 mm

Reducer All Flange DCI Ø 250 / 200 - 150 mm
Wall Pipe DCI Ø 150 mm

Stub Flange HDPE Ø 250 / 200 mm

InOut

JUNCTION
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Skala 1 : 20
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STANBY GENSET- SILENT TYPE
100 kVA, 3Ø, 380V, 50Hz
1500 RPM

G BC 70 mm2

PANEL UTAMA (LVMDP)

D
50kA

315 A
MCCB 4P

50kA

BUSBAR 

160 A
MCCB 4P

50kA

KAP. 600 A

220/380,50Hz

R S T

DPM
DIGITAL
POWER
METER

4A

CT 300/5 A

NYY 4 x 70 mm2

L= 10 m

M

M

R S T

DPM
DIGITAL
POWER
METER

4A

CT 300/5 A

R < 5 Ohm

COS

kWH
Meter

Power 147 kVA
3PH-4W 380/220V 50Hz

Disediakan Oleh PLN

FROM : PT. PLN LINE
NYY 4 x 120 mm2

L=10m

KAP.147 kVA 
PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK

250A
MCCB 3P

50kA

NYY 4 x 120 mm2

L=10m

BC 70 mm2

250A
MCCB 3P

BUSBAR 
KAP. 500A
220/380,50Hz

50kA

R < 5 Ohm

80 A, 50 kA 
MCCB 3P

L= 10m
NYY 4 x 25 mm2

80 A, 50 kA 
MCCB 3P

L= 10 m

R S

4A

T

DPM

CT

DIGITAL
POWER
METER

POMPA DIST. ZONA 1 (DUTY)M
3~ 30 kW

POMPA DIST. ZONA 1 (STANBY)M
3~ 30kW

M.C

M.C

V.S.D

V.S.D

SDP- DISTRIBUSI 

R < 5 Ohm

R < 5 Ohm

NYY 4 x 25 mm2

50kA

20A
MCCB 3P

16kA

50 A, 50 kA 
MCCB 3P

L= 10m
NYY 4 x 16 mm2

50 A, 50 kA 
MCCB 3P

L= 10 m

POMPA DIST. ZONA 2 (DUTY)M
3~ 22 kW

POMPA DIST. ZONA 2 (STANBY)M
3~ 22kW

M.C

M.C

V.S.D

V.S.D

R < 5 Ohm

R < 5 Ohm

NYY 4 x 16 mm2

100 A, 50 kA 
MCCB 3P

L= 10m
NYY 4 x 50 mm2

100 A, 50 kA 
MCCB 3P

L= 10 m

POMPA DIST. ZONA 3 (DUTY)M
3~ 45 kW

POMPA DIST. ZONA 3 (STANBY)M
3~ 45kW

M.C

M.C

V.S.D

V.S.D

R < 5 Ohm

R < 5 Ohm

NYY 4 x 50 mm2

L= 10 m
NYY 4 x 6 mm2

LP/PP- BANGUNAN PENUNJANG

20A
MCCB 3P

16kA

SPARE
20A
MCCB 3P

16kA

NYFGbY 4 x 10 mm2

L=15m

BC 10 mm2

20A
MCCB 3P

BUSBAR 
KAP. 40 A
220/380,50Hz

25kA

R < 5 Ohm

6A
MMCB 3P

L= 10 m
NYY 4 x 2.5 mm2

6A
MMCB 3P

L= 10 m
NYY 4 x 2.5 mm2

SDP-KIMIA

R S

4A

T

DPM

CT

DIGITAL
POWER
METER

D.O.L M
3~

M
3~D.O.L

MMCB 3P
6A
MMCB 3P

L= 10 m
NYY 4 x 2.5 mm2 M

3~ 0,75 kW
KAPORIT (DUTY)

D.O.L

KAPORIT DOSING PUMP  (DUTY)
0,25 kW

KAPORIT DOSING PUMP  (STANBY)
0,25 kW

6A
MCB 3P

L= 5 m
NYY 4 x 2.5 mm2

6A
MCB 3P

SPARE

PANEL LP/PP- R. PEMBUBUH

6A
MCB 3P

SPARE
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PAR #319 = (ALARM )

PAR #306 = ( LSB )

PAR #305 = ( MSB )

PAR #301 = ( MOTOR 

ALTERNATION )

PAR #302 = ( START )

PAR #300 = ( SYSTEM START ) 

PAR #314 = ( FEEDBACK ) 
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INVERTER
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1. THREE LINE DIAGRAM SDP -

DISTRIBUSI (ZONA 2)
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1. THREE LINE DIAGRAM SDP -

DISTRIBUSI (ZONA 3)
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1. DETAIL PANEL LVMDP
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1. DETAIL PANEL SDP - DISTRIBUSI
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H1 H2 H3

SDP-KIMIA TAMPAK SAMPING

PANEL LP/PP- TAMPAK SAMPING

H1 H2 H3
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1. DETAIL SDP KIMIA DAN PANEL

LP - PP
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DETAIL GROUNDING/PENTANAHAN
KODE GAMBAR
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SISTEM ELEKTRIKAL RENCANA IPA
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1. DETAIL GROUNDING /

PENTANAHAN
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Tanah urug

Buis beton

Ø 20 cm

Kabel 

Pasir urug

tebal = 5 cm

60

10

5

DETAIL KABEL PENGHANTAR

Pasir urug

Muka tanah

DETAIL PEMASANGAN CABLE TRAY / LADDER
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1. DETAIL PEMASANGAN CABLE

TRAY / LADDER

2. DETAIL PEMASANGAN KABEL

PENGHANTAR DALAM TANAH

N T S
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1

A
Bottom Ø140 mm

Base plate

300 x 300 x 90

Rib plate t = 8mm
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B
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0
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50
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H
 =
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Ring Ø 22Ring Ø 22

Anchor bolt

M.22x600

Base Plate

t  = 19 mm

Rib Plate

t = 8 mm

Pole

t = 32 mm

Rib plate

t = 8 mm

Anchor bolt

M.22x600

Base plate

30 x 30 x 9 cm

Top pole

Ø 96 mm

Ornamen

Slip joint

Pipe

Ø 2"

DETAIL TIANG LAMPU

DETAIL ANCHOR BOLT
S k a l a   1 : 10

DETAIL RIB PLATE
S k a l a   1 : 10

DETAIL 1
S k a l a   1 : 10

POTONGAN A
S k a l a   1 : 10

A
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1. DETAIL PENERANGAN JALAN
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170
150

30

60

4 Ø 12

Ø8 - 150

20

60

60

Ø10 - 150

Ø10 - 150

30

30

DETAIL PONDASI
S k a l a   1 : 20

4 Ø12

Ø8 - 150

Foot plate

60x60 ;  K-175

Kolom foot plate

30x30 cm ; K-175

Muka tanah

Tiang lampu

Rib plate

tebal = 6 mm

30

Anchor bolt

M.22x600

Kabel

Pipa Ø 1"

20

Pondasi

beton K-175

DETAIL A
S k a l a   1 : 20

Base plate

tebal = 8 mm
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1. DETAIL PENERANGAN JALAN

UMUM (PJU) N T S
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CABLE LUG 235 mm2
HOLE 20 mm

BOLT Ø 17mm C/W WASHER

COOPER BAR 8x100x250

ISOLATOR

BRACKETS
BOLT C/W WASHER Ø 17mm

DYNABOLT Ø 10mm x 50mm

WALL

BARE COOPER 240mm

NUT 

FLAT WASHER

SPRING WASHER

CABLE LUG
PIPA GIP Ø6"

WELDED

ISOLATOR

BOLT Ø 17mm C/W WASHER

BRACKETS

COOPER BAR 8x100x250

CABLE LUG 235 mm2

BARE COOPER

GROUND EARTH BAR

CONNECTING CLAMP

CONDUCTOR 240mm

SLAVE 50mm

CONDUCTOR 240mm

EXCOTHERMIC WELD
(TYPICAL)

CONDUCTOR 240mm

BARE COOPER 240mm

CONNECTION CLAMP
BARE COOPER

COOPER ROD 70mm

SLAVE 50mm

BARE COOPER 240mm

EXCOTHERMIC WELD
(TYPICAL)

L

TAPERED AIR TERMINAL

STYLE ADHESIVE CABLE
FASTENER

COPPER, LIGHTNING
PROTECTION CONDUCTOR

AIR TERMINAL BASE
MOUNTED
HORIZONTALLY

NUT Ø 12mm

SPRING WASHER SPLI RANGE

MODIIFICATION PLATE

PIPA GIP 6"

GROUNDING PIT
Uk. 400x400x400

LIFT HANDLE

COPPER ROD DITANAM
SAMPAI TAHANAN MAKSIMUM 5 OHM 
ATAU KEDALAMAN 8 M

COPPER ROD DITANAM
SAMPAI TAHANAN MAKSIMUM 5 OHM 
ATAU KEDALAMAN 8 M

A A

PIPA GIP 6"

BB

CC

Ø10-150

8 Ø12

Ø10-150

Ø10-150

Ø10-150

Ø10-150

8 Ø12

GROUNDING PIT
Uk. 400x400x400

FLAT WASHER
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Skala 1 : 65

TAMPAK DEPAN
Skala 1 : 65

TAMPAK SAMPING KANAN
Skala 1 : 65
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GAMBAR DETAIL RUMAH POS JAGA

1. DENAH

2. TAMPAK DEPAN

3. TAMPAK BELAKANG

4. TAMPAK SAMPING KANAN

5. TAMPAK SAMPING KIRI

01 07

1 : 65

1 : 65

1 : 65

1 : 65

1 : 65

TAMPAK SAMPING KIRI
Skala 1 : 65

TAMPAK BELAKANG
Skala 1 : 65



20001500 800800

3500
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35

20
0

43
35

30°

- 0.20

Strouss Dia. 30 cm

Poer 40x40x30

Sloof 15x20

- 3.20

Pasangan 12  Bata

Plafond Eksterior

Genteng

Ringbalk 15x15

Listplank

Rangka Atap Baja Ringan

+ 3.00

+ 2.30

+ 1.70

+ 2.70

± 0.00+ 0.05

List Aluminium 1x1
(Keliling Dinding)

15004500 800800

6000

± 0.00

+ 2.70
(Plafond Interior)

+ 3.00

List Aluminium 1x1
(Keliling Dinding)

- 0.20

Strouss Dia. 30 cm

Poer 40x40x30

Sloof 15x20

- 3.20

Pasangan 12  Bata

Plafond Eksterior

Genteng

Ringbalk 15x15

Listplank

Rangka Atap Baja Ringan
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80
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0
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35

20
0

43
35

30°

+ 1.70

+ 0.05

+ 2.30

- 0.05

150

150

4 D13

Ø6 - 200

150

150

4 D10

Ø6 - 200

200

150

4 D10

Ø6 - 200

5
 D

10

5
 D

10

3 D10
t = 300 mm

5 D13

Ø6 - 200 Spiral
H = 3000 mm

400

400

300

5 D10

5 D10

K1 = 15/15
S1 = 15/20
B1 = 15/15
Poer = 40x40x30
Strouss = Dia. 30 cm, H = 3 m

Kolom - K1
Di Atas Kolom Adalah Balok - B1

Poer Sloof - S1 Pondasi Strouss

30003000

6000

35
00

150015003000

15
00

20
00

POTONGAN A - A
Skala 1 : 60

DENAH STRUKTUR
Skala 1 : 65

KOLOM K1
Skala 1 : 10
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POTONGAN B - B
Skala 1 : 60

GAMBAR DETAIL RUMAH POS JAGA

1. DENAH STRUKTUR

2. POTONGAN A - A

3. POTONGAN B -  B

4. DETAIL PEMBESIAN KOLOM K1

5. DETAIL PEMBESIAN BALOK B1

6. DETAIL PEMBESIAN SLOOF S1

7. DETAIL PEMBESIAN PONDASI

POER

8. DETAIL PEMBESIAN PONDASI

STROUSS

1 : 65

1 : 60

1 : 60

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1 : 10

BALOK B1
Skala 1 : 10 SLOOF S1

Skala 1 : 10

PONDASI POER
Skala 1 : 10

PONDASI STROUSS
Skala 1 : 10

DETAIL PEMBESIAN STRUKTUR



Keramik Dinding KM/WC Keliling,
Setinggi + 1.70 dan List Aluminium

   K1 = Keramik Lantai, 40x40
   K2 = Keramik Lantai, 30x30
   Keramik Dinding KM/WC, 30x30

30003000
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35
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150015003000
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00
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K2

K1

K1

Rangka Atap = Baja Ringan
Penutup Atap = Genteng Beton
Listplank = Kalsiplank

7600

51
00

30003000
6000

150015003000
15

00
20
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35
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Plafond Interior = Gypsum
Plafond Eksterior = GRC
Rangka Plafond = Besi Hollow

7600

51
00

30003000
6000

150015003000

15
00

20
00

35
00

Manhole

KODE KETERANGAN JUMLAH

   Titik Lampu

   Saklar Ganda

   Saklar Tunggal

   Stop Kontak

   Box MCB

   Panel PLN

5

2

1

4

1

1

DENAH POLA LANTAI
Skala 1 : 65

DENAH RENCANA ATAP
Skala 1 : 65

DENAH RENCANA PLAFOND
Skala 1 : 65

DENAH RENCANA LISTRIK
Skala 1 : 65
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1. DENAH POLA LANTAI

2. DENAH RENCANA LISTRIK

3. DENAH RENCANA ATAP

4. DENAH RENCANA PALFOND

1 : 65

1 : 65

1 : 65

1 : 65



TYPE PJ1 = 1 bh

25 850

IN

POTONGAN A - A

Opening = 2850

OUT25

6070

O
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ng

 =
 2

30
0

H
 =

 2
29

0

POTONGAN B - B

20

±0.00

+2.30

60
20

70
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SKEMATIK SPAM UNIT SAMPANG EKSISTING
TANPA SKALA

M.A. RUBARU 1

  Broncap MA. Rubaru 1

    Type pompa

    Q

     H

    Daya Pompa

    Starting Pompa

    Meter induk

    Jam operasi

    Status

    Daya Listrik

= Submersibble

= 20 L/det

= 45 m

= 11 KW

= Star Delta

= Ada/Berfungsi

= 24 jam

= Berfungsi

= 41 kVA (PLN)

Kap. Sumber = 10 L/det

Kel. Banyuanyar Kec. Sampang

+ 9 mdpl

  Broncap MA. Rubaru 2

    Type pompa

    Q

     H

    Daya Pompa

    Starting Pompa

    Meter induk

    Jam operasi

    Status

    Daya Listrik

= Centrifugal

= 3 L/det

= 70 m

= 3 KW

= DOL

= Tidak ada

= 24 jam

= Berfungsi

= 41 kVA (PLN)

M.A. RUBARU 2
Kap. Sumber = 3 L/det

K
a
p
.
 
S

u
m

u
r
 
4
0
 
l
/
d
t
;
 
K

e
d
a
l
a
m

a
n
 
=

 
9
5
 
m

+ 12 mdpl

  SB. Glisgis

    Type pompa

    Q

     H

    Daya Pompa

    Starting Pompa

    Meter induk

    Jam operasi

    Status

    Daya Listrik

= Submersibble

= 33 L/det

= 50 m

= 22 KW

= Inverter/VSD

= Ada/Berfungsi

= 24 jam

= Berfungsi

= 41 kVA (PLN)

Desa Dalpenang Kec. Sampang

K
a
p
.
 
S

u
m

u
r
 
8
0
 
l
/
d
t
;
 
K

e
d
a
l
a
m

a
n
 
=

 
8
5
 
m

+ 12 mdpl

  SB. Gunung Maddah

    Type pompa

    Q

     H

    Daya Pompa

    Starting Pompa

    Meter induk

    Jam operasi

    Status

    Daya Listrik

= Submersibble

= 56 L/det

= 78 m

= 63 KW

= Inverter/VSD

= Ada/Berfungsi

= 24 jam

= Berfungsi

= 66 kVA (PLN)

Desa Gunung Maddah Kec. Sampang

Kel. Karang
Dalem

Kel. Polagan Kel Banyuanyar

Kel. DalpenangKel. Rong TengahKel. Gn. Sekar

Kel. Pasean

K
a
p
.
 
S

u
m

u
r
 
2
0
 
l
/
d
t
;
 
K

e
d
a
l
a
m

a
n
 
=

 
1
2
0
 
m

+ 42 mdpl

  SB. Sogian

    Type pompa

    Q

     H

    Daya Pompa

    Starting Pompa

    Meter induk

    Jam operasi

    Status

    Daya Listrik

= Submersibble

= 10 L/det

= 80 m

= 15 KW

= Star Delta

= Ada/Berfungsi

= 24 jam

= Berfungsi

= 41 kVA (PLN)

Desa Sogian Kec. Omben

K
a
p
.
 
S

u
m

u
r
 
4
0
 
l
/
d
t
;
 
K

e
d
a
l
a
m

a
n
 
=

 
9
5
 
m

+ 21 mdpl

  SB. Pangilen 2

    Type pompa

    Q

     H

    Daya Pompa

    Starting Pompa

    Meter induk

    Jam operasi

    Status

    Daya Listrik

= Submersibble

= 20 L/det

= 80 m

= 18,5 KW

= Inverter/USD

= Tidak Ada

= 24 jam

= Berfungsi

= 66 kVA (PLN)

Desa Pangelen Kec. Sampang

Elv. ± 8 mdpl

Pi
pa
 H
DP

E 
Ø 
8"
 - 
84
0m

Pipa 
PVC 

Ø 12
" - 2.

850m

Pipa
 PVC

 Ø 8
" - 8

.940
m

Pi
pa
 P
VC

 Ø
 4"

 - 
37
80
m

K
a
p
.
 
S

u
m

u
r
 
4
0
 
l
/
d
t
;
 
K

e
d
a
l
a
m

a
n
 
=

 
9
5
 
m

+ 21 mdpl

  SB. Kanjar 2

    Type pompa

    Q

     H

    Daya Pompa

    Starting Pompa

    Meter induk

    Jam operasi

    Status

    Daya Listrik

= Submersibble

= 12 L/det

= 80 m

= 15 KW

= Star Delta

= Ada/Berfungsi

= 3 hari

   (Senin, Selasa dan Rabu)

= Berfungsi

= 66 kVA (PLN)

Desa Kanjar Kec. Torjun Desa Kanjar
Kec. Torjun

Elv. ± 14 mdpl

Pipa PVC & GI Ø 6" - 9.012m

Pi
pa
 G
I &

 P
VC

 Ø
 6"

 - 
6.3

20
 m

Desa Pangilen

Elv. ± 14 mdpl

Desa Kamoning

Elv. ± 13 mdpl
K

a
p
.
 
S

u
m

u
r
 
4
0
 
l
/
d
t
;
 
K

e
d
a
l
a
m

a
n
 
=

 
9
5
 
m

+ 21 mdpl

  SB. Pangilen 3

    Type pompa

    Q

     H

    Daya Pompa

    Starting Pompa

    Meter induk

    Jam operasi

    Status

    Daya Listrik

= Submersibble

= 15 L/det

= 90 m

= 15 KW

= Inverter/USD

= Tidak Ada

= 24 jam

= Berfungsi

= 66 kVA (PLN)

Desa Pangelen Kec. Sampang

Pi
pa
 P
VC

 Ø
 10

" -
 6.
33
0 m

Elv. ± 9 mdpl

Perum Permata Selong

Elv. ± 7 mdpl

Elv. ± 9 mdpl

Perum Barisan Indah

Perum Selong Permai

Elv. ± 7 mdpl

Pipa
 PVC

 Ø 6
" - 1

.270
m

Desa Pagongsean
Kec. Torjun

Elv. ± 12 mdpl

Desa Tanggumong
Kec. Sampang

Sumur Bor

Pemukiman penduduk

Pipa Ø 12" (Eksisting)
Pipa Ø 10" (Eksisting)

Pipa Ø 8" (Eksisting)

Pipa Tersier
Pipa Ø 6" (Eksisting)
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PIPA ADAPTOR & CONECTOR

DMJS

PVCBAS45 Bend All Socket 45°

LseF

StpCoup

STFHDPE

SpcSlvCoup

Bend All Socket (Tegak Lurus) 45°
Bend All Socket 11,25°
Bend All Socket 22,5°

BASv45

BAS22
BAS11

FC
Collar
FS
FA

RpS

FSp
FSs1

PVC

PVC
PVC

EC
BF

Tee Socket Spigot dgn Flange Bercabang

Tee Double Socket dgn Flange Bercabang

Tee Double Socket dgn Flange Bercabang

BEND (PVC)

Bend All Socket 90°BAS90

Tee HDPETHDPE
TSSpF

Tee Socket Spigot
Tee All Flange

Tee All Socket

Tee All Socket

TEE

TSF

TSSp
TAF
TSFs1
TAS1

TAS

PVC

HDPE
DCI

RHDPE
RAF

RSSps1
RSpS

RASs1
RSSp
RAS

PVC

DCI

DCI
DCI

DCI

PVC
BHDPE45

PrefB45

BHDPE90

SHORT PIPA

All Flange Short Pipe

Loose Flange

HDPE
HDPE

Dismantling Joint Steel

Special Sleeve Coupling

Stub Flange 

Stepped Coupling DCI
DCI

Flange Spigot

Flange Connector

Flange Adaptor
Flange Socket
Collar

Repair Socket

Flange Socket

DCI
DCI
DCI
DCI
DCI
PVC
PVC

End Cap
Blank Flange

  PIPA PENUTUP

PVC
DCI

AFSp

Pipe1
Pipe Pipe

Pipe
DCIP
DCIP

PVC

PENGATURAN ALIRAN

Standard Meter Air Buangan
Distric Meter

Standard Strainer

VALVE

Gate Valve Tapping Point
Gate Valve (Existing)

HDPEReducer HDPE
Reducer All Flange
Reducer Spigot Socket
Reducer Socket Spigot
Reducer All Socket

Reducer All Socket
Reducer Socket Spigot

DCI
DCI
DCI
DCI
PVC
PVC

12Bend  45° HDPE
Cetakan Bend 45° 

REDUCER

BEND (HDPE)

Bend  90  (HDPE) 11
HDPE
Baja

HDPE

WO
FlwMet
StdStr

DM
StdWasMet

Wash out
Meter Air

GVTP

AV
Butterfly

GVex
GV



Butterfly
Air Valve

Gate Valve

Sesuai Spec

Sesuai Spec

Sesuai Spec

Sesuai Spec

DCI

Baja

DCI

DCI

Sesuai SpecW.M.

DCI DCI

SIMBOL NAMA KETERANGAN GAMBAR BAHAN

SIMBOL NAMA KETERANGAN GAMBAR BAHAN

KETERANGAN GAMBAR SIMBOL NAMA

SIMBOL NAMA KETERANGAN GAMBAR BAHAN

SIMBOL NAMA KETERANGAN GAMBAR BAHAN

SIMBOL NAMA KETERANGAN GAMBAR BAHAN

SIMBOL NAMA KETERANGAN GAMBAR BAHAN

SIMBOL NAMA KETERANGAN GAMBAR BAHAN

SIMBOL NAMA KETERANGAN GAMBAR BAHAN
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Pipa GI Ø 10" ; 1400m

♠

♠

♠

♠

♠

♠

♠

U

PETA JARINGAN PIPA EKSISTING SAMPANG

KEL. DALPENANG

DESA PASEYAN

DESA TANGGUMUNG 

KEL. GUNUNGSEKAR 

KEL. KARANGDALEM

DESA AENGSAEH

KEL. POLAGAN 

KEL. BANYUANYAR

KEL. RONG TENGAH

KEC. CAMPLONG

KEC. TORJUN

M.A. RUBARU

SB. GUNUNG

SB. GLISGIS

PIPA MENUJU KE 

KAB. BANGKALAN

KE KAB. PAMEKASAN

LOKASI SB. SOGIAN
LOKASI SB. PANGILEN II

DESA PANGILEN KEC. SAMPANG DESA SOGIAN KEC. OMBEN
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Pipa PVC Ø 10"
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Pipa PVC Ø 3"

Pipa PVC Ø 4"
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♥

Pipa GI Ø 4"

☺

Pipa GI Ø 6"
∆

█

Pipa PVC Ø 6"

SB. SOGIAN

MADDAH
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Jal an Haj i  Makboel

Jal an Pem uda

Jal an Raj awali II

Jal an R
aj aw

ali

Jal an Syam
sul Arifin

Jal an KH.  W ahid Hasyim

Jal an KH.  W ahid Hasyim

Jal an Im am  Ghozali

Jal an Suhadak

Ja
l a

n 
Raj

aw
ali

M asj i d Jam i  Al Hayah

K l i ni k Ibu dan Anak

Jal an Pat timura

Jal an Im am  Hanafi

Ja
l a

n 
Im

am
 Bo

njo
l

G erej a Santo Yoseph

Jal an Pem uda

Jal an G ang M addah

Jal an G ang M addah

Jal an Suhadak G 3

Jal an Suhadak G 2

Jal an Suhadak G 1

Jal an G ang M addah

Jal an G ang M addah

Jal an Haj i  Samanhudi

SM KN2 SAMPANG

PASAR M ARGALELA

Jal an Pahl awan G. 5

Jal an Cut  Nyak Dien

Jal an Haj i  Toing

SDI  AL-Karomah

M asj i d AL-Furqon

SDN PO LAGEN

M asj i d A r-rahmah

M ASJID SUHADAK

K.M LNVET  CAD V/26

Pol i ndes Adinda

BANK UMKM

ADIRA

M USHO LLA AN-NUKMAT

Kel .  Dunung Sekar

Pasar S ri m angunan Sampang

Jal an Im am  Bonjol Baru

Jal an S i s i ngam angaraja

SDN RO NG T ENGAH 3

BKD

T ELKOM

LAPANG AN F UT SAL DALPENANG

Jal an Kenari

Jal an K ram at  Agung

pesant ren DHUEK POTE

KARTA

SDN G UNUG N SEKAR II

Jal an M el at i  Gang 1

Apot i k Abadi Farma

Lab.  F arm alab

Perpustakaan Sam pang

SM P DARUSSYAHID

Jal an Kakak Tua

M asj i d Keleleng

BANK BRI

l apangan tennis bri

Jal an A j i  Gunung

PT .PLN

PT  Pos Sampang

Kantor Bupati

W arung T erminal

Pondok Pesantren

Pondok Pesantren

Indom art

PASAR M ARGALELA

SM PN 3 SAMPANG

Pondok Pesantren

Pondok Pesantren

Pondok Pesantren

m atahari

bengkel

Koramil

M asj i d A l Islah

Paud dan T K  Pertiwi

Pondok Pesantren

SDAN G UNUNG  SEKAR I

SM KN 1 Sam pang

SM KN 1 Sam pang

SM KN 1 Sam pang

Aul a SM KN 1 Sampang

SM KN 1 Sam pang

SM KN 1 Sam pang

SM KN 1 Sam pang

SDN DALPENANG 3-5

SM KN 1 Sam pang

PASAR DEGGEDEK

M ushol l a Asrojiah

T anah Kosong

SD AL M uawanah
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A
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M PT S T elkomsel

Bank BRI

BPPKB

Bank UMKM

M
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A
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G
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G
OLK
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M adrasah

Lahan T erbuka
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PERUM  T UT W URI  HANDAYANI
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g
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Hal te
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Al un-A l un Sampang

Jal an Lawu

Jal an M elati
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Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

50

6.5

B15

7
5.5
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0

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa
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6
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B19
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6
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

B20

B21

B22

B23

B24
B25

09

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B20

60
0

6

POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50
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B21
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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5

Crossing Rabat Beton

Sejauh 63 m

Z

X

Y

  7°11'42.68"S

113°14'41.80"E

5

Crossing Rabat Beton

Sejauh 63 m

Z

X

Y

  7°11'29.00"S

113°15'18.27"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 11 m

Z

X

Y

  7°11'27.26"S

113°15'15.96"E

4

Crossing Aspal

Sejauh 8 m
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X

Y

  7°11'29.00"S

113°15'18.27"E
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Crossing Aspal

Sejauh 11 m
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Y

  7°11'27.26"S

113°15'15.96"E

4

Crossing Aspal

Sejauh 8 m
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Y

  7°11'37.52"S

113°14'17.64"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 20 m

Z

X

Y

  7°11'37.52"S

113°14'17.64"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 20 m

Crossing aspal sejauh 20 m

: Jalur Pipa P4

:

Jalur Pipa Eksisting

Sumber Sogian

:

Jalur Pipa Eksisting

Sumber Glisgis

:

Jalur Pipa Eksisting

Sumber G. Maddah

Rencana

Ground Reservoar

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa eksisting Ø 10"

: Pipa eksisting Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 10"

: Pipa rencana Ø 6"

: Pipa rencana Ø 4"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B8

0
3

POTONGAN MEMANJANG B8-B46

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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B46
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B47

20
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POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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B48
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Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B53

60
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

Crossing jalan aspal sejauh 16 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B61

50
6

POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B60

0
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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B66
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

B8

B9

B42

B43

B44

B45

B46

B47
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Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Aspal 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

timbunan pasir  30 cm

75

150

Aspal 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

timbunan pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 8"

DJ a1
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B53
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50

PIPA HDPE Ø 4"

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

B59

B61

B62

B63

B64

B65

B66
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Z

X

Y

  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m

Z

X

Y

  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m

Z

X

Y

  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m
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B69
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B71
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Reducer Ø 6 x 4 " bh
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All flange valve Ø 6"

Reducer Ø 6 x 4 "
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All flange valve Ø 6"

Flange socket Ø 6"
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Reducer Ø 6 x 4 "
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TIPIKAL GALIAN PIPA

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 4"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 10"

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

0

0
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C0

C1

C2

C3

c4

C5

C6

C7

C8

c9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

c40

C41

C42

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1: 5500

JALUR PIPA P3

Z

X

Y

  7°11'26.99"S

113°15'16.05"E

5

Rencana Ground Reservoar

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa rencana Ø 8"

: Pipa rencana Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 3"

: Pipa eksisting Ø 6"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C0

0
4

POTONGAN MEMANJANG C0-C8

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Crossing aspal sejauh 8 m

Crossing aspal sejauh 10 mCrossing rabat sejauh 28 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C8
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C13
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POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

50

4.5

B21

5
3.5

65
0

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

B22

70
0

5
3.5

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

B23

75
0

5
3.5

B24

81
5

6
4.5

B25

83
5

6
4.5

50 65 20

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

Z

X

Y

  7°11'42.68"S

113°14'41.80"E

5

Crossing Rabat Beton

Sejauh 63 m

Z

X

Y

  7°11'37.52"S

113°14'17.64"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 20 m

Crossing aspal sejauh 20 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B47

20
0

4

POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71
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JALUR PIPA P3

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA
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ELEVASI MUKA TANAH (m)
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NAMA PATOK C8
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm
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50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)
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POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Crossing jalan aspal sejauh 22 m Tapping pipa Ø 3" dari pipa Ø 8"
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POTONGAN MEMANJANG C19-C22

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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NAMA PATOK C29
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN
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JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)
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JARAK (m)

NAMA PATOK C35
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POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Crossing aspal sejauh 18 m
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN
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EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)
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JARAK (m)

NAMA PATOK D16
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POTONGAN MEMANJANG D16-D22

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

02

D17

70
0

5
3.5

50
D18

75
0

5
3.5

50
D19

80
0

5
3.5

50
D20

85
0

5
3.5

50
D21

90
0

6
4.5

50
D22

95
0

6
4.5

PIPA EKSISTING Ø 8"

D23

D24

D25

D26

D27

D28

D29

D30

03

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK

POTONGAN MEMANJANG D23-D30

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG D31-D36

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :
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Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG
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POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :
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KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN
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PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM
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OPTIMALISASI DED SPAM
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Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN
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Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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JALUR PIPA RENCANA MASUK KE RESERVOAR
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PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50
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3.5

B39

5
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Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75
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Tipikal Galian Pipa
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B8

0
3

POTONGAN MEMANJANG B8-B13

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50
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1.5
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4
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa

B10

10
0

5
3.5

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

4.5

7.00

B11
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B13
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8
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50 50

B34

B35

B36

B37

B38

B39

05

PIPA HDPE Ø 4"

DJ b4

Tapping dari pipa eksisting

B38

B39

B40

B41

06

Bend 90 Ø 8" dan reducer Ø 8 x6"

DJ b4

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

B41

11
1

5
3.5

PIPA HDPE Ø 4"

B8B9

B10

B12

B11

B13

b42

07

DJ b5

8.00

Tapping dari pipa eksisting

B14

B15

B16

B17

B18

B19

08

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B14

30
0

8

POTONGAN MEMANJANG B14-B19

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

50

6.5

B15

7
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0
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

B20

B21

B22

B23

B24
B25

09

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B20

60
0
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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5

Crossing Rabat Beton

Sejauh 63 m

Z

X

Y

  7°11'42.68"S

113°14'41.80"E

5

Crossing Rabat Beton

Sejauh 63 m

Z

X

Y

  7°11'29.00"S

113°15'18.27"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 11 m

Z

X

Y

  7°11'27.26"S

113°15'15.96"E

4

Crossing Aspal

Sejauh 8 m

Z

X

Y

  7°11'29.00"S

113°15'18.27"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 11 m

Z

X

Y

  7°11'27.26"S

113°15'15.96"E

4

Crossing Aspal

Sejauh 8 m
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Y

  7°11'37.52"S

113°14'17.64"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 20 m

Z

X

Y

  7°11'37.52"S

113°14'17.64"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 20 m

Crossing aspal sejauh 20 m

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa eksisting Ø 10"

: Pipa eksisting Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 10"

: Pipa rencana Ø 6"

: Pipa rencana Ø 4"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B8

0
3

POTONGAN MEMANJANG B8-B46

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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urugan tanah

Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75
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Tipikal Galian Pipa
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15
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B46

15
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8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B47

20
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POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B53

60
0
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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urugan tanah

Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

Crossing jalan aspal sejauh 16 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B61

50
6

POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B60
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

B8

B9

B42

B43

B44

B45

B46

B47
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Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Aspal 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

timbunan pasir  30 cm

75

150

Aspal 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

timbunan pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 8"

DJ a1
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PIPA HDPE Ø 4"
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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150

Tipikal Galian Pipa
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B62

B63

B64

B65

B66
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  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m
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Y

  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m
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  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m
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B66
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B69

B70

B71
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B71
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DJ b1
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Reducer Ø 6 x 4 "

bh
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All flange valve Ø 6"

Reducer Ø 6 x 4 "
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B59

B60

DJ b6
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All flange valve Ø 6"

Flange socket Ø 6"

3
Reducer Ø 6 x 4 "

bh
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B59

B60

B61

DJ b7
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TIPIKAL GALIAN PIPA

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 4"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 10"

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm
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150

0

0
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C16
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C23

C24
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C27
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C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

c40

C41

C42

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1: 5500

JALUR PIPA P3

Z

X

Y

  7°11'26.99"S

113°15'16.05"E

5

Rencana Ground Reservoar

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa rencana Ø 8"

: Pipa rencana Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 3"

: Pipa eksisting Ø 6"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C0

0
4

POTONGAN MEMANJANG C0-C8

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"
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PIPA HDPE Ø 4"

DJ b4

Tapping dari pipa eksisting

B38

B39

B40

B41
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Bend 90 Ø 8" dan reducer Ø 8 x6"

DJ b4

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

B41
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PIPA HDPE Ø 4"
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Tapping dari pipa eksisting
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B14

30
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POTONGAN MEMANJANG B14-B19

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

50

6.5

B15

7
5.5

35
0

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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B21

B22

B23

B24
B25

09

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B20
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

Z

X

Y

  7°11'42.68"S

113°14'41.80"E

5
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Crossing Aspal

Sejauh 20 m

Crossing aspal sejauh 20 m

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa eksisting Ø 10"

: Pipa eksisting Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 10"

: Pipa rencana Ø 6"

: Pipa rencana Ø 4"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B8
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3

POTONGAN MEMANJANG B8-B46

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B47
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POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B53

60
0

6

POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

Crossing jalan aspal sejauh 16 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B61

50
6

POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B60
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

50

4.5

B66

6
4.5

50

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 4"
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm
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Urugan Tanah
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timbunan pasir  30 cm
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Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m
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Sejauh 16 m
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TIPIKAL GALIAN PIPA

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm
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Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 4"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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GALIAN NORMAL PIPA Ø 10"
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Urugan Tanah
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C42

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1: 5500

JALUR PIPA P3
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  7°11'26.99"S

113°15'16.05"E
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Rencana Ground Reservoar

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa rencana Ø 8"

: Pipa rencana Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 3"

: Pipa eksisting Ø 6"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C0
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POTONGAN MEMANJANG C0-C8

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG
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KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)
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NAMA PATOK C8
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

5.5

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C35

55
0

6

POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala
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ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG D16-D22

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PIPA HDPE Ø 3"
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LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PIPA HDPE Ø 3"
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LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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PIPA HDPE Ø 8"
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BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

B20
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B23

B24
B25
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B20
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Crossing Rabat Beton
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Crossing Aspal

Sejauh 11 m

Z

X

Y

  7°11'27.26"S

113°15'15.96"E

4

Crossing Aspal

Sejauh 8 m

Z

X

Y

  7°11'29.00"S

113°15'18.27"E

6

Crossing Aspal

Sejauh 11 m

Z

X

Y

  7°11'27.26"S

113°15'15.96"E

4

Crossing Aspal

Sejauh 8 m

Z

X

Y

  7°11'37.52"S

113°14'17.64"E

6

Crossing Aspal
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Crossing Aspal

Sejauh 20 m

Crossing aspal sejauh 20 m

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa eksisting Ø 10"

: Pipa eksisting Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 10"

: Pipa rencana Ø 6"

: Pipa rencana Ø 4"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B8

0
3

POTONGAN MEMANJANG B8-B46

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Timbunan Pasir  30 cm
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B47
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POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B53
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa

B55

70
0

5
3.5

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

B56

75
0

5
3.5

B57

80
0

5
3.5

B58

85
0

5
3.5

50 50 50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

Crossing jalan aspal sejauh 16 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B61

50
6

POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Timbunan Pasir  30 cm
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B60
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm
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150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 8"
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PIPA HDPE Ø 4"
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Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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B62

B63

B64

B65

B66
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  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E
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Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m
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  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m

Z
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  7°12'4.65"S

 113°14'23.48"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 16 m
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TIPIKAL GALIAN PIPA

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 4"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 10"

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

0

0
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C16
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C37

C38
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C42

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1: 5500

JALUR PIPA P3

Z

X

Y

  7°11'26.99"S

113°15'16.05"E

5

Rencana Ground Reservoar

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa rencana Ø 8"

: Pipa rencana Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 3"

: Pipa eksisting Ø 6"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C0

0
4

POTONGAN MEMANJANG C0-C8

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

C5

18
0

2
0.5

01

02

03

04

05

06

07

C1

4
2.5

16

16 34
C6

23
0

3
1.5

C7

27
0

3
1.5

C8

28
0

3
1.5

Crossing aspal sejauh 8 m

Crossing aspal sejauh 10 mCrossing rabat sejauh 28 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C8
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C13
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POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG B34-B39

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B14-B19

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"
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POTONGAN MEMANJANG C13-C18
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POTONGAN MEMANJANG C19-C22

KEGIATAN :

Judul Gambar
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KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :
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KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :
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PEKERJAAN :
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LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG
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BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG D16-D22

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PIPA HDPE Ø 3"
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PEKERJAAN :
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LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM
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BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

D23

0
7

5.5

D24

20
7

5.5

D25

50
6

4.5

D26

10
5

6
4.5

D27

11
7

6
4.5

D28

15
0

6
4.5

D29

20
0

6
4.5

D30

25
0

6
4.5

20 30 55 12 33 50 50

Crossing jalan aspal sejauh 20 m

Crossing jalan aspal sejauh 12 m

PIPA HDPE Ø 6"

PIPA EKSISTING Ø 8"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA
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POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG
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PIPA HDPE Ø 10"
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LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN
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Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN
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Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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PIPA HDPE Ø 6"
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem
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Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo
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Ka. Bag. Tehnik
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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POTONGAN MEMANJANG B30-B34

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B34-B39

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B14-B19

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :
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POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"
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Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

C9

4
2.5

33
0

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

C10

38
0

4
2.5

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

C11

43
0

5
3.5

50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C13

53
0

5

POTONGAN MEMANJANG C13-C18
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POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"
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PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B5-B7

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B5-B30

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala
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ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B30-B34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B34-B39

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B38-B41

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B14-B19

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI
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Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN
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POTONGAN MEMANJANG B47-B53

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala
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ENGINEERING DESIGN (DED) 
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Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C13
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POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Crossing jalan aspal sejauh 22 m Tapping pipa Ø 3" dari pipa Ø 8"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA
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JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C19
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POTONGAN MEMANJANG C19-C22

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

3.5

C20

5
3.5

83
0

C21

88
0

5
3.5

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

C22

93
0

5
3.5

50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C29

25
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C35
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POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Crossing aspal sejauh 18 m
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JALUR PIPA P4

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK D16

65
0

5

POTONGAN MEMANJANG D16-D22

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN
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EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK

POTONGAN MEMANJANG D23-D30

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG D31-D36

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100
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KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"

1

3
Flange socket Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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JALUR PIPA RENCANA MASUK KE RESERVOAR
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NAMA PATOK B5
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POTONGAN MEMANJANG B5-B30

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala
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POTONGAN MEMANJANG B30-B34

PIPA HDPE Ø 6"
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PEKERJAAN :
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POTONGAN MEMANJANG B34-B39

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B38-B41
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"
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Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

50

4.5

B54

5
3.5

65
0

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

B55

70
0

5
3.5

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

B56

75
0

5
3.5

B57

80
0

5
3.5

B58

85
0

5
3.5

50 50 50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

Crossing jalan aspal sejauh 16 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK B61

50
6

POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :
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PEKERJAAN :
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LOKASI :
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POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG D31-D36

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN
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Minum Trunojoyo
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POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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Team Leader Drafter

LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B30-B34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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MENGETAHUI TANDA TANGAN
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POTONGAN MEMANJANG B34-B39

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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POTONGAN MEMANJANG B38-B41

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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Minum Trunojoyo
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100 SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG C19-C22

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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POTONGAN MEMANJANG D31-D36

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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POTONGAN MEMANJANG B34-B39

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :
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KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B38-B41
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PEKERJAAN :
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LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"
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Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK D16
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POTONGAN MEMANJANG D16-D22

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA
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NAMA PATOK

POTONGAN MEMANJANG D23-D30

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG D31-D36

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

D31

D31

D32

D33

D34

D35

D36

04

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 3"

Timbunan Pasir  30 cm

50

100

Tipikal Galian Pipa
urugan tanah

Pipa HDPE Ø 3"

Timbunan Pasir  30 cm

50

100

Tipikal Galian Pipa

Z

X

Y

7°11'27.64"S

113°14'51.33"E

7

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 20 m

Z

X

Y

  7°11'30.68"S

113°14'49.10"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 12 m

30
0

6
4.5

D32

35
0

6
4.5

D33

40
0

5
3.5

D34

45
0

4
2.5

D35

50
0

4
2.5

D36

53
1

4
2.5

50 50 50 50 31

DJ D4

DJ D5

D23

D24

D25

DJ D5

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG
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SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA
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KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"
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Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM
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KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA
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POTONGAN MEMANJANG B20-B25

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :
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Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM
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POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"
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PEKERJAAN :
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LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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POTONGAN MEMANJANG D16-D22

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN
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PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM
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BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PIPA HDPE Ø 3"
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PIPA HDPE Ø 3"
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PEKERJAAN :
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LOKASI :
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ENGINEERING DESIGN (DED) 
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Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

3
bh

1

1

2

3

2

All flange valve Ø 6"

Flange socket Ø 6"

Reducer Ø 6 x 3 "

GG1

GM1

GM2

GM3

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"
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ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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Minum Trunojoyo
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Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST
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POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"
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PEKERJAAN :
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Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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MENYETUJUI TANDA TANGAN
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

GM3

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100

10
0

50

10

10 GM2

50
3

1.5

50 RSRV

3
1.5

11
0

10

Crossing jalan aspal sejauh 10 m

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM
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POTONGAN MEMANJANG B53-B61

PIPA HDPE Ø 6"
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POTONGAN MEMANJANG B61-B65

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"
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POTONGAN MEMANJANG B60-B71

PIPA HDPE Ø 4"
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Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

D31

D31

D32

D33

D34

D35

D36

04

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 3"

Timbunan Pasir  30 cm

50

100

Tipikal Galian Pipa
urugan tanah

Pipa HDPE Ø 3"

Timbunan Pasir  30 cm

50

100

Tipikal Galian Pipa

Z

X

Y

7°11'27.64"S

113°14'51.33"E

7

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 20 m

Z

X

Y

  7°11'30.68"S

113°14'49.10"E

6

Crossing Jalan Aspal

Sejauh 12 m

30
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6
4.5

D32

35
0

6
4.5

D33

40
0

5
3.5

D34

45
0

4
2.5

D35

50
0

4
2.5

D36

53
1

4
2.5

50 50 50 50 31

DJ D4

DJ D5

D23

D24

D25

DJ D5

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

3

bh
1

1

2

3

2

All flange valve Ø 6"

Flange socket Ø 6"

Reducer Ø 6 x 3 "

GG1

GM1

GM2

GM3

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

RSRV

3
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2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GM1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

GM3
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3.00
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SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100
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3

1.5

50 RSRV

3
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Crossing jalan aspal sejauh 10 m
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Jumlah Lembar Nomor Lembar
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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1

2
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bh

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"

1

3
Flange socket Ø 8"
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Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 10"

1

2
Flange socket Ø 10"

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 10 x 10 x 10"

1

3
Flange socket Ø 10"

GG1

DJ GG1

GM1

GM2

GM3

DJ GM1

GM1

GM2

GM3

DJ GM2

JALUR PIPA RENCANA MASUK KE RESERVOAR

Detail Junction

Jaringan Pipa P2

23

Potongan Memanjang

C8-C13

27

Potongan Memanjang

C13-C18

28

Potongan Memanjang

C19-C22

29

Potongan Memanjang

C35-C42

32

Potongan Memanjang

C29-C34

31

Potongan Memanjang

D16-D22

37

Potongan Memanjang

D23-D30

38

Potongan Memanjang

D31-D36

39

Detail Junction

Jaringan Pipa P4

41

46 48

47 49



KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

TIPIKAL GALIAN PIPA

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 4"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 4"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 10"

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

C0

C1

C2

C3

c4

C5

C6

C7

C8

c9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

c40

C41

C42

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1: 5500

JALUR PIPA P3

Z

X

Y

  7°11'26.99"S

113°15'16.05"E

5

Rencana Ground Reservoar

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa rencana Ø 8"

: Pipa rencana Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 3"

: Pipa eksisting Ø 6"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C0

0
4

POTONGAN MEMANJANG C0-C8

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

2.5

C2

3
1.5

50

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

C3
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C4
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50 30 50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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C1

4
2.5

16

16 34
C6

23
0

3
1.5

C7

27
0

3
1.5

C8

28
0

3
1.5

Crossing aspal sejauh 8 m

Crossing aspal sejauh 10 mCrossing rabat sejauh 28 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C8

28
0

3

POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

C9

4
2.5

33
0

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

C10
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4
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3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

C11

43
0

5
3.5

50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C13
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5

POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :
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Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

3.5

C14

5
3.5

58
0

34

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

44 50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

Crossing jalan aspal sejauh 22 m Tapping pipa Ø 3" dari pipa Ø 8"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C19
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5

POTONGAN MEMANJANG C19-C22

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

3.5

C20

5
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7.00

C22
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8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK

POTONGAN MEMANJANG C24-C29

PIPA HDPE Ø 6"
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LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

1.00

2.00
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4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

C24

3
1.5

0

50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C29
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7

POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"
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LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

5.5
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C35
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POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

SG6

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa eksisiting sumber Glisgis

: Pipa masuk rencana

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

GM1

GM2

GG1

GM3

Ø 8"

ke reservoar Ø 8"

: Pipa eksisiting sumber 

G. Maddah Ø 10"

: Pipa masuk rencana

ke reservoar Ø 10"

: Pipa eksisiting sumber

Sogian Ø 5"

: Pipa masuk rencana

ke reservoar Ø 5"

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK SG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG SG1-RSRV

PIPA HDPE Ø 5"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

SG3
50

3

1.5

SG2
50

SG4 SG5 SG6 RSRV

3
1.5 1.5

3
1.5

3
1.5

3
1.5

3
1.5

50 50 50

50 10
0

15
0

20
0

25
0

26
0

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SG5

SG4

SG3

SG2

SG1

SG6

GG1

GM1

GM2

GM3

10

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

RSRV

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GM1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

GM3

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100

10
0

50

10

10 GM2

50
3

1.5

50 RSRV

3
1.5

11
0

10

Crossing jalan aspal sejauh 10 m

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

TIPIKAL GALIAN PIPA

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 5"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 5"

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 8"

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 5"

1

2Flange socket Ø 5"

1

2

2

2

SG2

SG1

DJ SG1

TEE all flange HDPE Ø 5 x 5 x 5"

1

3
Flange socket Ø 5"

SG5

SG6

DJ SG2

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"

1

3
Flange socket Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 10"

1

2Flange socket Ø 10"

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 10 x 10 x 10"

1

3
Flange socket Ø 10"

GG1

DJ GG1

GM1

GM2

GM3

DJ GM1

GM1

GM2

GM3

DJ GM2

JALUR PIPA RENCANA MASUK KE RESERVOAR

Tipikal Galian Pipa

Jaringan Pipa P2

24

Peta Situasi Skema

Jaringan Air Bersih Jaringan P3

25

Potongan Memanjang C0-C8

26

Potongan Memanjang

C8-C13

27

Potongan Memanjang

C13-C18

28

Potongan Memanjang

C19-C22

29

Potongan Memanjang

C35-C42

32

Potongan Memanjang

C29-C34

31

Potongan Memanjang

C24-C29

30

Detail Junction

Jaringan Pipa P3

33

Tipikal Galian Pipa

Jaringan P3

34

Peta Situasi Skema

Jaringan Air Bersih Jaringan P4

35

Potongan Memanjang

D0-D15

36

Potongan Memanjang

D16-D22

37

Potongan Memanjang

D23-D30

38

Potongan Memanjang

D31-D36

39

Detail Junction

Jaringan Pipa P4

41

Detail Junction

Jaringan Pipa P4

40

Tipikal Galian Pipa

Jaringan P4

42

Peta Situasi Skema  Jaringan

Pipa Air Bersih Masuk Ke

Reservoar

43

44 46 48

45 47 49

50



JALUR PIPA P3

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C8

28
0

3

POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

C9

4
2.5

33
0

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

C10

38
0

4
2.5

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

C11

43
0

5
3.5

50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C13

53
0

5

POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

3.5

C14

5
3.5

58
0

34

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

44 50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

Crossing jalan aspal sejauh 22 m Tapping pipa Ø 3" dari pipa Ø 8"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C19

78
0

5

POTONGAN MEMANJANG C19-C22

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

3.5

C20

5
3.5

83
0

C21

88
0

5
3.5

50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

C22

93
0

5
3.5

50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C29

25
0

7

POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

5.5

1.00

2.00

3.00
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5.00

6.00

7.00

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C35

55
0

6

POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50
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7.00

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

Crossing aspal sejauh 18 m
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C16
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5
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5
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PIPA HDPE Ø 3"
PIPA HDPE Ø 8"
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04

C22
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PIPA HDPE Ø 3"
PIPA HDPE Ø 8"
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Crossing Aspal

Sejauh 10 m
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113°15'8.46"E
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urugan tanah

Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm
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150

Tipikal Galian Pipa
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C41
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Crossing Aspal

Sejauh 18 m
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113°14'17.39"E
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urugan tanah

Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

DJ C2

DJ C4

DJ C3

JALUR PIPA P4

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK D16

65
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POTONGAN MEMANJANG D16-D22

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PIPA EKSISTING Ø 8"

D23

D24

D25

D26

D27

D28

D29

D30
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK

POTONGAN MEMANJANG D23-D30

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

D23

0
7

5.5

D24

20
7

5.5

D25

50
6

4.5

D26

10
5

6
4.5

D27

11
7

6
4.5

D28

15
0

6
4.5

D29

20
0

6
4.5

D30

25
0

6
4.5
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Crossing jalan aspal sejauh 20 m

Crossing jalan aspal sejauh 12 m

PIPA HDPE Ø 6"

PIPA EKSISTING Ø 8"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK

POTONGAN MEMANJANG D31-D36

PIPA HDPE Ø 3"

KEGIATAN :
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PEKERJAAN :
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LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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Crossing Jalan Aspal
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  7°11'30.68"S

113°14'49.10"E
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Crossing Jalan Aspal

Sejauh 12 m
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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All flange valve Ø 6"

Flange socket Ø 6"

Reducer Ø 6 x 3 "
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GG1
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POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"
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PEKERJAAN :
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LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA
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NAMA PATOK GM1
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POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100
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KEGIATAN :
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KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"
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Flange socket Ø 8"
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 10"

1

2
Flange socket Ø 10"

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 10 x 10 x 10"

1

3
Flange socket Ø 10"
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JALUR PIPA RENCANA MASUK KE RESERVOAR
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KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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JALUR PIPA P3
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113°15'16.05"E
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Rencana Ground Reservoar

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa rencana Ø 8"

: Pipa rencana Ø 6"

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

: Pipa rencana Ø 3"

: Pipa eksisting Ø 6"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C0

0
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POTONGAN MEMANJANG C0-C8

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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Crossing aspal sejauh 8 m

Crossing aspal sejauh 10 mCrossing rabat sejauh 28 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C8
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POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C13
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POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :
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PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

Crossing jalan aspal sejauh 22 m Tapping pipa Ø 3" dari pipa Ø 8"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C19
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POTONGAN MEMANJANG C19-C22

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK

POTONGAN MEMANJANG C24-C29

PIPA HDPE Ø 6"
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LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C29
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"
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LOKASI :
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PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
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ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

3

bh
1

1

2

3

2

All flange valve Ø 6"

Flange socket Ø 6"

Reducer Ø 6 x 3 "

SG5

SG4

SG3

SG2

SG1

Z

X

Y

  7°11'26.99"S

113°15'16.05"E

5

Rencana Ground Reservoar

Z

X

Y

  7°11'19.34"S

113°15'22.29"E

6

Crossing Aspal Sejauh 14 m

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

SG6

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa eksisiting sumber Glisgis

: Pipa masuk rencana

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

GM1

GM2

GG1

GM3

Ø 8"

ke reservoar Ø 8"

: Pipa eksisiting sumber 

G. Maddah Ø 10"

: Pipa masuk rencana

ke reservoar Ø 10"

: Pipa eksisiting sumber

Sogian Ø 5"

: Pipa masuk rencana

ke reservoar Ø 5"

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK SG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG SG1-RSRV

PIPA HDPE Ø 5"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

SG3
50

3

1.5

SG2
50

SG4 SG5 SG6 RSRV

3
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3
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3
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3
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3
1.5

50 50 50

50 10
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20
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25
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26
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2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SG5

SG4

SG3

SG2

SG1

SG6

GG1

GM1

GM2

GM3

10

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

RSRV

3
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2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GM1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50
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GM3
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SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100
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50 RSRV

3
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Crossing jalan aspal sejauh 10 m

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

TIPIKAL GALIAN PIPA

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 5"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 5"

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 8"

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 5"

1

2
Flange socket Ø 5"

1

2

2

2

SG2

SG1

DJ SG1

TEE all flange HDPE Ø 5 x 5 x 5"

1

3
Flange socket Ø 5"

SG5

SG6

DJ SG2

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"

1

3
Flange socket Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 10"

1

2
Flange socket Ø 10"

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 10 x 10 x 10"

1

3
Flange socket Ø 10"

GG1

DJ GG1

GM1

GM2

GM3

DJ GM1

GM1

GM2

GM3

DJ GM2

JALUR PIPA RENCANA MASUK KE RESERVOAR

Peta Situasi Skema

Jaringan Air Bersih Jaringan P3

25

Potongan Memanjang C0-C8

26

Potongan Memanjang

C8-C13

27

Potongan Memanjang

C13-C18

28

Potongan Memanjang

C19-C22

29

Potongan Memanjang

C35-C42

32

Potongan Memanjang

C29-C34

31

Potongan Memanjang

C24-C29

30

Detail Junction

Jaringan Pipa P3

33

Tipikal Galian Pipa

Jaringan P3

34

Peta Situasi Skema

Jaringan Air Bersih Jaringan P4

35

Potongan Memanjang

D0-D15

36

Potongan Memanjang

D16-D22

37

Potongan Memanjang

D23-D30

38

Potongan Memanjang

D31-D36

39

Detail Junction

Jaringan Pipa P4

41

Detail Junction

Jaringan Pipa P4

40

Tipikal Galian Pipa

Jaringan P4

42

Peta Situasi Skema  Jaringan

Pipa Air Bersih Masuk Ke

Reservoar

43

44 46 48

45 47 49

50



PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C0

0
4

POTONGAN MEMANJANG C0-C8

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

2.5

C2

3
1.5

50

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Tipikal Galian Pipa

C3
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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16 34
C6

23
0

3
1.5

C7

27
0

3
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C8

28
0

3
1.5

Crossing aspal sejauh 8 m

Crossing aspal sejauh 10 mCrossing rabat sejauh 28 m

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C8

28
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3

POTONGAN MEMANJANG C8-C13

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50
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C9

4
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urugan tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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C11
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8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C13
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5

POTONGAN MEMANJANG C13-C18

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

3.5

C14

5
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6.00

7.00

44 50

8.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

50

Crossing jalan aspal sejauh 22 m Tapping pipa Ø 3" dari pipa Ø 8"

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C19
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5

POTONGAN MEMANJANG C19-C22

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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C22
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100
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PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK

POTONGAN MEMANJANG C24-C29

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

urugan tanah

Pipa HDPE Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm
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Tipikal Galian Pipa
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

C24

3
1.5

0

50

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C29
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POTONGAN MEMANJANG C29-C34

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST
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SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK C35
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POTONGAN MEMANJANG C35-C42

PIPA HDPE Ø 6"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
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Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

3
bh

1

1

2

3

2

All flange valve Ø 6"

Flange socket Ø 6"

Reducer Ø 6 x 3 "

GG1

GM1

GM2

GM3

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

RSRV

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GM1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

GM3

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100

10
0

50

10

10 GM2

50
3

1.5

50 RSRV

3
1.5

11
0

10

Crossing jalan aspal sejauh 10 m

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"

1

3
Flange socket Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 10"

1

2Flange socket Ø 10"

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 10 x 10 x 10"

1

3
Flange socket Ø 10"

GG1

DJ GG1

GM1

GM2

GM3

DJ GM1

GM1

GM2

GM3

DJ GM2

JALUR PIPA RENCANA MASUK KE RESERVOAR

Detail Junction

Jaringan Pipa P4
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KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

TIPIKAL GALIAN PIPA

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 8"

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 8"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 3"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 3"

Timbunan Pasir  30 cm

50

100

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 6"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 6"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

SG5

SG4

SG3

SG2

SG1

Z

X

Y

  7°11'26.99"S

113°15'16.05"E

5

Rencana Ground Reservoar

Z

X

Y

  7°11'19.34"S

113°15'22.29"E

6

Crossing Aspal Sejauh 14 m

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

SG6

: Jalan

:

: Alur Sungai

: Pipa eksisiting sumber Glisgis

: Pipa masuk rencana

Daftar Istilah Dan Notasi

: Pemukiman

: Pepohonan

Rencana Ground Reservoar

GM1

GM2

GG1

GM3

Ø 8"

ke reservoar Ø 8"

: Pipa eksisiting sumber 

G. Maddah Ø 10"

: Pipa masuk rencana

ke reservoar Ø 10"

: Pipa eksisiting sumber

Sogian Ø 5"

: Pipa masuk rencana

ke reservoar Ø 5"

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK SG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG SG1-RSRV

PIPA HDPE Ø 5"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

SG3
50

3

1.5

SG2
50

SG4 SG5 SG6 RSRV

3
1.5 1.5

3
1.5

3
1.5

3
1.5

3
1.5

50 50 50

50 10
0

15
0

20
0

25
0

26
0

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 2000, VERTIKAL 1 : 100

SG5

SG4

SG3

SG2

SG1

SG6

GG1

GM1

GM2

GM3

10

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

RSRV

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GM1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

GM3

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100

10
0

50

10

10 GM2

50
3

1.5

50 RSRV

3
1.5

11
0

10

Crossing jalan aspal sejauh 10 m

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

TIPIKAL GALIAN PIPA

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 5"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 5"

Aspal/Rabat Beton 15 cm

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

GALIAN BONGKAR ASPAL/RABAT BETON PIPA Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 8"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 8"

Urugan Tanah

Pipa HDPE Ø 10"

Timbunan Pasir  30 cm

75

150

GALIAN NORMAL PIPA Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 5"

1

2
Flange socket Ø 5"

1

2

2

2

SG2

SG1

DJ SG1

TEE all flange HDPE Ø 5 x 5 x 5"

1

3
Flange socket Ø 5"

SG5

SG6

DJ SG2

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"

1

3
Flange socket Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

bh

bh

2

2

1

Bend all flange HDPE 90 Ø 10"

1

2
Flange socket Ø 10"

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 10 x 10 x 10"

1

3
Flange socket Ø 10"

GG1

DJ GG1

GM1

GM2

GM3

DJ GM1

GM1

GM2

GM3

DJ GM2

JALUR PIPA RENCANA MASUK KE RESERVOAR

Tipikal Galian Pipa

Jaringan P4
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Peta Situasi Skema  Jaringan

Pipa Air Bersih Masuk Ke

Reservoar
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GG1

GM1

GM2

GM3

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GG1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GG-RSRV

PIPA HDPE Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

RSRV

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 100, VERTIKAL 1 : 100

1.00

PERLENGKAPAN / KETERANGAN

RENCANA

EKSISTING
JENIS DAN DIAMETER PIPA

ELEVASI DASAR PIPA (m)

ELEVASI MUKA TANAH (m)

JARAK KUMULATIF (m)
JARAK (m)

NAMA PATOK GM1

0
3

POTONGAN MEMANJANG GM-ARSRV

PIPA HDPE Ø 10"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1.5

GM3

3
1.5

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

SKALA HORISONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 100

10
0

50

10

10 GM2

50
3

1.5

50 RSRV

3
1.5

11
0

10

Crossing jalan aspal sejauh 10 m

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :

Team Leader Drafter

LOKASI :

Skala

PEMBUATAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) 

Jalan Rajawali No. 38, Bledanah, Karang Dalem

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

MENGETAHUI TANDA TANGAN

Direktur

PERUMDA Air

Minum Trunojoyo

MENYETUJUI TANDA TANGAN

Ka. Bag. Tehnik

BUSRI

NIK.352 701 054

Ir. Achmad Fauzan, MM

ABDUL ROCHMAN. A. K, ST

PERUMDA AIR MINUM

TRUNOJOYO

KABUPATEN SAMPANG

OPTIMALISASI DED SPAM

SAMPANG KOTA

KECAMATAN SAMPANG

BAHARI PURNAMA, ST

50

1

2

bh

bh

1

2

2

2

TEE all flange HDPE Ø 8 x 8 x 8"

1

3
Flange socket Ø 8"

KEGIATAN :

Judul Gambar

Jumlah Lembar Nomor Lembar

KONSULTAN PERENCANA

PEKERJAAN :
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Optimalisasi DED Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kecamatan Sampang

KabupatenSampang



Kebutuhan air kondisi eksisting



Hasil Epanet Eksisting



Junc 119                50.00            -219.94         -224.94         

Junc 120                60.00            -224.82         -230.82         

Junc 121                50.00            -215.33         -220.33         

Junc 123                50.00            -169.20         -174.20         

Junc 124                60.00            -80.64          -86.64          

Junc 125                60.00            -34.22          -40.22          

Junc 126                63.00            10.36           4.36            

Junc 127                63.00            -224.45         -230.45         

Junc 128                60.00            -224.62         -230.62         

Junc 129                63.00            -224.99         -230.99         

Tabel analisa Epanet Eksisting (yang negatif pressure) 

Network Table - Nodes at 0:00 Hrs

Elevation       Demand          Head            Pressure        

Node ID                m               LPS             m               m               



Network Table - Links at 0:00 Hrs
Length          Diameter        Flow            Velocity        Unit Headloss   

Link ID                m               mm              LPS             m/s             m/km            

Pipe 59                 201.30          50-1.13           0.58            11.45           

Pipe 61                 134.04          501.21            0.62            12.95           

Pipe 62                 119.06          501.50            0.76            19.25           

Pipe 63                 104.33          50-1.12           0.57            11.17           

Pipe 64                 87.48           50-0.81           0.41            6.21            

Pipe 66                 220.29          50-2.77           1.41            60.17           

Pipe 67                 118.67          50-2.39           1.22            45.56           

Pipe 68                 176.79          50-2.66           1.35            55.54           

Pipe 70                 108.77          150-22.12          1.25            13.34           

Pipe 71                 183.33          75-0.31           0.07            0.14            



Berdasarkan hasil epanet eksisting masih terdapat banyak permasalahan dalam sistem interkoneksi 3 sumber :

1) masih terdapat node yg negatif pressure sehingga mengakibatkan tekanan tidak sampai ke pelanggan di daerah
kritis terutama.

2) headloss di beberapa jalur pipa eksisting masih tinggi sehingga kehilangan air dalam sistem distribusi juga besar.



Peta rencana sistem zona



Hasil Epanet Pompa 1 out



Network Table - Nodes

Elevation       Demand          Head            Pressure        

Node ID                m               LPS             m               m               

Junc 37                 76.00            64.38           57.38           

Junc 262                60.00            64.70           58.70           

Junc 263                50.00            64.93           59.93           

Junc 264                50.00            65.15           60.15           

Junc 265                50.00            65.37           60.37           

Junc 266                30.00            65.59           62.59           

Junc 319                63.00            64.48           58.48           

Junc 309                30.00            65.81           62.81           

Junc 310                50.00            65.91           60.91           

Junc 315                60.00            66.00           60.00           

Resvr 308               6-9.00           6.00            0.00            



Network Table - Links

Length          Diameter        Flow            Velocity        Unit Headloss   

Link ID                m               mm              LPS             m/s             m/km            

Pipe 285                102 150-9.00           0.51            2.18            

Pipe 286                102 150-9.00           0.51            2.18            

Pipe 287                102 150-9.00           0.51            2.18            

Pipe 288                102 150-9.00           0.51            2.18            

Pipe 99                 102 150-9.00           0.51            2.18            

Pipe 105                102 150-9.00           0.51            2.18            

Pipe 122                174 200-9.00           0.29            0.54            

Pipe 158                174 200-9.00           0.29            0.54            

Pipe 1                  102 1506.00            0.34            1.03            

Pump P1                 #N/A            #N/A            9.00            0.00            -60.00          



Hasil Epanet Pompa 2 out



Network Table - Nodes
Elevation       Demand          Head            Pressure        

Node ID                m               LPS             m               m               
Junc 24                 60.00            85.76           79.76           
Junc 25                 70.00            85.52           78.52           
Junc 26                 90.00            85.40           76.40           
Junc 27                 90.00            85.31           76.31           
Junc 28                 90.00            85.22           76.22           
Junc 29                 130.00            85.13           72.13           
Junc 30                 110.00            85.00           74.00           
Junc 46                 50.00            83.58           78.58           
Junc 47                 60.00            83.32           77.32           
Junc 48                 60.00            82.93           76.93           
Junc 49                 60.00            82.69           76.69           
Junc 50                 60.00            82.49           76.49           
Junc 51                 62.00            82.12           76.12           
Junc 62                 50.00            83.24           78.24           
Junc 63                 40.00            82.89           78.89           
Junc 64                 50.00            82.55           77.55           
Junc 65                 40.00            81.48           77.48           
Junc 80                 65.00            78.59           72.59           
Junc 81                 80.00            80.07           72.07           
Junc 88                 50.00            80.29           75.29           
Junc 89                 40.00            81.00           77.00           
Junc 90                 53.00            80.52           75.52           
Junc 141                63.00            83.07           77.07           
Junc 154                63.00            82.55           76.55           
Junc 169                63.00            82.13           76.13           
Junc 193                50.00            81.01           76.01           
Junc 194                60.00            80.54           74.54           
Junc 209                60.00            79.60           73.60           
Junc 280                50.00            82.21           77.21           
Junc 281                60.00            81.87           75.87           
Junc 282                50.00            84.87           79.87           
Junc 283                50.00            83.82           78.82           
Junc 284                50.00            83.74           78.74           
Junc 295                50.00            79.13           74.13           
Junc 296                60.00            78.66           72.66           
Junc 299                73.00            79.93           72.93           
Junc 301                50.00            80.14           75.14           
Junc 302                53.00            79.99           74.99           
Junc 303                50.00            81.53           76.53           
Junc 332                90.00            85.46           76.46           
Junc 407                60.00            86.00           80.00           
Resvr 273               6-25.00          6.00            0.00            



Network Table - Links
Length          Diameter        Flow            Velocity        Unit Headloss   

Link ID                m               mm              LPS             m/s             m/km            
Pipe 28                 73 25025.00           0.51            1.20            
Pipe 29                 73 25025.00           0.51            1.20            
Pipe 30                 73 25025.00           0.51            1.20            
Pipe 31                 108 25025.00           0.51            1.20            
Pipe 48                 111 16011.00           0.55            2.30            
Pipe 50                 111 1608.00            0.40            2.08            
Pipe 63                 95 16014.00           0.70            3.60            
Pipe 64                 95 16014.00           0.70            3.60            

Pipe rajawali           303 1609.00            0.45            1.59            
Pipe 93                 303 1609.00            0.45            1.59            
Pipe 94                 303 1606.00            0.30            0.75            
Pipe 147                111 16011.00           0.55            2.30            
Pipe 148                111 1608.00            0.40            1.28            
Pipe 161                111 1608.00            0.40            1.28            
Pipe 162                111 1605.00            0.25            0.53            
Pipe 173                111 1105.00            0.53            3.32            
Pipe 174                10 1102.00            0.21            0.61            
Pipe 205                142 1105.00            0.53            3.32            
Pipe 206                142 1105.00            0.53            3.32            
Pipe 207                142 1105.00            0.53            3.32            
Pipe 222                142 1105.00            0.53            3.32            
Pipe 301                95 160-14.00          0.70            3.60            
Pipe 303                95 16014.00           0.70            3.60            
Pipe 304                95 16014.00           0.70            3.60            
Pipe 306                100 16025.00           1.24            10.54           
Pipe 307                8 16025.00           1.24            10.54           
Pipe 318                142 1105.00            0.53            3.32            
Pipe 321                142 1105.00            0.53            3.32            
Pipe 322                20 1105.00            0.53            3.32            
Pipe 327                285 110-3.00           0.32            1.29            
Pipe 328                116 1103.00            0.32            1.29            
Pipe 329                116 1103.00            0.32            1.29            
Pipe 330                95 160-14.00          0.70            3.60            
Pipe 331                12 16014.00           0.70            3.60            
Pipe 343                201 25025.00           0.51            1.20            
Pipe 344                51 25025.00           0.51            1.20            
Pipe 345                51 25025.00           0.51            1.20            
Pipe 159                201 25025.00           0.51            1.20            
Pipe 21                 108 250-25.00          0.51            1.20            
Pipe 39                 15 160-25.00          1.24            10.54           
Pump P2                 #N/A            #N/A            25.00           0.00            -80.00          
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Network Table - Nodes
Elevation       Demand          Head            Pressure        

Node ID                m               LPS             m               m               
Junc 31                 50.00            82.56           77.56           
Junc 45                 50.00            82.73           77.73           
Junc 59                 50.00            82.40           77.40           
Junc 223                50.00            82.93           77.93           
Junc 224                50.00            82.83           77.83           
Junc 268                50.00            83.06           78.06           
Junc 285                50.00            81.87           76.87           
Junc 286                40.00            81.43           77.43           
Junc 287                50.00            80.99           75.99           
Junc 288                50.00            80.55           75.55           
Junc 289                60.00            80.11           74.11           
Junc 290                46.00            79.68           75.68           
Junc 291                50.00            79.42           74.42           
Junc 292                60.00            79.16           73.16           
Junc 294                50.00            78.69           73.69           
Junc 445                83.00            78.90           70.90           
Junc 446                62.00            78.77           72.77           
Junc 53                 30.00            84.24           81.24           
Junc 414                40.00            84.27           80.27           
Junc 439                50.00            85.13           80.13           
Junc 441                60.00            86.00           80.00           
Junc 3                  50.00            82.30           77.30           
Junc 6                  511.00           83.41           78.41           
Junc 7                  50.00            82.89           77.89           
Junc 8                  50.00            82.64           77.64           
Junc 9                  50.00            82.40           77.40           
Junc 10                 50.00            82.15           77.15           
Junc 11                 50.00            81.90           76.90           
Junc 12                 53.00            81.66           76.66           
Junc 22                 65.00            78.62           72.62           
Resvr 307               6-30.00          6.00            0.00            



Network Table - Links
Length          Diameter        Flow            Velocity        Unit Headloss   

Link ID                m               mm              LPS             m/s             m/km            
Pipe 46                 64 20016.00           0.51            2.53            
Pipe 60                 64 20016.00           0.51            2.53            
Pipe 241                64 20016.00           0.51            1.55            
Pipe 242                64 20016.00           0.51            1.55            

Pipe bahagia            95 16016.00           0.80            4.61            
Pipe 310                95 16016.00           0.80            4.61            
Pipe 311                95 16016.00           0.80            4.61            
Pipe 312                95 16016.00           0.80            4.61            
Pipe 313                95 16016.00           0.80            4.61            
Pipe 314                134 16010.00           0.50            1.93            
Pipe 
i.ghazali          134 16010.00           0.50            1.93            
Pipe 460                134 16010.00           0.50            1.93            
Pipe 464                134 1605.00            0.25            0.53            
Pipe 26                 134 160-7.00           0.35            1.00            
Pipe 236                6 200-30.00          0.95            4.98            
Pipe 258                174 200-30.00          0.95            4.98            
Pipe 283                174 200-30.00          0.95            4.98            
Pipe 40                 64 20016.00           0.51            1.55            
Pipe 41                 95 16016.00           0.80            4.61            
Pipe 43                 64 20019.00           0.60            2.14            
Pipe 44                 165 20030.00           0.95            4.98            
Pipe 47                 165 20019.00           0.60            2.14            
Pipe 89                 10 903.00            0.47            3.42            
Pipe 92                 72 903.00            0.47            3.42            
Pipe 129                72 903.00            0.47            3.42            
Pipe 130                72 903.00            0.47            3.42            
Pipe 131                72 903.00            0.47            3.42            
Pipe 132                72 903.00            0.47            3.42            
Pipe 142                134 1605.00            0.25            0.53            
Pump p3                 #N/A            #N/A            30.00           0.00            -80.00          
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Network Table - Nodes

Elevation       Demand          Head            Pressure        

Node ID                m               LPS             m               m               

Junc 44                 50.00            82.68           77.68           

Junc 76                 720.00           79.97           72.97           

Junc 77                 60.00            79.56           73.56           

Junc 78                 60.00            79.44           73.44           

Junc 79                 50.00            82.20           77.20           

Junc 216                50.00            81.73           76.73           

Junc 219                54.00            81.24           76.24           

Junc 240                70.00            80.60           73.60           

Junc 241                60.00            79.67           73.67           

Junc 401                50.00            79.20           74.20           

Junc 406                69.00            79.79           73.79           

Junc 60                 30.00            83.65           80.65           

Junc 469                60.00            86.00           80.00           

Junc 470                50.00            84.85           79.85           

Junc 471                40.00            83.69           79.69           

Junc 20                 52.00            79.08           74.08           

Junc 1                  60.00            79.32           73.32           

Resvr 442               6-35.00          6.00            0.00            



Network Table - Links

Length          Diameter        Flow            Velocity        Unit Headloss   

Link ID                m               mm              LPS             m/s             m/km            

Pipe 82                 74 902.00            0.31            1.62            

Pipe 231                72 20035.00           1.11            6.63            

Pipe 235                74 20035.00           1.11            6.63            
Pipe 
pangsud 120 20031.00           0.99            5.29            

Pipe 259                120 20031.00           0.99            5.29            

Pipe 261                74 902.00            0.31            1.62            

Pipe 416                74 16011.00           0.55            2.30            

Pipe 417                74 902.00            0.31            1.62            

Pipe 14                 147 20035.00           1.11            6.63            

Pipe 289                6 200-35.00          1.11            6.63            

Pipe 290                174 200-35.00          1.11            6.63            

Pipe 293                174 200-35.00          1.11            6.63            

Pipe 295                72 200-35.00          1.11            6.63            

Pipe 141                74 902.00            0.31            1.62            

Pipe 1                  74 902.00            0.31            1.62            

Pipe 2                  74 902.00            0.31            1.62            

Pump p4                 #N/A            #N/A            35.00           0.00            -80.00          



Kesimpulan optimalisasi dengan sistem zona

1) Kondisi eksisting saat ini, jumlah Sambungan Rumah yang terlayani jaringan distribusi dari 3 sumber (Sumer Sogian, Gunung Maddah dan Glisgis) adalah sebanyak 5.079 SR atau setara
dengan 30.474 orang di 7 desa kecamatan Sampang. Sedangkan kondisi idealnya berdasarkan debit yang dihasilkan dari ketiga sumber tersebut (99 liter/detik) mampu melayani hingga
7.425 SR.

2) Rencana sistem pelayanan yang digunakan adalah sistem transmisi dari ketiga sumber air, dipompa menuju rencana reservoar. Dari reservoar didistribusikan ke pelanggan menggunakan
4 pompa yang terbagi menjadi 4 zona pelayanan.

3) Adapun penambahan SR yang terbangun dengan adanya kegiatan optimalisasi DED SPAM yaitu sebanyak 2.346 SR atau setara dengan 14.076 orang dengan rincian tambahan SR tiap 
zona antara lain yaitu zona P1 sebanyak 762 SR, zona P2 sebanyak 855 SR, zona P3 sebanyak 281 SR, dan zona P4 sebanyak 449 SR.

4) Rencana jenis Pipa yang direkomendasikan adalah Pipa HDPE dari Diameter 3 inchi, 4 inchi, 6 inchi, 8 inchi dan 10 inchi. 

5) Kapasitas resevoir yang dibutuhkan dalam perencanaan ini = 2.000 m3 dengan dimensi : panjang = 30m; lebar = 25m; dan tinggi = 3m 

6) Kebutuhan pompa dalam tuhkan dengan debit 32 L/s dan head 80.

Zona 2 kapasitas pompa 4 rencana zona pelayanan antara lain:

◦ Zona 1 kapasitas pompa yang dibuyang dibutuhkan dengan debit 36 L/s dan head 80.

◦ Zona 3 kapasitas pompa yang dibutuhkan dengan debit 12 L/s dan head 80.

◦ Zona 4 kapasitas pompa yang dibutuhkan dengan debit 19 L/s dan head 80.
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